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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕДОВИЧИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕДОВИЧИ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2018 № 105
рп. Дедовичи

О внесении изменений в Схему теплоснабжения

муниципального образования «Дедовичи» на

период 2015 – 2030 г.г.

В соответствии с ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Администрация городского поселения «Дедовичи» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 - 2030 г.г. (далее – Схема теплоснабжения), утвержденную постановлением  Администрации городского поселения «Дедовичи» от 25.06.2015 № 121, следующие изменения:
1.1. По всему тексту Схемы теплоснабжения слова «ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС»  в соответствующих падежах заменить словами «филиал ПАО «ОГК – 2» -Псковская ГРЭС» в соответствующих падежах.

1.2. В Книге 1 Схемы теплоснабжения (Приложение № 1 к постановлению):
1.2.1. Таблицу 1.2.2 раздела 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.2. Тепловые нагрузки Абонентов, присоединённых к теплосетям филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС. 
	№

п/п
	Наименование потребителя
	           Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Жилой посёлок

	
	МП ЖКХ Дедовичского района, в том числе

	1
	ГРП-2 (отключён)
	0
	
	0
	0

	2
	Коттеджи ул. Садовая (6 домов)
	0,12645
	
	0,027
	0,15345

	3
	Квартал Западный д. 2
	0,0155
	
	0,0036
	0,0191

	4
	Коттеджи "ЛПК"(16 домов)
	0,2441
	
	0,051
	0,2951

	5
	Коттеджи ГРЭС (6 домов)
	0,0996
	
	0,0094
	0,109

	6
	Коттеджи СУГРЭС (0 домов) – м/р-н отключен
	0
	
	0
	0

	7
	Жилые дома 34
	8,9838
	
	6,0594
	15,0432

	8
	Временный поселок 17 домов
	0,12477
	
	0
	0,12477

	 
	ЧП

	9
	Магазин BF ул. Октябрьская
	0,0193
	
	0
	0,0193

	10
	Магазин BF ул. Энергетиков
	0,0355
	
	0
	0,0355

	11
	Кафе (Энергетиков, 3) столовая ПТУ
	0,0348
	
	0,0107
	0,0455

	12
	Магазин, аптека ул. Октябрьская 30
	0,0255
	
	0
	0,0255

	13
	Магазин «Нива-2» ул. Октябрьская 39
	0,0335
	
	0
	0,0335

	14
	Магазин, ул. Октябрьская, 7а
	0,0146
	
	0,0004
	0,015

	15
	гаражи в районе мастерских ЦОР ГРЭС (2 шт.)
	0,012
	
	0
	0,012

	16
	Магазин "Магнит", ул. Октябрьская, 21а
	0,0506
	
	0,009
	0,0596

	17
	Торговые павильоны в районе маг. "Окраина" (4 шт.)
	0,0208
	
	0
	0,0208

	18
	Торговый павильон на рынке (Хозтовары)
	0,0104
	
	0
	0,0104

	 
	ИТОГО:
	9,85122
	0,000
	6,1705
	16,02172

	
	ОАО "Ростелеком"

	1
	Узел связи 
	0,1027
	0,0000
	0,0000
	0,1027

	 
	ИТОГО:
	0,1027
	0,0000
	0,0000
	0,1027

	
	МБОУ Дедовичская средняя общеобразовательная школа №2

	1
	Школа 
	0,4652
	0,2045
	0,15
	0,8197

	2
	Мастерские
	0,0317
	0
	0
	0,0317

	 
	ИТОГО:
	0,4969
	0,2045
	0,15
	0,8514

	
	МБДОУ Детский сад № 2 "Аленушка"

	1
	Дет.сад "Аленушка", ул. Октябрьская, 23 
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	 
	ИТОГО:
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	
	МБДОУ Детский сад № 3 "Ручеек"

	1
	Дет.сад "Ручеек", ул. Октябрьская, 31 
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	 
	ИТОГО:
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	
	МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"

	1
	Спорт. зал (гребная база)
	0,0631
	0,0000
	0,0097
	0,0728

	 
	ИТОГО:
	0,0631
	0,0000
	0,0097
	0,0728

	
	ГБУЗ "Дедовичская ЦРБ"

	1
	Главный корпус 
	0,6838
	0,0000
	0,2374
	0,9212

	2
	Хоз.корпус (прачечная)
	0,0819
	0,0713
	0,0301
	0,1833

	3
	ЦРБ: пищеблок 
	0,0355
	0,0043
	0,0562
	0,0960

	4
	ЦРБ: пат-анат. отделение
	0,0120
	0,0900
	0,0000
	0,1020

	5
	гаражи ЦРБ 1-ый блок
	0,0251
	0,0000
	0,0000
	0,0251

	6
	гаражи ЦРБ 2-ой блок
	0,0242
	0,0000
	0,0000
	0,0242

	 
	ИТОГО:
	0,8624
	0,1656
	0,3238
	1,3518

	
	ЗАО "Псков "Гидроэлектромонтаж"

	1
	Гаражи в районе ЦРБ (Администрация)
	0,0126
	0,0000
	0,0000
	0,0126

	 
	ИТОГО:
	0,0126
	0,0000
	0,0000
	0,0126

	
	МБУК Дедовичский РЦД

	1
	Дом культуры
	0,3342
	0,0000
	0,3500
	0,6842

	 
	ИТОГО:
	0,3342
	0,0000
	0,3500
	0,6842

	
	Бежаницкое  РАЙПО

	1
	Магазин "Нива-1"
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	 
	ИТОГО:
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	
	Предприниматель Ильина Н.Н.

	1
	Магазин за школой (продукты)
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	2
	Магазин за школой (канцтовары)
	0,0028
	0,0000
	0,0000
	0,0028

	 
	ИТОГО:
	0,0178
	0,0000
	0,0000
	0,0178

	
	Предприниматель Федорова Е.П.

	1
	Магазин за школой
	0,0071
	0,0000
	0,0000
	0,0071

	2
	магазин за школой Денисова
	0,0064
	0,0000
	0,0000
	0,0064

	3
	магазин за школой "Игрушка"
	0,0059
	0,0000
	0,0000
	0,0059

	 
	ИТОГО:
	0,0194
	0,0000
	0,0000
	0,0194

	
	Предприниматель Манякина В.А.

	1
	Магазин за школой
	0,0051
	0,0000
	0,0000
	0,0051

	 
	ИТОГО:
	0,0051
	0,0000
	0,0000
	0,0051

	
	Предприниматель Федорова Т.Д.

	1
	Магазин "Престиж"
	0,0135
	0,0000
	0,0000
	0,0135

	 
	ИТОГО:
	0,0135
	0,0000
	0,0000
	0,0135

	
	Предприниматель Дворецкая И.И.

	1
	Магазин "Европа"
	0,0163
	0,0000
	0,0000
	0,0163

	 
	ИТОГО:
	0,0163
	0,0000
	0,0000
	0,0163

	
	Предприниматель  Асташенков К.В.

	1
	Магазин "Радиотехника" за школой
	0,0093
	0,0000
	0,0000
	0,0093

	 
	ИТОГО:
	0,0093
	0,0000
	0,0000
	0,0093

	
	Владелец гаража Жуков В.П.

	1
	Гаражи
	0,0015
	0,0000
	0,0000
	0,0015

	 
	ИТОГО:
	0,0015
	0,0000
	0,0000
	0,0015

	
	МП "Комплекс"

	1
	Баня
	0,0540
	0,0000
	0,0529
	0,1069

	2
	Обувная мастерская отключена
	0
	0
	0
	0

	3
	Туалет на рынке отключен
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО:
	0,054
	0,0000
	0,0529
	0,1069

	
	ООО "Пальмира"

	1
	Магазин "Эксперт" (эл.быт.тех-ка)
	0,0256
	0,0000
	0,0000
	0,0256

	 
	ИТОГО:
	0,0256
	0,0000
	0,0000
	0,0256

	
	Предприниматель Машлякевич И.В.

	1
	т/д  "Элиз"
	0,0089
	0,0000
	0,0000
	0,0089

	 
	ИТОГО:
	0,0089
	0,0000
	0,0000
	0,0089

	
	Предприниматель Айлов М.Л.

	1
	Магазин "Отрада"
	0,0032
	0,0000
	0,0000
	0,0032

	 
	ИТОГО:
	0,0032
	0,0000
	0,0000
	0,0032

	
	ООО "Технотрейдинг"

	1
	Торговый комплекс
	0,1430
	0,0096
	0,1170
	0,2696

	 
	ИТОГО:
	0,1430
	0,0096
	0,1170
	0,2696

	
	ООО "Комплекс-Сервис регионы""

	1
	Гостиница "Русь"
	0,1330
	0,1350
	0,2730
	0,5410

	 
	ИТОГО:
	0,1330
	0,1350
	0,2730
	0,5410

	
	ООО Евро-Керамика

	1
	Торговый комплекс
	0,1883
	0,0000
	0,0000
	0,1883

	 
	ИТОГО:
	0,1883
	0,0000
	0,0000
	0,1883

	
	Владелец гаража Берко А.Л.

	1
	Гаражи № 187,188
	0,0249
	0,0000
	0,0000
	0,0249

	 
	ИТОГО:
	0,0249
	0,0000
	0,0000
	0,0249

	ВСЕГО абоненты жилого посёлка:
	12,97682
	0,3701
	7,6968
	21,44032

	
	
	
	
	

	Промплощадка

	
	Предприниматель Кокорникова С.Н.

	1
	Оранжерея
	0,1117
	0,0000
	0,0000
	0,1117

	2
	Вагончик
	0,0014
	0,0000
	0,0000
	0,0014

	 
	ИТОГО:
	0,1131
	0,0000
	0,0000
	0,1131

	
	ОАО "Трест "Севэнергострой" отключен

	1
	АБК управление
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0

	
	ООО "Агро-Плант"

	1
	АБК тепличного хозяйства
	0,0200
	0,0000
	0,0000
	0,0200

	2
	Теплица - терминал (2 шт)
	1,8000
	0,0000
	0,0000
	1,8000

	 
	ИТОГО:
	1,8200
	0,0000
	0,0000
	1,8200

	ВСЕГО абоненты промплощадки
	1,9331
	0,0000
	0,0000
	1,9331

	
	
	
	
	

	ВСЕГО Абоненты филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	14,90992
	0,3701
	7,6968
	23,37342»


1.2.2. Таблицу 1.2.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Таблица 1.2.3. Тепловые нагрузки на хозяйственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

	№

по схеме
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Промплощадка

	18
	Локомотивное депо
	0,0278
	0,0000
	0,0000
	0,0278

	19
	Мастерские ТТЦ отключены
	0
	0
	0
	0

	20
	АБК ТТЦ отключен
	0
	0
	0
	0

	21
	Компрессорная станция
	0,0670
	0,0000
	0,0049
	0,0719

	23
	Совмещенная насосная
	0,0113
	0,0000
	0,0000
	0,0113

	24
	Мастерские ЦОР
	0,0177
	0,0000
	0,0000
	0,0177

	25
	Азотно-кислородная станция
	0,0326
	0,0321
	0,0102
	0,0749

	26
	ВПЧ - производственно-бытовой корпус
	0,0488
	0,0000
	0,0600
	0,1088

	27
	Пеногаситель ВПЧ
	0,0049
	0,0000
	0,0000
	0,0049

	б/н
	ТТЦ   (мойка АТЦ)
	0,0000
	0,0000
	0,0113
	0,0113

	31
	ТТЦ - гараж на 17 боксов
	0,1332
	0,0000
	0,0000
	0,1332

	32
	ТТЦ - гараж на 13 боксов
	0,0973
	0,0000
	0,0000
	0,0973

	33
	Гараж на 3 бокса
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0400

	37
	ВОС - гл.корпус, проходная, насосная
	0,1016
	0,0000
	0,0127
	0,1143

	38
	Узел учета (территория ВОС) отключен
	0
	0
	0
	0

	41
	ОМТС-склад
	0,1404
	0,0000
	0,0024
	0,1428

	42
	Электроцех
	0,0620
	0,0000
	0,0908
	0,1528

	43
	ЦРМ
	0,1250
	0,0000
	0,0718
	0,1968

	44
	Заготовительный цех
	0,0558
	0,0000
	0,0000
	0,0558

	45
	ЛМИС
	0,0137
	0,0000
	0,0127
	0,0264

	47
	АБК ГРЭС (с проходной)
	0,4108
	0,1690
	0,8749
	1,4547

	51
	СЗЭМ – бытовки отключены
	0
	0
	0
	0

	52
	СЭИ – бытовки отключены
	0
	0
	0
	0

	53
	Общежитие
	0,0875
	0,0000
	0,0000
	0,0875

	59
	Отдел оборудования – склад отключен
	0
	0
	0
	0

	61
	Отдел обрудования-проходная, с/узел отключен
	0
	0
	0
	0

	62
	Отдел оборудования – АБК отключен
	0
	0
	0
	0

	67
	Проходная РСЦ отключена
	0
	0
	0
	0

	66
	АБК РСЦ отключен
	0
	0
	0
	0

	59
	гараж (Энергорем) отключен
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	1,4774
	0,2011
	1,1517
	2,8302

	Поселок

	 
	Спортзал, гаражи, база ЦОР
	0,1860
	0,0000
	0,0000
	0,1860

	 
	Деж. ЦТПК (плотина)
	0,0050
	0,0000
	0,0000
	0,0050

	 
	ИТОГО:
	0,1910
	0,0000
	0,0000
	0,1910

	 ВСЕГО хозяйственные нужды филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: 
	1,6684
	0,2011
	1,1517
	3,0212»


1.2.3. Таблицу 1.2.4 раздела 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.4. Тепловые нагрузки на собственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

	№

по схеме
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Промплощадка

	1
	Пусковая котельная отключена
	0
	0
	0
	0

	22
	Мазутонасосная станция
	0,0910
	0,0000
	0,0000
	0,0910

	39
	БНС-1
	0,0761
	0,0000
	0,0000
	0,0761

	40
	Химцех
	0,8996
	0,0000
	0,0885
	0,9882

	46
	Главный корпус
	4,014
	0,0000
	0,0000
	4,014

	48
	БНС-2
	0,0942
	0,0000
	0,0000
	0,0942

	49
	ОРУ с пристройкой
	0,0542
	0,0000
	0,0000
	0,0542

	63
	ГРП
	0,0480
	0,0000
	0,0000
	0,0480

	ВСЕГО собственные нужды филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: 
	5,2771
	0,0000
	0,0885
	5,3657»


1.2.4. Таблицу 1.2.5 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Таблица 1.2.5. Тепловые нагрузки всех объектов, подключенных к теплосетям филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС (сводная таблица).

	Категория потребителей
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Абоненты (жилой поселок и промплощадка)
	14,9099
	0,3701
	7,6968
	23,37342

	Хозяйственные нужды
	1,6684
	0,2011
	1,1517
	3,0212

	Собственные нужды
	5,2771
	0
	0,0885
	5,3657

	ВСЕГО филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	21,8554
	0,5712
	8,937
	31,76032»


1.2.5. Таблицу 1.2.6 раздела 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.6. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления, горячего водоснабжения и на технологические нужды для каждой категории потребителей  на каждом этапе, Гкал/ч.

	Категория потребителей
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2025 г.
	2026-2030 г.

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Потребители от котельной № 1
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513

	Потребители от котельной № 2
	0,592
	0,592
	0,592
	0,592
	0,592
	0,592
	0,592
	0,592

	Потребители от котельной № 3
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	Итого МП ЖКХ Дедовичского района:
	3,278
	3,278
	3,278
	3,278
	3,278
	3,278
	3,278
	3,278

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС

	Жилой поселок
	23,2890
	23,2890
	23,2890
	21,4403
	21,4403
	21,4403
	21,4403
	21,4403

	Промплощадка
	2,0034
	2,0001
	1,9331
	1,9331
	1,9331
	1,9331
	1,9331
	1,9331

	Хозяйственные нужды
	3,0212
	3,0212
	3,0212
	3,0212
	3,0212
	3,0212
	3,0212
	3,0212

	Собственные нужды
	9,8514
	5,3657
	5,3657
	5,3657
	5,3657
	5,3657
	5,3657
	5,3657

	Технологические нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС:
	38,165
	33,676
	33,609
	31,7603
	31,7603
	31,7603
	31,7603
	31,7603

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	41,443
	36,954
	36,887
	35,0383
	35,0383
	35,0383
	35,0383
	35,0383


1.2.6. Таблицу 2.3.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе, Гкал/ч. 

	Зона действия источника тепловой энергии
	Тепловая нагрузка перспективных зон/тепловая мощность источников

	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2025 г.
	2026-2030 г.

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	1,513 / 2,85
	1,513 / 2,85
	1,513 / 2,85
	1,513 / 2,85
	1,513 / 2,85
	1,513 / 2,85
	1,513 / 2,85
	1,513 / 2,85

	Котельная № 2
	0,592 / 0,66
	0,592 / 0,66
	0,592 / 0,66
	0,592 / 0,66
	0,592 / 0,66
	0,592 / 0,66
	0,592 / 0,66
	0,592 / 0,66

	Котельная № 3
	1,172 / 2,8
	1,172 / 2,8
	1,172 / 2,8
	1,172 / 2,8
	1,172 / 2,8
	1,172 / 2,8
	1,172 / 2,8
	1,172 / 2,8

	Итого:
	3,278 / 6,31
	3,278 / 6,31
	3,278 / 6,31
	3,278 / 6,31
	3,278 / 6,31
	3,278 / 6,31
	3,278 / 6,31
	3,278 / 6,31

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	38,165 / 84,0
	33,676/ 84,0
	33,609 / 91
	31,76/ 91
	31,76/ 91
	31,76/ 91
	31,76/ 91
	31,76/ 91

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	41,443/ 90,31
	36,954/ 90,31
	36,887/ 97,31
	35,038/ 97,31
	35,038/ 97,31
	35,038/ 97,31
	35,038/ 97,31
	35,038/ 97,31


1.2.7. Таблицу 2.4.1 раздела 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2.4.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии. 

	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85
	1,513
	1,337

	Котельная № 2
	0,66
	0,66
	0,592
	0,068

	Котельная № 3
	2,8
	2,8
	1,173
	1,627

	Итого:
	6,31
	6,31
	3,278
	3,032

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	91
	91
	31,76
	59,24

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	97,31
	97,31
	35,038
	62,272»



1.2.8. Таблицу 2.4.1.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2.4.1.1. Существующие и перспективные значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

	Наименование источника 

тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Примечание

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85
	В работе

	Котельная № 2
	0,66
	0,66
	В работе

	Котельная № 3
	2,8
	2,8
	В работе

	Итого:
	6,31
	6,31
	

	Филиал ПАО  «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	91
	91
	В работе

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	97,31
	97,31»
	


1.2.9. Пункт 2.4.3 раздела 2 изложить в новой редакции»
«2.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2.4.3.1. Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.

	Наименование источника 

тепловой энергии
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч

	
	
	существующие
	перспективные

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85
	2,85

	Котельная № 2
	0,66
	0,66
	0,66

	Котельная № 3
	2,8
	2,8
	2,8

	Итого:
	6,31
	6,31
	6,31

	Филиал ПАО  «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	91,0
	91,0
	91,0»


1.2.10. В пункте 2.4.4 раздела 2 исключить примечание.
1.2.11. В таблице 2.4.6.1  раздела 2 цифры «84,0» заменить цифрами «91,0».

1.2.12. Таблицу 4.7.1 раздела 4 изложить в новой редакции:

«Таблица 4.7.1. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии.

	Наименование источника тепловой энергии
	Тип,

марка котла
	Кол-во

котлов
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	КВ-ГМ-1,1-95
	3
	2,85
	2,85
	1,513

	Котельная № 2
	КВ-ГМ-0,25-95
	3
	0,66
	0,66
	0,592

	Котельная № 3
	КВ-ГМ-1,6-95
	2
	2,8
	2,8
	1,173

	Итого:
	
	8
	6,31
	6,31
	3,278

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	ТПЕ-208 (энергетический), 

КЭВ 4000/6

(водогрейный)
	2

2
	84,0

7,0
	84,0

7,0
	33,609

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	
	12
	97,31
	97,31
	36,887»


1.2.13. Таблицу 4.9.1 раздела 4 изложить в новой редакции:

«Таблица 4.9.1.

	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85

	Котельная № 2
	0,66
	0,66

	Котельная № 3
	2,8
	2,8

	Итого:
	6,31
	6,31

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	91,0
	91,0

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	97,31
	97,31»


1.2.14. Раздел 6 изложить в новой редакции: 

«Раздел 6. «Перспективные топливные балансы» 
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 6.1.1. Топливные балансы.

	Наименование источника тепловой энергии
	Вид 

топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	природный газ
	538,088
	–
	–

	Котельная № 2
	природный газ
	185,389
	–
	–

	Котельная № 3
	природный газ
	499,241
	–
	–

	Итого:
	
	1 222,718
	
	

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	природный газ
	11 335, 0
	–
	КЭВ, 32 МВт


Таким образом, основным топливом на котельных пгт. Дедовичи является природный газ. На котельных МП ЖКХ Дедовичского района резервное и аварийное топливо не предусмотрено. 

В филиале ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС для обеспечения резервирования теплоснабжения микрорайона п. Дедовичи  в случае перебоев в поставке газа используются электрические котлы, мощностью 32 МВт для обеспечения надежного теплоснабжения мкр-на Энергетиков рп. Дедовичи. 

          Исходя из фактических данных за последние 5 лет, максимальная тепловая нагрузка не превышала 27 Гкал/час. Максимальная фактическая тепловая нагрузка достигнута при расчетной температуре самой холодной пятидневки (-26 оС) для Псковской области (СНиП 23-01-99).».

1.2.15. В пункте 7.1 раздела 7 абзац 1 изложить в новой редакции:
«Для обеспечения резервирования теплоснабжения потребителей при выводе из эксплуатации мазутного хозяйства предлагается дополнительная установка электрокотлов  тепловой мощностью 20 Гкал/час. С учетом установленных электрических котлов мощностью 7 Гкал/ч, электрические котлы суммарной мощностью 27 Гкал/ч обеспечат резервирование теплоснабжения во всем диапазоне нагрузок. Исходя из фактических данных за последние 5 лет, максимальная тепловая нагрузка не превышала 27 Гкал/час. Максимальная фактическая тепловая нагрузка достигнута при расчетной температуре самой холодной пятидневки (-26 оС) для Псковской области (СНиП 23-01-99).».  
1.2.16. Таблицу 9.1 раздела 9 изложить в новой редакции:

«Таблица 9.1. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии.

	Наименование источника тепловой энергии
	Тип,

марка котла
	Кол-во

котлов
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	КВ-ГМ-1,1-95
	3
	2,85
	2,85
	1,513

	Котельная № 2
	КВ-ГМ-0,25-95
	3
	0,66
	0,66
	0,592

	Котельная № 3
	КВ-ГМ-1,6-95
	2
	2,8
	2,8
	1,173

	Итого:
	
	8
	6,31
	6,31
	3,278

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	ТПЕ-208

КЭВ 4000/6
	2

2
	84,0

7,0
	84,0

7,0
	33,609

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	
	12
	97,31
	97,31
	36,887»


1.3. В Книге 2 Схемы теплоснабжения (Приложение № 2):
1.3.1. В разделе «Краткая характеристика городского поселения «Дедовичи» во Введении последний абзац изложить в новой редакции:

«Численность населения составляет:

на 01.01.2015 – 7974 человека;

на 01.01.2016  -  7836 человек;

на 01.01.2017   – 7685 человек;

на 01.01.2018   – 7461 человек.».
1.3.2. В части 1 «Функциональная структура теплоснабжения» главы 1:

1.3.2.1 В пункте 1.1.1  абзац 6 изложить в новой редакции:

«Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС осуществляет производство тепловой энергии в пгт. Дедовичи. Станция работает на природном газе. С января  2017г. установленная тепловая мощность равна 91 Гкал/час, что составляет 93,5  % от суммарной мощности всех энергоснабжающих организаций поселка. Тепловая энергия, вырабатываемая  станцией,  идет на собственные и технологические нужды предприятия, а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона Энергетиков.».
1.3.2.2. В пункте 1.1.1 в последнем абзаце цифры «90,31» заменить цифрами «97,31».
1.3.3. В пункте 1.2.1 части 2 в абзаце 15:

 цифры «84» заменить цифрами « 91»;

 цифры «93» заменить цифрами «93,5».

1.3.4. В таблице 1.2.1.4 части 2 цифры «464,8» заменить цифрами «670».

1.3.5. В таблице 1.2.2.1 части 2:

 цифры «84,0» заменить цифрами «91,0»;

 цифры «90,31» заменить цифрами «97,31».
1.3.6. В таблице 1.2.3.1 части 2:

 цифры «84,0» заменить цифрами «91,0»;

 цифры «90,31» заменить цифрами «97,31».

1.3.7. В таблице 1.2.4.1 части 2 цифры «84,0» заменить цифрами «91,0».

1.3.8. Таблицу 1.2.5.2 части 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.5.2.  Сведения о сроках службы и работе котлов ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

	Тип,

марка котла
	Год ввода в эксплуатацию котла
	Норм.

срок службы котла, ч
	Факт.

срок службы котла, ч (лет)

 (на 01.04.18)
	Количество растопок зима/лето
	Время нахождения, дней/год

	
	
	
	
	при простое до

12 часов (зима/лето)
	при простое свыше 

12 часов (зима/лето)
	в работе
	в ремонте
	в резерве

	ТПЕ-208
	12.1993
	200 000
	139900

(24)
	0
	4
	242
	51
	72

	ТПЕ-208
	12.1996
	200 000
	118143

(21)
	0
	6
	84
	182
	99»


1.3.9. Таблицу 1.2.5.3 части 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.5.3.  Сведения об испытаниях, экспертизах и ремонтах котлов филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

	Тип,

марка котла
	Дата проведения последних испытаний с целью составления реж.карты
	Год последнего освидетельство-вания при допуске к экплуатации после ремонта
	Год продления ресурса
	Мероприятия по продлению ресурса
	Статистика отказов и восстановления котла

	
	
	
	
	
	

	ТПЕ-208
	2017
	2017
	–
	–
	0

	ТПЕ-208
	2017
	2016
	–
	–
	0»


1.3.10. В пункте 1.3.2 части 3 абзац 8 изложить в новой редакции:
«Протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении, принадлежащих  филиалу ПАО «ОГК -2 Псковская ГРЭС» составляет 14578 м.».

1.3.11. Таблицу 1.3.2.5 части 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.3.2.5.  Характеристика тепловых сетей поселка от филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС согласно схеме (прил. 4).
	Номер

участка
	Условный диаметр,

мм
	Длина трубопроводов, м
	Общая длина
	Год ввода в эксплуатацию
	Участок на схеме
	Конструкция изоляции
	Время работы теплосети 

	
	
	надземная  прокл
	подземная прокладка
	внутри дома
	
	
	
	
	Отопи-тельный период
	Летний (неотопит.) период

	Магистральные трубопроводы 

	 Схема № 1

	№1
	500
	37
	0
	0
	37
	1991
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	№2
	400
	9
	0
	0
	9
	1989
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	3336

	№3
	400
	392
	46
	0
	438
	1989
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	3336

	№4
	400
	195
	28
	0
	223
	2005
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	3336

	№5
	400
	30
	0
	0
	30
	1989
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	3336

	№6
	400
	108
	15
	0
	123
	2006
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	3336

	№7
	400
	174
	0
	0
	174
	1989
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	3336

	№8
	300
	301
	0
	0
	301
	1989
	ТМ-8
	мин. маты
	5088
	3336

	№9
	300
	926
	15
	0
	941
	1989
	ТМ-8
	мин. маты
	5088
	3336

	№10
	300
	173
	0
	0
	173
	1989
	ТМ-8
	мин. маты
	5088
	3336

	№11
	300
	106
	0
	0
	106
	1989
	ТМ-8
	мин. маты
	5088
	3336

	№12
	300
	174
	0
	0
	174
	1989
	ТМ-8
	мин. маты
	5088
	3336

	№13
	300
	20
	0
	0
	20
	1989
	ТМ-8
	мин. маты
	5088
	3336

	№14
	250
	153
	26
	0
	179
	1989
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	№15
	250
	72
	0
	0
	72
	1989
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	№16
	250
	109
	0
	0
	109
	1989
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	№17
	200
	0
	82
	0
	82
	2008
	ТМ-10
	ППУ изоляция
	5088
	3336

	№18
	200
	0
	176
	0
	176
	1989
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	№19
	250
	0
	141
	0
	141
	1989
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	№20


	250


	0
	30
	0
	102


	2014
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	
	
	0
	72
	0
	
	1989
	
	
	
	

	№21


	250
	0
	10
	0
	30


	2005
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	
	250
	0
	20
	0
	
	1989
	
	
	
	

	№22
	400
	0
	234
	0
	234
	1989
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	№23


	400
	0
	18
	0
	214


	2006
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	
	400
	0
	196
	0
	
	1989
	
	
	
	

	№24


	400
	0
	80
	0
	190


	2002
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	
	400
	0
	110
	0
	
	1989
	
	
	
	

	№25


	400
	0
	8
	0
	164


	2001
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	
	400
	0
	156
	0
	
	1989
	
	
	
	

	№26
	400
	48
	0
	0
	48
	1989
	ТМ-6
	мин. маты
	5088
	3336

	№27


	300
	0
	24
	0
	71


	2004
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	
	300
	0
	47
	0
	
	1989
	
	
	
	

	№28
	300
	0
	64
	0
	64
	1989
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	№28а
	300
	0
	40
	0
	40
	1989
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	№29
	300
	0
	15
	0
	15
	1989
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	№29
	300
	0
	19
	0
	19
	1989
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	№30


	300
	0
	64
	0
	64
	2008
	ТМ-7
	ППУ изоляция
	5088
	3336

	
	300
	0
	45
	0
	134
	1989
	
	мин. маты
	
	

	№31
	300
	0
	89
	0
	
	1989
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	№32
	300
	0
	103
	0
	103
	1989
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	№33
	300
	0
	85
	0
	85
	1989
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	№34

№35
	300
	0
	188
	0
	188

112
	1995
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	
	300
	0
	16
	0
	
	1989
	
	
	
	

	
	300
	0
	96
	0
	
	2002
	ТМ-7
	мин. маты
	5088
	3336

	№36
	150
	0
	120
	0
	120
	2013
	Октябрьская 19
	мин. маты
	5088
	3336

	№37
	150
	0
	24
	0
	24
	1989
	Октябрьская 17
	мин. маты
	5088
	3336

	№38
	150
	0
	18
	0
	18
	1989
	Октябрьская 17
	мин. маты
	5088
	3336

	№38а
	200
	0
	0
	95
	95
	2010
	Октябрьская 17
	мин. маты
	5088
	3336

	№39
	150
	0
	46
	0
	46
	2009
	Октябрьская 19
	мин. маты
	5088
	3336

	№40
	150
	0
	0
	95
	95
	2013
	Октябрьская 19
	мин. маты
	5088
	3336

	№41
	150
	0
	30
	0
	30
	1989
	Октябрьская 25
	мин. маты
	5088
	3336

	№42
	150
	0
	0
	42
	42
	2010
	Октябрьская 25
	мин. маты
	5088
	3336

	№43
	150
	0
	35
	0
	35
	1989
	Октябрьская 27
	мин. маты
	5088
	3336

	№44


	150
	0
	10
	95
	105

42
	2010
	Октябрьская 27
	мин. маты
	5088
	3336

	
	150
	0
	20
	0
	
	2010
	
	
	
	

	№45
	150
	0
	22
	0
	
	1989
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	№46
	200
	187
	0
	0
	187
	1993
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	№47
	150
	122
	0
	0
	122
	1996
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	№48
	150
	26
	0
	0
	26
	2007
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	№55
	100
	0
	124
	0
	124
	2007
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	№56


	150
	0
	22
	0
	38
	2006
	ТМ-10
	мин. маты
	5088
	3336

	
	150
	0
	16
	0
	
	1996
	
	
	
	

	Итого
	 
	3362
	2845
	327
	6534
	 
	 
	
	
	 

	Внутриквартальные трубопроводы теплосети мкр. «Западный»

	 Схема № 2

	№18
	50
	43
	0
	0
	43
	1997
	кв. Западный
	мин. маты
	5088
	3336

	№21
	50
	23
	0
	0
	23
	1997
	кв. Западный
	мин. маты
	5088
	3336

	Итого
	 
	66
	0
	0
	66
	 
	 
	
	
	 

	Внутриквартальные трубопроводы теплосети индивидуальной застройки ГРЭС

	   Схема № 3

	№1
	150
	55
	0
	0
	55
	1994
	ул Вологодская
	мин. маты
	5088
	3336

	№2
	80
	236
	0
	0
	236
	1994
	ул Весенняя
	мин. маты
	5088
	3336

	№5
	50
	27
	0
	0
	27
	1994
	ул Весенняя
	мин. маты
	5088
	3336

	№7
	50
	27
	0
	0
	27
	1994
	ул Весенняя
	мин. маты
	5088
	3336

	№14а
	50
	26
	0
	0
	26
	1994
	ул Весенняя
	мин. маты
	5088
	3336

	№19
	100
	110
	0
	0
	110
	1994
	ул Восточная
	мин. маты
	5088
	3336

	Итого
	 
	481
	0
	0
	481
	
	
	
	
	

	Внутриквартальные трубопроводы теплосети коттеджей СУ ГРЭС

	  Схема № 5

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внутриквартальные трубопроводы теплосети Временного поселка 

	 Схема № 6

	№1
	150
	804
	0
	0
	804
	2002
	Временный пос.
	мин. маты
	5088
	0

	Итого
	 
	804
	 0
	 0
	804
	 
	 
	
	
	 

	Внутриквартальные трубопроводы теплосети

	поселка (в двухтрубном исполнении). Схема №1

	№57
	50
	32
	0
	0
	32
	1996
	гидроузел
	мин. маты
	5088
	3336

	№58
	200
	6
	0
	0
	6
	1996
	ТП кв.Западный
	мин. маты
	5088
	3336

	№62
	100
	324
	70
	0
	394
	1996
	Гостиница
	мин. маты
	5088
	3336

	№74
	100
	0
	9
	0
	9
	1996
	Спортзал
	мин. маты
	5088
	3336

	№75
	50
	23
	0
	0
	23
	1989
	на маст. ЦОР
	мин. маты
	5088
	3336

	№76
	50
	15
	0
	0
	15
	1989
	гаражи в р-не ЦОР
	мин. маты
	5088
	3336

	№77
	50
	34
	0
	0
	34
	1989
	на маст. ЦОР
	мин. маты
	5088
	3336

	№78
	50
	7
	0
	10
	17
	1989
	гаражи в р-не ЦОР
	мин. маты
	5088
	3336

	№79
	50
	0
	0
	25
	25
	1989
	гаражи в р-не ЦОР
	мин. маты
	5088
	3336

	№79а
	50
	0
	0
	50
	50
	1989
	гаражи в р-не ЦОР
	мин. маты
	5088
	3336

	№82
	100
	0
	19
	0
	19
	1995
	Энергетиков 3
	мин. маты
	5088
	3336

	№83
	100
	0
	12
	0
	12
	2008
	Энергетиков 1
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№84
	150
	0
	155
	0
	155
	2008
	Энергетиков 3,5
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№85
	150
	0
	12
	0
	21
	2007
	Энергнетиков  5
	мин. маты
	5088
	3336

	
	150
	0
	9
	0
	
	1989
	
	
	
	

	№86
	50
	0
	62
	0
	62
	1989
	магазин "Элиз"
	мин. маты
	5088
	3336

	№90
	100
	0
	11
	0
	11
	1989
	Энергнетиков  4
	мин. маты
	5088
	3336

	№91б
	150
	0
	5
	0
	5
	2008
	Энергетиков 2
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№93
	100
	0
	5
	0
	5
	1989
	Октябрьская 3
	мин. маты
	5088
	3336

	№95
	100
	0
	8
	0
	8
	1989
	Октябрьская 9
	мин. маты
	5088
	3336

	№96
	100
	0
	10
	0
	10
	1989
	Октябрьская 7
	мин. маты
	5088
	3336

	№101
	100
	0
	17
	0
	17
	2013
	Октябрьская 21
	мин. маты
	5088
	3336

	№103
	100
	0
	27
	0
	27
	2008
	Октябрьская 29
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№104
	150
	0
	16
	0
	16
	1989
	Октябрьская 33
	мин. маты
	5088
	3336

	№107
	150
	0
	56
	0
	56
	2014
	Октябрьская 39
	мин. маты
	5088
	3336

	№108
	150
	0
	47
	0
	47
	2008
	Егорова 30, 32
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№109
	100
	0
	17
	0
	17
	2008
	Егорова 30, 32
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№110
	100
	0
	12
	0
	12
	2008
	Егорова 30, 32
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№111
	100
	0
	46
	0
	46
	1994
	Егорова 24, 26
	мин. маты
	5088
	3336

	№112
	100
	0
	54
	0
	54
	1994
	Егорова 24, 26
	мин. маты
	5088
	3336

	№112а
	100
	0
	42
	0
	42
	1994
	Егорова 24, 26
	мин. маты
	5088
	3336

	№112б
	150
	0
	53
	0
	53
	1994
	Егорова 24, 26
	мин. маты
	5088
	3336

	№113
	100
	0
	12
	0
	12
	1994
	Егорова 18
	мин. маты
	5088
	3336

	№115
	150
	0
	47
	0
	47
	2014
	Егорова 12
	мин. маты
	5088
	3336

	№116
	150
	0
	127
	0
	127
	1994
	РЦД
	мин. маты
	5088
	3336

	№117
	100
	0
	26
	0
	26
	2008
	Энергетиков 8, 10
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№118
	100
	0
	6
	0
	6
	2008
	Энергетиков 8, 10
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	№119
	100
	0
	33
	0
	33
	2008
	Энергетиков 8, 10
	ППУ

изоляция
	5088
	3336

	Итого
	 
	441
	1025
	85
	1551
	 
	 
	
	
	

	Всего
	 
	5154
	3870
	412
	9436»
	 
	 
	
	
	


1.3.12. Таблицу 1.3.2.6 части 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.3.2.6.  Характеристика тепловых сетей промплощадки от филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС согласно схеме (прил. 5).
	№ участка
	Диаметр, м
	Общая длина (надземная прокладка)
	Год ввода в эксплуатацию
	Участок 

на схеме
	Конструкция изоляции
	Время работы теплосети

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Отопительный период
	Летний (неотопит.) период

	№22
	80
	30
	1989 г.
	на депо
	мин. маты
	5088
	0

	№23
	100
	165
	2008
	ТМ-2
	мин. маты
	5088
	0

	№25
	100
	200
	2008
	ТМ-2
	мин. маты
	5088
	0

	
	100
	
	1989
	
	мин. маты
	5088
	0

	№27
	500/400
	80
	1989
	ТМ-2
	мин. маты
	5088
	0

	№29
	500/400
	60
	1989
	ТМ-2
	
	
	

	№31
	500/400
	185
	1989
	ТМ-2
	мин. маты
	5088
	0

	№32
	250
	108
	1989
	ТМ-3
	мин. маты
	5088
	0

	№33
	100
	10
	1989
	на МНС
	мин. маты
	5088
	0

	№34
	40
	10
	1989
	на маст.и АБК ЦОР
	мин. маты
	5088
	0

	№35
	250
	50
	1989
	ТМ-3
	мин. маты
	5088
	0

	№36
	100
	50
	1989
	на кислородн.
	мин. маты
	5088
	0

	№37
	250
	98
	1989
	ТМ-3
	мин. маты
	5088
	3336

	№38
	50
	18
	1989
	на пож.депо
	мин. маты
	5088
	0

	№39
	150
	50
	1989
	ТМ-3
	мин. маты
	5088
	0

	№40
	25
	5
	1989
	на пеногас.
	мин. маты
	5088
	3336

	№41
	150
	130
	1989
	ТМ-3
	мин. маты
	5088
	3336

	№42
	80
	50
	1989
	на мойку
	мин. маты
	5088
	3336

	№43
	50
	20
	1989
	на мойку
	мин. маты
	5088
	3336

	№44
	80
	145
	1989
	на АВТОГАРАЖИ
	мин. маты
	5088
	3336

	№46
	70
	10
	1989
	на АВТОГАРАЖИ
	мин. маты
	5088
	0

	№47
	25
	5
	1989
	на АВТОГАРАЖИ
	мин. маты
	5088
	3336

	№49
	150
	150
	1989
	ТМ-3
	мин. маты
	5088
	3336

	№50
	50
	50
	1989
	на АВТОГАРАЖИ
	мин. маты
	5088
	3336

	№51
	150
	38
	1989
	ТМ-3
	мин. маты
	5088
	3336

	№53
	100
	100
	1989
	ТМ-3
	мин. маты
	5088
	3336

	
	100
	
	2008
	
	мин. маты
	5088
	0

	№54
	100
	30
	1989
	на ВОС
	мин. маты
	5088
	0

	№55
	25
	5
	1989
	на ВОС
	мин. маты
	5088
	3336

	№56
	100
	50
	1989
	на ВОС
	мин. маты
	5088
	0

	№57
	25
	5
	1989
	на ВОС
	мин. маты
	5088
	3336

	№58

№59
	100
	50

3
	1989
	на ВОС

на БНС-1
	ППУизоляция
	5088
	3336

	
	80
	
	1989
	
	мин. маты
	
	

	№59а
	50
	80
	1989
	на БНС-1
	мин. маты
	5088
	3336

	№61
	50
	120
	1989
	на БНС-1
	мин. маты
	5088
	0

	№62
	400
	20
	1989
	ТМ-1
	мин. маты
	5088
	3336

	№63
	150
	60
	1989
	на Химцех
	мин. маты
	5088
	0

	№64
	50
	10
	1989
	на Химцех
	мин. маты
	5088
	3336

	№65
	150
	170
	1989
	на Химцех
	мин. маты
	5088
	0

	№68
	50
	15
	1989
	на проходную
	мин. маты 
	5088
	0

	№69
	400
	20
	1989
	ТМ-1
	мин. маты
	5088
	0

	№71
	100
	180
	1989
	на АБК
	мин. маты
	5088
	0

	№72
	500
	100
	1989
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	3336

	№72а
	600
	85
	2001
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	3336

	№73
	200
	100
	1989
	ТМ-4
	мин. маты
	5088
	0

	№74
	50
	102
	1989
	на БВС-2
	мин. маты
	5088
	3336

	№75
	200
	100
	1989
	ТМ-4
	мин. маты
	5088
	0

	№76
	50
	98
	2006
	на ОРУ
	мин. маты
	5088
	3336

	№ 77
	80
	38
	1989
	ТМ-4
	мин. маты
	5088
	3336

	№ 77а
	100
	190
	1989
	ТМ-4
	мин. маты
	5088
	3336

	№80
	150
	70
	1989
	ТМ-4
	мин. маты
	5088
	3336

	№81
	80
	10
	2008
	на общежитие
	мин. маты
	5088
	0

	
	80
	101
	2016
	
	мин. маты
	5088
	0

	№103а
	500
	180
	1989
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	0

	№103б
	600
	135
	2007
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	0

	№103
	600
	200
	2008
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	0

	№104
	200
	36
	1989
	ТМ-5
	мин. маты
	5088
	0

	№105
	50
	36
	1989
	на ГРП
	мин. маты
	5088
	0

	№108
	50
	100
	1989
	на ГРП
	мин. маты
	5088
	0

	№120

№121
	600
	75
	2011
	ТМЦ

ТМЦ
	ППУ изоляция
	5088
	0

	
	150
	1
	1989
	
	мин. маты
	
	

	№126
	500
	455
	2008
	ТМЦ
	мин. маты
	5088
	0

	
	500
	295
	1989
	
	
	
	

	Итого
	
	5142»
	 
	 
	
	
	


1.3.13. В пункте 1.3.3 части 3 последний абзац  изложить в новой редакции:
«Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С, точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС – 70°С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям.».

1.3.14. В таблице 1.3.6.1 части 3:

цифры «42673» заменить цифрами «29156»;

цифры «341384» заменить цифрами «2036»
1.3.15. Таблицу 1.5.1.2 части 5 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.5.1.2. Тепловые нагрузки Абонентов, присоединённых к теплосетям филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

	№

п/п
	Наименование потребителя
	           Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Жилой посёлок

	
	МП ЖКХ Дедовичского района, в том числе

	1
	ГРП-2 (отключён)
	0
	
	0
	0

	2
	Коттеджи ул. Садовая (6 домов)
	0,12645
	
	0,027
	0,15345

	3
	Квартал Западный д. 2
	0,0155
	
	0,0036
	0,0191

	4
	Коттеджи "ЛПК"(16 домов)
	0,2441
	
	0,051
	0,2951

	5
	Коттеджи ГРЭС (6 домов)
	0,0996
	
	0,0094
	0,109

	6
	Коттеджи СУГРЭС (0 домов) – м/р-н отключен
	0
	
	0
	0

	7
	Жилые дома 34
	8,9838
	
	6,0594
	15,0432

	8
	Временный поселок 17 домов
	0,12477
	
	0
	0,12477

	 
	ЧП

	9
	Магазин BF ул. Октябрьская
	0,0193
	
	0
	0,0193

	10
	Магазин BF ул. Энергетиков
	0,0355
	
	0
	0,0355

	11
	Кафе (Энергетиков, 3) столовая ПТУ
	0,0348
	
	0,0107
	0,0455

	12
	Магазин, аптека ул. Октябрьская 30
	0,0255
	
	0
	0,0255

	13
	Магазин «Нива-2» ул. Октябрьская 39
	0,0335
	
	0
	0,0335

	14
	Магазин, ул. Октябрьская, 7а
	0,0146
	
	0,0004
	0,015

	15
	гаражи в районе мастерских ЦОР ГРЭС (2 шт.)
	0,012
	
	0
	0,012

	16
	Магазин "Магнит", ул. Октябрьская, 21а
	0,0506
	
	0,009
	0,0596

	17
	Торговые павильоны в районе маг. "Окраина" (4 шт.)
	0,0208
	
	0
	0,0208

	18
	Торговый павильон на рынке (Хозтовары)
	0,0104
	
	0
	0,0104

	 
	ИТОГО:
	9,85122
	0,000
	6,1705
	16,02172

	
	ОАО "Ростелеком"

	1
	Узел связи 
	0,1027
	0,0000
	0,0000
	0,1027

	 
	ИТОГО:
	0,1027
	0,0000
	0,0000
	0,1027

	
	МБОУ Дедовичская средняя общеобразовательная школа №2

	1
	Школа 
	0,4652
	0,2045
	0,15
	0,8197

	2
	Мастерские
	0,0317
	0
	0
	0,0317

	 
	ИТОГО:
	0,4969
	0,2045
	0,15
	0,8514

	
	МБДОУ Детский сад № 2 "Аленушка"

	1
	Дет.сад "Аленушка", ул. Октябрьская, 23 
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	 
	ИТОГО:
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	
	МБДОУ Детский сад № 3 "Ручеек"

	1
	Дет.сад "Ручеек", ул. Октябрьская, 31 
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	 
	ИТОГО:
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	
	МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"

	1
	Спорт. зал (гребная база)
	0,0631
	0,0000
	0,0097
	0,0728

	 
	ИТОГО:
	0,0631
	0,0000
	0,0097
	0,0728

	
	ГБУЗ "Дедовичская ЦРБ"

	1
	Главный корпус 
	0,6838
	0,0000
	0,2374
	0,9212

	2
	Хоз.корпус (прачечная)
	0,0819
	0,0713
	0,0301
	0,1833

	3
	ЦРБ: пищеблок 
	0,0355
	0,0043
	0,0562
	0,0960

	4
	ЦРБ: пат-анат. отделение
	0,0120
	0,0900
	0,0000
	0,1020

	5
	гаражи ЦРБ 1-ый блок
	0,0251
	0,0000
	0,0000
	0,0251

	6
	гаражи ЦРБ 2-ой блок
	0,0242
	0,0000
	0,0000
	0,0242

	 
	ИТОГО:
	0,8624
	0,1656
	0,3238
	1,3518

	
	ЗАО "Псков "Гидроэлектромонтаж"

	1
	Гаражи в районе ЦРБ (Администрация)
	0,0126
	0,0000
	0,0000
	0,0126

	 
	ИТОГО:
	0,0126
	0,0000
	0,0000
	0,0126

	
	МБУК Дедовичский РЦД

	1
	Дом культуры
	0,3342
	0,0000
	0,3500
	0,6842

	 
	ИТОГО:
	0,3342
	0,0000
	0,3500
	0,6842

	
	Бежаницкое  РАЙПО

	1
	Магазин "Нива-1"
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	 
	ИТОГО:
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	
	Предприниматель Ильина Н.Н.

	1
	Магазин за школой (продукты)
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	2
	Магазин за школой (канцтовары)
	0,0028
	0,0000
	0,0000
	0,0028

	 
	ИТОГО:
	0,0178
	0,0000
	0,0000
	0,0178

	
	Предприниматель Федорова Е.П.

	1
	Магазин за школой
	0,0071
	0,0000
	0,0000
	0,0071

	2
	магазин за школой Денисова
	0,0064
	0,0000
	0,0000
	0,0064

	3
	магазин за школой "Игрушка"
	0,0059
	0,0000
	0,0000
	0,0059

	 
	ИТОГО:
	0,0194
	0,0000
	0,0000
	0,0194

	
	Предприниматель Манякина В.А.

	1
	Магазин за школой
	0,0051
	0,0000
	0,0000
	0,0051

	 
	ИТОГО:
	0,0051
	0,0000
	0,0000
	0,0051

	
	Предприниматель Федорова Т.Д.

	1
	Магазин "Престиж"
	0,0135
	0,0000
	0,0000
	0,0135

	 
	ИТОГО:
	0,0135
	0,0000
	0,0000
	0,0135

	
	Предприниматель Дворецкая И.И.

	1
	Магазин "Европа"
	0,0163
	0,0000
	0,0000
	0,0163

	 
	ИТОГО:
	0,0163
	0,0000
	0,0000
	0,0163

	
	Предприниматель  Асташенков К.В.

	1
	Магазин "Радиотехника" за школой
	0,0093
	0,0000
	0,0000
	0,0093

	 
	ИТОГО:
	0,0093
	0,0000
	0,0000
	0,0093

	
	Владелец гаража Жуков В.П.

	1
	Гаражи
	0,0015
	0,0000
	0,0000
	0,0015

	 
	ИТОГО:
	0,0015
	0,0000
	0,0000
	0,0015

	
	МП "Комплекс"

	1
	Баня
	0,0540
	0,0000
	0,0529
	0,1069

	2
	Обувная мастерская отключена
	0
	0
	0
	0

	3
	Туалет на рынке отключен
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО:
	0,054
	0,0000
	0,0529
	0,1069

	
	ООО "Пальмира"

	1
	Магазин "Эксперт" (эл.быт.тех-ка)
	0,0256
	0,0000
	0,0000
	0,0256

	 
	ИТОГО:
	0,0256
	0,0000
	0,0000
	0,0256

	
	Предприниматель Машлякевич И.В.

	1
	т/д  "Элиз"
	0,0089
	0,0000
	0,0000
	0,0089

	 
	ИТОГО:
	0,0089
	0,0000
	0,0000
	0,0089

	
	Предприниматель Айлов М.Л.

	1
	Магазин "Отрада"
	0,0032
	0,0000
	0,0000
	0,0032

	 
	ИТОГО:
	0,0032
	0,0000
	0,0000
	0,0032

	
	ООО "Технотрейдинг"

	1
	Торговый комплекс
	0,1430
	0,0096
	0,1170
	0,2696

	 
	ИТОГО:
	0,1430
	0,0096
	0,1170
	0,2696

	
	ООО "Комплекс-Сервис регионы""

	1
	Гостиница "Русь"
	0,1330
	0,1350
	0,2730
	0,5410

	 
	ИТОГО:
	0,1330
	0,1350
	0,2730
	0,5410

	
	ООО Евро-Керамика

	1
	Торговый комплекс
	0,1883
	0,0000
	0,0000
	0,1883

	 
	ИТОГО:
	0,1883
	0,0000
	0,0000
	0,1883

	
	Владелец гаража Берко А.Л.

	1
	Гаражи № 187,188
	0,0249
	0,0000
	0,0000
	0,0249

	 
	ИТОГО:
	0,0249
	0,0000
	0,0000
	0,0249

	ВСЕГО абоненты жилого посёлка:
	12,97682
	0,3701
	7,6968
	21,44032

	
	
	
	
	

	Промплощадка

	
	Предприниматель Кокорникова С.Н.

	1
	Оранжерея
	0,1117
	0,0000
	0,0000
	0,1117

	2
	Вагончик
	0,0014
	0,0000
	0,0000
	0,0014

	 
	ИТОГО:
	0,1131
	0,0000
	0,0000
	0,1131

	
	ОАО "Трест "Севэнергострой" отключен

	1
	АБК управление
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0

	
	ООО "Агро-Плант"

	1
	АБК тепличного хозяйства
	0,0200
	0,0000
	0,0000
	0,0200

	2
	Теплица - терминал (2 шт)
	1,8000
	0,0000
	0,0000
	1,8000

	 
	ИТОГО:
	1,8200
	0,0000
	0,0000
	1,8200

	ВСЕГО абоненты промплощадки
	1,9331
	0,0000
	0,0000
	1,9331

	
	
	
	
	

	ВСЕГО Абоненты филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	14,90992
	0,3701
	7,6968
	23,37342»


1.3.16. Таблицу 1.5.1.3 части 5 изложить в новой редакции:
«Таблица 1.5.1.3. Тепловые нагрузки на хозяйственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

	№

по схеме
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Промплощадка

	18
	Локомотивное депо
	0,0278
	0,0000
	0,0000
	0,0278

	19
	Мастерские ТТЦ отключены
	0
	0
	0
	0

	20
	АБК ТТЦ отключен
	0
	0
	0
	0

	21
	Компрессорная станция
	0,0670
	0,0000
	0,0049
	0,0719

	23
	Совмещенная насосная
	0,0113
	0,0000
	0,0000
	0,0113

	24
	Мастерские ЦОР
	0,0177
	0,0000
	0,0000
	0,0177

	25
	Азотно-кислородная станция
	0,0326
	0,0321
	0,0102
	0,0749

	26
	ВПЧ - производственно-бытовой корпус
	0,0488
	0,0000
	0,0600
	0,1088

	27
	Пеногаситель ВПЧ
	0,0049
	0,0000
	0,0000
	0,0049

	б/н
	ТТЦ   (мойка АТЦ)
	0,0000
	0,0000
	0,0113
	0,0113

	31
	ТТЦ - гараж на 17 боксов
	0,1332
	0,0000
	0,0000
	0,1332

	32
	ТТЦ - гараж на 13 боксов
	0,0973
	0,0000
	0,0000
	0,0973

	33
	Гараж на 3 бокса
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0400

	37
	ВОС - гл.корпус, проходная, насосная
	0,1016
	0,0000
	0,0127
	0,1143

	38
	Узел учета (территория ВОС) отключен
	0
	0
	0
	0

	41
	ОМТС-склад
	0,1404
	0,0000
	0,0024
	0,1428

	42
	Электроцех
	0,0620
	0,0000
	0,0908
	0,1528

	43
	ЦРМ
	0,1250
	0,0000
	0,0718
	0,1968

	44
	Заготовительный цех
	0,0558
	0,0000
	0,0000
	0,0558

	45
	ЛМИС
	0,0137
	0,0000
	0,0127
	0,0264

	47
	АБК ГРЭС (с проходной)
	0,4108
	0,1690
	0,8749
	1,4547

	51
	СЗЭМ – бытовки отключены
	0
	0
	0
	0

	52
	СЭИ – бытовки отключены
	0
	0
	0
	0

	53
	Общежитие
	0,0875
	0,0000
	0,0000
	0,0875

	59
	Отдел оборудования – склад отключен
	0
	0
	0
	0

	61
	Отдел обрудования-проходная, с/узел отключен
	0
	0
	0
	0

	62
	Отдел оборудования – АБК отключен
	0
	0
	0
	0

	67
	Проходная РСЦ отключена
	0
	0
	0
	0

	66
	АБК РСЦ отключен
	0
	0
	0
	0

	59
	гараж (Энергорем) отключен
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	1,4774
	0,2011
	1,1517
	2,8302

	Поселок

	 
	Спортзал, гаражи, база ЦОР
	0,1860
	0,0000
	0,0000
	0,1860

	 
	Деж. ЦТПК (плотина)
	0,0050
	0,0000
	0,0000
	0,0050

	 
	ИТОГО:
	0,1910
	0,0000
	0,0000
	0,1910

	 ВСЕГО хозяйственные нужды филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: 
	1,6684
	0,2011
	1,1517
	3,0212»


1.3.17. Таблицу 1.5.1.4. части 5 изложить в новой редакции:
«Таблица 1.5.1.4. Тепловые нагрузки на собственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

	№

по схеме
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Промплощадка

	1
	Пусковая котельная отключена
	0
	0
	0
	0

	22
	Мазутонасосная станция
	0,0910
	0,0000
	0,0000
	0,0910

	39
	БНС-1
	0,0761
	0,0000
	0,0000
	0,0761

	40
	Химцех
	0,8996
	0,0000
	0,0885
	0,9882

	46
	Главный корпус
	4,014
	0,0000
	0,0000
	4,014

	48
	БНС-2
	0,0942
	0,0000
	0,0000
	0,0942

	49
	ОРУ с пристройкой
	0,0542
	0,0000
	0,0000
	0,0542

	63
	ГРП
	0,0480
	0,0000
	0,0000
	0,0480

	ВСЕГО собственные нужды филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: 
	5,2771
	0,0000
	0,0885
	5,3657»


1.3.18. Таблицу 1.5.1.5 части 5 изложить в новой редакции:
«Таблица 1.5.1.5. Тепловые нагрузки всех объектов, подключенных к теплосетям филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС (сводная таблица).

	Категория потребителей
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Абоненты (жилой поселок и промплощадка)
	14,9099
	0,3701
	7,6968
	23,37342

	Хозяйственные нужды
	1,6684
	0,2011
	1,1517
	3,0212

	Собственные нужды
	5,2771
	0
	0,0885
	5,3657

	ВСЕГО филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	21,8554
	0,5712
	8,937
	31,76032»


1.3.19. Таблицу 1.5.2.1 части 5 изложить в новой редакции:
«Таблица 1.5.2.1. Анализ тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии р.п. «Дедовичи».

	Наименование источника тепловой энергии
	Установлен-ная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Коэффициент использова-ния мощности

	
	
	Отопление вентиля-ция
	ГВС
	Техноло

гические

нужды
	Всего
	

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	1,513
	–
	–
	1,513
	0,53

	Котельная № 2
	0,66
	0,584
	0,008
	–
	0,592
	0,89

	Котельная № 3
	2,8
	1,127
	0,045
	–
	1,173
	0,42

	Итого:
	6,31
	3,224
	0,053
	–
	3,278
	0,52

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	91,0
	22,4266
	8,937
	0
	31,76032
	0,35   

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	97,31
	25,6506
	8,99
	0
	34,6406
	0,36»


1.3.20. В пункте 1.5.2 части 5 в абзаце 3 цифры «73,5» заменить цифрами «63».
1.3.21. Пункт 1.6.1 части 6 изложить в новой редакции:

«1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии в р.п. Дедовичи. 

	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85
	1,513
	1,337

	Котельная № 2
	0,66
	0,66
	0,592
	0,068

	Котельная № 3
	2,8
	2,8
	1,173
	1,627

	Итого:
	6,31
	6,31
	3,278
	3,032

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	91,0
	91,0
	31,7603
	(59,24)

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	97,31
	97,31
	35,0383
	(62,27)


Исходя из данных таблицы 1.6.1.1, можно провести анализ существующих генерируемых мощностей по каждой энергоснабжающей организации. По  представленным данным резерв по установленной тепловой мощности энергоисточников составляет  62,27 Гкал/ч в целом по поселку, при этом основная доля свободных тепловых мощностей приходится на филиал  ПАО «ОГК-2»- Псковская ГРЭС.

Анализ годовых отчетов предприятий по выработке и потреблению тепловой энергии представлен в разрезе энергоснабжающих организаций и по поселку.».

1.3.22. Таблицу 1.8.1 части 8 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.8.1. Годовой расход основного топлива на источнике тепла.

	Наименование источника тепловой энергии
	Вид 

топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	природный газ
	538,088
	–
	–

	Котельная № 2
	природный газ
	185,389
	–
	–

	Котельная № 3
	природный газ
	499,241
	–
	–

	Итого:
	
	1 222,718
	
	

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	природный газ
	11 335, 0
	–
	КЭВ 32 МВт»


1.3.23. В части 8 абзац 2 изложить в новой редакции:

«Таким образом, основным топливом на котельных р.п. Дедовичи является природный газ. На котельных МП ЖКХ Дедовичского района резервное и аварийное топливо не предусмотрено, в филиале  ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС для резервирования тепловой мощности используются электрические котлы, мощностью 32 МВт для обеспечения надежного теплоснабжения мкр-на Энергетиков рп. Дедовичи.».
1.3.24. Таблицу 1.9.1.1 части 9 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.9.1.1. Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии.

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС

	Дата введения в действие
	Тариф, руб/Гкал
	НДС

	с 01.01.2014 г.
	867,82
	без НДС

	с 01.07.2014 г.
	876,50
	без НДС

	с 01.01.2015г.
	876,50
	без НДС

	с 01.07.2015 г.
	944,25
	без НДС

	с 01.01.2016 г.
	944,25
	без НДС

	с 01.07.2016 г.
	972,43
	без НДС

	с 01.01.2017 г.
	972,43
	без НДС

	с 01.07.2017 г.
	1234,93
	без НДС

	с 01.01.2018 г.
	1234,93
	без НДС

	с 01.07.2018 г.
	1360,23
	без НДС

	с 01.01.2019 г.
	1360,23
	без НДС

	с 01.07.2019 г.
	1398,55
	без НДС

	с 01.01.2020 г.
	1398,55
	без НДС

	с 01.07.2020 г.
	1438,10
	без НДС

	с 01.01.2021 г.
	1438,10
	без НДС

	с 01.07.2021 г.
	1478,91
	без НДС

	с 01.01.2022 г.
	1478,91
	без НДС

	с 01.07.2022 г.
	1521,02
	без НДС


1.3.25. Таблицу 1.9.1.2 части 9 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.9.1.2. Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям.

	Дата введения в действие
	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	МП ЖКХ Дедовичского района

	
	Тариф, руб/Гкал
	НДС
	Тариф, руб/Гкал
	НДС

	с 01.01.2014 г.
	994,25
	без НДС
	1612,93
	НДС не облагается

	с 01.07.2014 г.
	1335,58
	без НДС
	1682,29
	НДС не облагается

	с 01.01.2015 г.
	1150,67
	без НДС
	1425,57
	без НДС

	с 01.07.2015 г.
	1233,56
	без НДС
	1621,48
	без НДС

	с 01.01.2016 г.
	1233,56
	без НДС
	1621,48
	без НДС

	с 01.07.2016 г.
	1301,44
	без НДС
	1880,66
	без НДС

	с 01.01.2017 г.
	1301,44
	без НДС
	1880,66
	без НДС

	с 01.07.2017 г.
	1619,82
	без НДС
	1927,53
	без НДС

	с 01.01.2018 г.
	1619,82
	без НДС
	2274,49
	НДС не облагается

	с 01.07.2018 г.
	1876,60
	без НДС
	3107,68
	НДС не облагается

	с 01.01.2019 г.
	1876,60
	без НДС
	3107,68
	НДС не облагается

	с 01.07.2019 г.
	1919,63
	без НДС
	3205,47
	НДС не облагается

	с 01.01.2020 г.
	1919,63
	без НДС
	3205,47
	НДС не облагается

	с 01.07.2020 г.
	1934,82
	без НДС
	3304,19
	НДС не облагается

	с 01.01.2021 г.
	1934,82
	без НДС
	3304,19
	НДС не облагается

	с 01.07.2021 г.
	1990,41
	без НДС
	3406,12
	НДС не облагается

	с 01.01.2022 г.
	1990,41
	без НДС
	3406,12
	НДС не облагается

	с 01.07.2022 г.
	2047,78
	без НДС
	3511,34
	НДС не облагается»


1.3.26. Таблицу 4.1.1 главы 4 изложить в новой редакции:

«Таблица 4.1.1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии. 

	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85
	1,513
	1,337

	Котельная № 2
	0,66
	0,66
	0,592
	0,068

	Котельная № 3
	2,8
	2,8
	1,173
	1,627

	Итого:
	6,31
	6,31
	3,278
	3,032

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	91,0
	91,0
	31,7603
	59,24

	ВСЕГО пгт. Дедовичи:
	97,31
	97,31
	35,0383
	62,27»


1.3.27. В пункте 4.2 главы 4 цифры «37,3828» заменить цифрами «62,27».
1.3.28. Таблицу 7.1.1 главы 7 изложить в новой редакции:

«Таблица 7.1.1. Годовой перспективный расход основного топлива на источнике тепла.

	Наименование источника тепловой энергии
	Вид 

топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	природный газ
	538,088
	–
	–

	Котельная № 2
	природный газ
	185,389
	–
	–

	Котельная № 3
	природный газ
	499,241
	–
	–

	Итого:
	
	1 222,718
	
	

	Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	природный газ
	11 335, 0
	–
	КЭВ, 32 МВт»


 2. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Администрации городского 
поселения «Дедовичи»                                                                                                 Г.И. Береснев

