ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕДОВИЧИ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕДОВИЧИ»
РЕШЕНИЕ
от 27.08.2015 № 221
(принято на 35 очередном заседании
Собрания депутатов городского поселения
«Дедовичи» второго созыва)
пос. Дедовичи
Об утверждении Программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Дедовичи» на период 2015-2028 годы
В соответствии с пп.6.1 п.1 ст.17 и пп.4 п.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов городского поселения «Дедовичи» РЕШИЛО:
1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи» на период 2015-2028 годы согласно приложений  №№ 1-2.
2. Обнародовать настоящее решение. 
Глава городского поселения «Дедовичи»                                     В.Ю. Елизаров
                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                 к решению Собрания депутатов
городского поселения «Дедовичи»
                                               от 27.08.2015 № 221
Программа комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕДОВИЧИ»
на ПЕРИОД 2015-2028 годЫ
ТОМ i. Программный документ
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Нормативно-правовая база
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области на 2015- 2028 годы разработана согласно условиям Технического задания. 
Настоящая Программа комплексного развития разработана в соответствии с требованиями следующих основных законодательных и нормативных документов: 
1. ФЗ № 210-ФЗ от 24.12.2004«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
2. ФЗ № 41-ФЗ от 14.04.1995 «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»
3. ФЗ № 258-ФЗ от 29.12.2006 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
4. ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5. ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
6. Постановления Правительства РФ № 109 от 26.02.2004 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии» и Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных вышеназванным постановлением»
7. Постановления Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»
8. Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и(или) теплоснабжения»
9. Приказа Министерства Регионального Развития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
10. Приказа Министерства Регионального Развития РФ № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
а также на основании: 
· Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 
№ 20-Э/2;
· Прочих законов и подзаконных актов, методических разработок и подходов, действующих в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации. 
1. Паспорт Программы комплексного развития
	Полное наименование Программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области на 2015- 2028 годы

	Основание для разработки Программы
	1. ФЗ № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
2. Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»
3. Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и(или) теплоснабжения»
4. Приказ Министерства Регионального Развития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
5. Приказ Министерства Регионального Развития РФ № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения «Дедовичи».

	Основной разработчик Программы
	ООО «Генеральный Энергосервисный Альянс»

	Цели и задачи Программы
	Ключевой целью Программы является: 
Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания города при минимальных затратах. 
что достигается путем:
· обеспечения доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, энерго- водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
· обеспечения нормативного качества услуг для потребителей;
· обеспечения условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий; 
· повышения инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий.


	Объемы финансирования
	Общая ожидаемая стоимость реализации Программы составляет 35200 тыс. рублей, в том числе: 
· теплоснабжение – не определено. 
· электроснабжение – не определено
· водоснабжение – не определено. 
· водоотведение – 35200 тыс. руб. 
· утилизация (захоронение) ТБО – не определено.
газоснабжение - не определено.

	Ожидаемые конечные результаты Программы
	· улучшение качества газо-, тепло, -электро-, водоснабжения и водоотведения потребителей;
· снижение себестоимости газо-, тепло, -электро-, водоснабжения и водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры;
· повышение эффективности работы основного оборудования;
· снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения;
· ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий;
· снижение количества аварийных ситуаций, повышение эффективности работы коммунальных предприятий;  
· ликвидация дефицита мощности источников энергоснабжения;
· обеспечение тепло- и электроснабжения объектов нового строительства. 

	Система организации контроля за выполнением Программы
	Контроль за выполнением Программы осуществляется Администрацией городского поселения «Дедовичи» 

	Ответственный за исполнение
	Администрация городского поселения «Дедовичи».


1. Обоснование необходимости разработки Программы
В связи с постоянным ростом цен на энергоресурсы и проводимой политикой по модернизации и реконструкции жилищно-коммунального комплекса, в муниципальном образовании «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области назрела необходимость проведения мероприятий, в том числе инвестиционных, в рамках комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области. 
Наряду с обновлением основных фондов ключевых систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, появляются дополнительные средства для ее развития, решаются экологические проблемы. 
2. Основные цели и задачи Программы
Стратегические цели настоящей Программы определены, исходя из Федерального Закона от 24.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа ориентирована на выполнение следующей ключевой цели: 
Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания города при минимальных затратах. 
Основными целями Программы являются:
· обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по газо-, тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
· обеспечение нормативного качества услуг для потребителей;
· обеспечение условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий; 
· повышение инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий.
В рамках достижения целей должны быть решены следующие основные задачи:
· модернизация основных фондов и инфраструктуры;
· ограничение роста издержек отраслевых предприятий, их стабилизация или снижение в долгосрочной перспективе;
· снижение финансовой нагрузки на муниципальный бюджет;
· определение и создание надлежащих экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;
· повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий.
3. Основные направления Программы
Реализация Программы является частью реформы жилищно-коммунального хозяйства, проводимой Правительством Псковской области. Программа должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования в муниципальном образовании «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области. 
В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить ряд основных мероприятий в рамках предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области.
3.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников 
3.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей
3.3. Мероприятия по реконструкции и развитию электрических сетей (магистральных и распределительных)
3.4. Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры
3.5. Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоснабжения 
3.6. Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоотведения. 
4. Ресурсное обеспечение Программы
На период 2015 – 2028 г.г. составляет 35200 тыс. рублей, в том числе: 
· теплоснабжение – не определено. 
· электроснабжение – не определено
· водоснабжение – не определено. 
· водоотведение – 35200 тыс. руб. 
· утилизация (захоронение) ТБО – не определено.
· газоснабжение - не определено.
5. Эффективность реализации Программы
Социально-экономическая эффективность
Реализация Программы направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области на 2015- 2028 годы.
Социально-экономическая эффективность реализации Программы достигается за счет: 
· создания условий устойчивого, надежного и бесперебойного снабжения населения и предприятий услугами по газо-, энерго- водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов);
· улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения;
· снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду. 
Технико-экономическая эффективность
Технико-экономическая эффективность реализации Программы определяется: 
· Увеличением срока службы и надежности магистральных, квартальных инженерных коммуникаций предприятий энерго- водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения отходов);
· снижением потерь в сетях;
· снижением удельных норм расхода энергоресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий и оборудования.
2. Целевой блок Программы комплексного развития
Ключевая цель Программы
Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания города при минимальных затратах. 
Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
· обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по газо-, энерго- водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
· обеспечение нормативного качества услуг для потребителей;
· обеспечение условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий; 
· повышение инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий.
В рамках достижения целей должны быть решены следующие основные задачи:
· модернизация основных фондов и инфраструктуры;
· ограничение роста издержек отраслевых предприятий, их стабилизация или снижение в долгосрочной перспективе;
· снижение финансовой нагрузки на муниципальный бюджет;
· определение и создание надлежащих экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;
· повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий.
Ожидаемые результаты в ходе выполнения Программы
1. Повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры
2. Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения
3. Снижение себестоимости тепло, -электро-, водоснабжения и водоотведения
4. Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий
5. Снижение количества аварийных ситуаций, повышение эффективности работы коммунальных предприятий.
3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи»
3.1. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения
Теплоснабжение муниципального образования «Дедовичи» осуществляют две энергоснабжающие организации, краткая характеристика которых представлена в таблицах ниже.
Таблица 1. Характеристика МП ЖКХ Дедовичского района.
	№
п/п
	Наименование
	Данные

	1
2
3
4
5
6

	Полное наименование хозяйствующего субъекта.
Местонахождение юридического лица 
почтовый адрес.
Телефон, факс
Электронная почта, адрес в сети интернет
Перечень осуществляемых видов деятельности хозяйствующего субъекта и наименование субъектов Российской Федерации, в которых хозяйствующий субъект осуществляет регулируемые виды деятельности.
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии соответствующего регулируемого вида деятельности, орган, выдавший лицензию (в случае если регулируемый вид деятельности подлежит лицензированию).
	Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района
 (МП ЖКХ Дедовичского района) 
182710, Псковская область, пос. Дедовичи, ул. Энергетиков, д.3, оф. 76
(8 811 36) 91-414, факс (8 811 36) 91-703
krylovov@mail.ru 
-  производство тепловой энергии;
-  передача и распределение тепловой энергии;
-  деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
№ ВП-23-000283(КС) от 20.10.2009 г.


Таблица 2. Характеристика филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.
	№
п/п
	Наименование
	Данные

	1
2
3
4
5
6

	Полное наименование хозяйствующего субъекта.
Местонахождение юридического лица 
почтовый адрес.
Телефон, факс
Электронная почта, адрес в сети интернет
Перечень осуществляемых видов деятельности хозяйствующего субъекта и наименование субъектов Российской Федерации, в которых хозяйствующий субъект осуществляет регулируемые виды деятельности.
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии соответствующего регулируемого вида деятельности, орган, выдавший лицензию (в случае если регулируемый вид деятельности подлежит лицензированию).
	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») 
(филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС) 
182710, РФ, Псковская обл. п. Дедовичи
тел. (81136)96-359, факс (81136)9-007
a-726232@yandex.ru
-  производство тепловой энергии;
-  передача и распределение тепловой энергии;
-  деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
№ ЭВ-00-007503  от 13 июня 2007 г.


МП ЖКХ Дедовичского района осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии в р.п. Дедовичи. В хозяйственном ведении МП ЖКХ Дедовичского района находятся 3 газовые котельные, расположенные на территории р.п. Дедовичи и тепловые сети, идущие от них. Потребителями тепловой энергии являются социальные и жилые объекты, расположенные в р.п. Дедовичи.  Суммарная мощность всех котельных, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района, – 6,31 Гкал/час, что составляет 7 % от всей суммарной мощности по энергоснабжающим предприятиям поселка.
Филиал ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС осуществляет производство тепловой энергии в р.п. Дедовичи. Станция работает на природном газе. Установленная мощность равна 84 Гкал/час, что составляет 93 % от суммарной мощности всех энергоснабжающих организаций поселка. Тепловая энергия, вырабатываемая станцией, идет на собственные и технологические нужды предприятия, а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона Энергетиков. Передачу и распределение тепловой энергии осуществляет МП ЖКХ Дедовичского района в соответствии с договором № 59 от 01.03.2011 г.  
Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, расположенных на территории р.п. Дедовичи, составляет 90,31 Гкал/час.
На территории муниципального образования «Дедовичи» теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.
Индивидуальная жилая застройка муниципального образования «Дедовичи», а также некоторые объекты социальной сферы, общественные и административные здания имеют децентрализованное теплоснабжение (автономные теплогенераторы, индивидуальные тепловые установки, печное отопление). Теплоисточники работают на газовом и твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления – горбыль).
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.
Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией муниципального образования указанная тенденция будет сохраняться.
Описание источников тепловой энергии. 
Котельные МП ЖКХ Дедовичского района 
На балансе МП ЖКХ Дедовичского района находятся три котельные № 1, 2 и 3, которые снабжают тепловой энергией старую часть р.п. Дедовичи. 
Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения близлежащих жилых домов и зданий административного и социального значения.
 Суммарная тепловая мощность всех котельных – 6,31 Гкал/час, что составляет 7 % от суммарной мощности всех энергоснабжающих организаций поселка.
Основным топливом на котельных является природный газ, резервное и аварийное топливо не предусмотрено. 
Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Подогрев сетевой воды осуществляется по одноконтурной схеме, напрямую через котел. Система горячего водоснабжения (ГВС) закрытая, т. е. подогрев горячей воды осуществляется в зданиях скоростными водоводяными подогревателями. 
Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °C. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. 
Продолжительность отопительного периода – 5088 часов.
Таблица 3.  Характеристика котельных МП ЖКХ Дедовичского района
	Наименование котельной
	Адрес расположения котельной
	Год постройки
	Установленная тепловая мощность котельной, 
Гкал/ч
	Степень износа основного оборудования, % 

	Котельная № 1
	Р.п. Дедовичи, пл. Советов
	1995
	2,85
	40

	Котельная № 2
	Р.п. Дедовичи, ул. Интернациональная
	1998
	0,66
	40

	Котельная № 3
	Р.п. Дедовичи, 
ул. Бундзена
	1998
	2,8
	40


В качестве основного оборудования на котельных установлены водогрейные газомазутные котлы марки КВ-ГМ. Котлы водотрубные, горизонтальные с принудительной циркуляцией.
Данные по основному и вспомогательному оборудованию котельных МП ЖКХ Дедовичского района представлено в «Обосновывающих материалах».
Практически все котлы на котельных введены в эксплуатацию не более четырех лет назад. Оборудование на котельных заменено и не изношено, замены не требует. 
На всех трех котельных установлена система химводоочистки с добавлением в водяной тракт декарбонизатора – комплексона. Комплексон защищает трубопроводы от отложений малорастворимых солей на внутренних поверхностях трубопроводов.
Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
Основная нагрузка по теплоснабжению лежит на ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС. Тепловая мощность станции равна 84 Гкал/час, что составляет 93 % от суммарной мощности всех энергоснабжающих организаций поселка.
ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС расположена на левом берегу р. Шелонь в промышленной зоне поселка.  Тепловая энергия, вырабатываемая станцией, идет на собственные и технологические нужды предприятия, а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона Энергетиков. Подача тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения осуществляется в основном в многоквартирные дома микрорайона, в котором проживает более пяти тысяч человек. 
Основным топливом на станции является природный газ, в качестве аварийного топлива используется мазут топочный (М-100), доставляемый железнодорожным транспортом. 
Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Станция вырабатывает пар. Подогрев сетевой воды осуществляется по двухконтурной схеме через пять пароводяных подогревателей общей производительностью 84 Гкал/час, установленных на станции. 
Система горячего водоснабжения (ГВС) закрытая, т. е. подогрев горячей воды осуществляется в зданиях скоростными водоводяными подогревателями. 
Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °C, в летний период 60 – 45 °С (точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 60°С). Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. 
Продолжительность отопительного периода – 5088 часов, летний период (неотопительный) составляет 3336 часов.
Характеристика здания главного корпуса филиала ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС представлена в «Обосновывающих материалах».
В качестве основного теплофикационного оборудования на ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС установлены паровые котлы марки ТПЕ-208. 
Двухкорпусной, барабанный котел типа ТПЕ-208 с естественной циркуляцией, спроектированный для работы на фрезерном торфе и реконструированный по проекту ВТИ для сжигания природного газа. Паропроизводительность котла по первичному пару составляет 670 т/ч
Коэффициент использования тепломеханического оборудования составляет 45%. Износ основного тепломеханического оборудования ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС составляет в среднем 40%  и является  незначительным.
Система химводоочистки обеспечивает подготовку сетевой воды, для предотвращения отложений на внутренних стенках трубопроводов.
Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.
Таблица 4.  Установленная тепловая мощность
	Наименование источника тепловой энергии
	Тип,
марка котла
	Установленная тепловая мощность, (по паспорту), 
Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность котельной, 
Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	КВ-ГМ-1,1-95
	0,95
	2,85

	
	КВ-ГМ-1,1-95
	0,95
	

	
	КВ-ГМ-1,1-95
	0,95
	

	Котельная № 2
	КВ-ГМ-0,25-95
	0,22
	0,66

	
	КВ-ГМ-0,25-95
	0,22
	

	
	КВ-ГМ-0,25-95
	0,22
	

	Котельная № 3
	КВ-ГМ-1,6-95
	1,4
	2,8

	
	КВ-ГМ-1,6-95
	1,4
	

	Итого:
	6,31

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	ТПЕ-208
	–
	84,0

	
	ТПЕ-208
	–
	

	ВСЕГО р.п. Дедовичи:
	90,31


Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.
Таблица 5.  Располагаемая тепловая мощность.
	Наименование источника тепловой энергии
	Тип,
марка котла
	Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	КВ-ГМ-1,1-95
	2,85

	
	КВ-ГМ-1,1-95
	

	
	КВ-ГМ-1,1-95
	

	Котельная № 2
	КВ-ГМ-0,25-95
	0,66

	
	КВ-ГМ-0,25-95
	

	
	КВ-ГМ-0,25-95
	

	Котельная № 3
	КВ-ГМ-1,6-95
	2,8

	
	КВ-ГМ-1,6-95
	

	Всего:
	6,31

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	ТПЕ-208
	84,0

	
	ТПЕ-208
	

	ВСЕГО р.п. Дедовичи:
	90,31


Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 
Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии предусматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 – 70 °С. Центральных тепловых пунктов нет. Система горячего водоснабжения (ГВС) закрытая, т. е. подогрев горячей воды осуществляется в зданиях скоростными водоводяными подогревателями. 
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении в р.п.  Дедовичи составляет 25 838 м.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района составляет:
- от котельной № 1 – 2 291,5 м;
- от котельной № 2 – 620,5 м;
- от котельной № 3 – 1589, 5 м;
- всего от котельных № 1, 2, 3 – 4 501,5 м.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении от филиала ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС и находящихся на балансе МП ЖКХ Дедовичского района составляет 4 816,5 м.
Протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении, принадлежащих филиалу ОАО «ОГК -2 Псковская ГРЭС» составляет 16 520 (из них поселок – 10 064 м, промплощадка – 6 456 м).
Таким образом, протяженность тепловых сетей от котельных, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района, составляет 25% от общей протяженности тепловых сетей р.п. Дедовичи. Протяженность тепловых сетей филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС составляет 75% от общей протяженности тепловых сетей р.п. Дедовичи. 
Все тепловые сети поселка построены после 1990 года и имеют степень износа до 90% (расчетный срок службы тепловых сетей 25 лет). Общий износ тепловых сетей составляет 60% с учетом плановых ремонтов с заменой участков трубопроводов.
Большой износ сетей теплоснабжения приводит к существенному росту потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов, утечек сетевой воды, увеличению гидравлических потерь, авариях и отключению потребителей.
Характеристика тепловых сетей представлена в «Обосновывающих материалах». 
Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.
МП ЖКХ Дедовичского района
Котельная № 1. 
Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.
Котельная № 2, 3.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.
Филиал «ОГК-2» -Псковская ГРЭС.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °С, в летний период 60 – 45 °С (точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 60°С). Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.
Тепловые нагрузки в разрезе котельных
Таблица 6. Анализ тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии муниципального образования «Дедовичи».
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 
Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Коэффициент использования мощности

	
	
	Отопление вентиляция
	ГВС
	Техноло
гические
нужды
	Всего
	

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	1,513
	–
	–
	1,513
	0,53

	Котельная № 2
	0,66
	0,584
	0,008
	–
	0,592
	0,89

	Котельная № 3
	2,8
	1,127
	0,045
	–
	1,173
	0,42

	Итого:
	6,31
	3,224
	0,053
	–
	3,278
	

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	84,0
	29,2062
	9,4310
	11,012
	49,6492
	0,59

	ВСЕГО р.п. Дедовичи:
	90,31
	32,4302
	9,484
	11,012
	52,9272
	0,735


В таблице приведены значения коэффициента использования мощности каждого источника тепловой энергии р.п. Дедовичи. Средневзвешенный коэффициент использования мощности на территории поселка составляет 73,5%, что свидетельствует о значительном запасе генерирующей мощности источников тепловой энергии. Остается лишь небольшой запас мощности (11%) по котельной №2.
Однако следует учитывать техническое состояние основного оборудования котельных, т. е. снижение располагаемой мощности котельных в течение срока службы. Значение коэффициента дает наглядное представление о соответствии установленной мощности и подключенных тепловых нагрузок. При недогруженности систем теплоснабжения резко возрастают потери тепловой энергии в сетях, а также затраты на собственные нужды котельных.
Тепловые нагрузки в разрезе потребителей представлены в «Обосновывающих материалах». 
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Таблица 7. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии в р.п. Дедовичи. 
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 
Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 
Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85
	1,513
	1,337

	Котельная № 2
	0,66
	0,66
	0,592
	0,068

	Котельная № 3
	2,8
	2,8
	1,173
	1,627

	Итого:
	6,31
	6,31
	3,278
	3,032

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	84,0
	84,0
	49,6492
	34,3508

	ВСЕГО р.п. Дедовичи:
	90,31
	90,31
	52,9272
	37,3828


Исходя из данных таблицы 1.6.1.1, можно провести анализ существующих генерируемых мощностей по каждой энергоснабжающей организации. По представленным данным резерв по установленной тепловой мощности энергоисточников составляет 37,3828 Гкал/ч в целом по поселку, при этом основная доля свободных тепловых мощностей приходится на филиал ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС.
Анализ годовых отчетов предприятий по выработке и потреблению тепловой энергии представлен в разрезе энергоснабжающих организаций и по поселку.
Таблица 8. Анализ годовых отчетов предприятий по выработке и потреблению тепловой энергии в р.п. Дедовичи. 
	Наименование энергоснабжающей организации
	Показатель

	
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год
	Потери тепловой энергии, Гкал/год
	Процент потерь к отпуску в сеть, %
	Полезный отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год

	МП ЖКХ Дедовичского района
	9 151
	2 283
	24,9
	6 867

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	66 365
	18 353
	27,66
	48 012

	ВСЕГО р.п. Дедовичи:
	75 516
	20 636
	27,3
	54 879


В таблице приведены данные отчета предприятий по отпуску в сеть, потерям и полезному отпуску. При фактических температурах наружного воздуха в 2013 году величина полезного отпуска в соответствии с величиной подключенной нагрузки потребителей с учетом потерь тепловой энергии в сетях должна была составить 54,879Гкал. 
Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района в 2013 году превысили нормативное значение на 14 %.
Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях принадлежащих ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС в 2013 году превысили нормативное значение на  5 %.
Отпуск в сеть в процентах от всей выработки тепловой энергии энергоснабжающими организациями:
- МП ЖКХ Дедовичского района – 75,1%;
- Филиал ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС – 72,3 %.
Балансы теплоносителя
Котельные МП ЖКХ Дедовичского района 
На всех трех котельных установлена система химводоочистки с добавлением в водяной тракт декарбонизатора – комплексона. Комплексон защищает трубопроводы от отложений малорастворимых солей на внутренних поверхностях трубопроводов.
Филиал ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС
Система химводоочистки обеспечивает подготовку сетевой воды, для предотвращения отложений на внутренних стенках трубопроводов. 
Производительность ХВО составляет 80 т/ч. Среднегодовой расход воды через деаэратор - 4,1 т/ч. Схема ХВО - осветление на осветлителях ВТИ-160.
Для устойчивой работы котельной предусмотрен бак запаса химочищенной воды объемом 2000 м3. Наполнение бака осуществляется химочищенной водой. Восполнение утечек и поддержание заданного статистического давления в теплосети и котловом контуре, осуществляется из бака запаса химочищенной воды подпиточными насосами.
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Таблица 9. Годовой расход основного топлива на источнике тепла
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид 
топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	природный газ
	538,088
	–
	–

	Котельная № 2
	природный газ
	185,389
	–
	–

	Котельная № 3
	природный газ
	499,241
	–
	–

	Итого:
	
	1 222,718
	
	

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	природный газ
	11 335, 0
	–
	Мазут топочный 
(М-100)


Таким образом, основным топливом на котельных р.п. Дедовичи является природный газ. На котельных МП ЖКХ Дедовичского района резервное и аварийное топливо не предусмотрено, на ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС в качестве аварийного топлива используется мазут топочный (М-100), доставляемый железнодорожным транспортом. 
Таблица 10. Фактическое потребление удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии

	Наименование энергоснабжающей организации
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год
	Стоимость топлива
	Удельный расход топлива, кгу.т./Гкал
	Топливная составляющая себестоимости тепловой энергии

	МП ЖКХ Дедовичского района 
	9 151
	20 763,03

	133,6

	0,44


	ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС
	66 365
	113 351,42
	170,8
	0,58


Фактическая топливная составляющая себестоимости тепловой энергии МП ЖКХ Дедовичского района составляет менее 50% от общих затрат на производство тепловой энергии.
Фактическая топливная составляющая себестоимости тепловой энергии ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС составляет более 50 % от общих затрат на производство тепловой энергии.  
Таблица 11. Нормативное потребление удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии

	Наименование энергоснабжающей организации
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год
	Стоимость топлива
	Удельный расход топлива, кгу.т./Гкал
	Топливная составляющая себестоимости тепловой энергии

	МП ЖКХ Дедовичского района 
	9 151
	14 517,14

	158,64

	0,63


	ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС
	66 365
	113 616,88
	171,2
	0,58


Нормативная составляющая себестоимости тепловой энергии МП ЖКХ Дедовичского района составляет более 60% от общих затрат на производство тепловой энергии.
Нормативная составляющая себестоимости тепловой энергии ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС составляет более 50% от общих затрат на производство тепловой энергии.
Из этого следует, что по МП ЖКХ Дедовичского района фактические расходы удельного расхода на отпуск тепловой энергии не превышают нормативные. ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС произвела отпуск тепловой энергии в соответствии с нормативным.
Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом тарифного органа.
Таблица 12. Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии.

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС

	Дата введения в действие
	Тариф, руб/Гкал
	НДС

	с 01.01.2012 г.
	686,25
	без НДС

	с 01.07.2012 г.
	727,36
	без НДС

	с 01.09.2012 г.
	741,04
	без НДС

	с 01.01.2013 г.
	741,04
	без НДС

	с 01.07.2013 г.
	867,82
	без НДС

	с 01.01.2014 г.
	867,82
	без НДС

	с 01.07.2014 г.
	876,50
	без НДС


Таблица 13. Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям.
	Дата введения в действие
	ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС
	МП ЖКХ Дедовичского района

	
	Тариф, руб./Гкал
	НДС
	Тариф, руб./Гкал
	НДС

	с 01.01.2012 г.
	842,04
	без НДС
	1092,49
	без НДС

	с 01.07.2012 г.
	892,47
	без НДС
	1158,04
	без НДС

	с 01.09.2012 г.
	909,26
	без НДС
	1220,44
	без НДС

	с 01.01.2013 г.
	909,26
	без НДС
	1220,44
	без НДС

	с 01.07.2013 г.
	994,25
	без НДС
	1366,89
	без НДС

	с 01.01.2014 г.
	994,25
	без НДС
	1612,93
	НДС не облагается

	с 01.07.2014 г.
	1335,58
	без НДС
	1682,29
	НДС не облагается


Ключевые проблемы системы теплоснабжения
Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.
В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:
1. В системе централизованного теплоснабжения существующие котельные между собой технологически не связаны. При выходе из строя одной из котельных или аварии на магистральной сети, теплоснабжение части поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от других существующих котельных отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.
2. Теплоснабжение отоплением населенных пунктов осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.
3. Трубопроводы в поселках находятся в изношенном состоянии.
По результатам анализа технического состояния и эффективности работы систем выработки и транспорта тепловой энергии также было выявлено следующее:
МП ЖКХ Дедовичского района.
Тепловые сети МП ЖКХ Дедовичского района характеризуются высокой степенью износа, 50% тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1985 года. Системы транспортировки тепловой энергии характеризуются высокими удельными показателями нормативных потерь тепловой энергии, что свидетельствует о низкой эффективности систем транспорта тепловой энергии. Тепловые сети нуждаются в обновлении.
Котельные № 1, 2, 3 работают на природном газе. Резервное топливо на котельных не предусмотрено, что может являться одним из факторов ненадежности подачи тепла потребителям. В многоквартирных жилых домах отсутствуют элеваторные узлы, система тепловых сетей не отрегулирована. Гидравлический расчет и пьезометрический график отсутствуют, в результате чего может наблюдаться в некоторых зданиях так называемый «перетоп». 
Следует отметить что, плановые ремонты тепловых сетей выполняются эксплуатационным персоналом качественно. В зимнее время практически аварийных ситуаций на тепловых сетах и котельных не бывает. Температурный режим соблюдается в соответствии с режимной картой и температурой наружного воздуха.
Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.
Тепловые сети ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС характеризуются невысокой степенью изношенности, только 40 % тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1986 года. Система транспортировки тепловой энергии характеризуется большой удаленностью от источника тепловой энергии (до 5 км), в результате чего возрастают тепловые потери в тепловых сетях, а также затраты электрической энергии на циркуляцию теплоносителя в трубопроводах, расходы на обслуживание и ремонт тепловых сетей эксплуатационным персоналом станции. Тепловые сети нуждаются в обновлении.
В многоквартирных жилых домах элеваторные узлы отсутствуют, гидравлическая регулировка тепловой сети выполнена методом шайбирования. Гидравлический расчет и пьезометрический график отсутствуют. 
Необходимо отметить высокий профессиональный уровень эксплуатационного персонала. Ремонты тепловых сетей и оборудования выполняются в плановые сроки и качественно. В зимнее время на тепловых сетях аварийных ситуаций практически не бывает.
Таким образом, для повышения эффективности работы систем теплоснабжения р.п. Дедовичи рекомендуется: 
- произвести восстановление изоляционного слоя тепловых сетей, введенных в эксплуатацию до 2000 г;
- выполнить плановые шурфовки подземных участков тепловой сети на предмет состояния трубопроводов сети.
Реконструкцию тепловой изоляции целесообразно проводить планомерно, в первую очередь на участках тепловых сетей, имеющих нарушения теплоизоляционных конструкций – нарушение целостности, провисание, а также при ремонте и замене трубопроводов тепловых сетей.
Реконструкция изоляции тепловых сетей позволит снизить потери тепловой энергии, в результате чего снизится отпуск тепловой энергии в сеть. Снижение объема отпуска тепловой энергии в сеть позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, что в итоге приведет к снижению тарифа на тепловую энергию и увеличит эффективность использования топлива в системах теплоснабжения.
3.2. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения муниципального образования «Дедовичи»
Характеристика электроснабжения муниципального образования «Дедовичи» и электроснабжающей организации
Источником обеспечения объектов муниципального образования электрической энергией является ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» ПО Восточные Электрические Сети.
Основные виды деятельности компании - передача и распределение электроэнергии.
Электроснабжение муниципального образования «Дедовичи» осуществляется: 
· По шести ВЛ 6/10 кВ (ВЛ 117-07 1975 года постройки, ВЛ 117-08 1987 года постройки, ВЛ 117-10 1997 года постройки, ВЛ 117-14 1980 года постройки, ВЛ 219-06 1988 года постройки, ВЛ 219-02 1970 года постройки) общей протяженностью 32,986 км от 31 трансформаторной подстанции.
· ВЛ-0,4 кВ – 57 шт. общей протяженностью 62,58 км.
· По трем КЛ 6 кВ (КЛ 219-01, КЛ 219-03, КЛ 219-05 1979 года постройки) общей протяженностью 8,493 км от 11 ТП.
· ВЛ/КЛ 0,4 кВ – 73 штук общей протяженностью 20,465 км. 
Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется на основании заключенных с гарантирующими поставщиками договоров энергоснабжения. Потребители оплачивают фактический объем потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета. В свою очередь гарантирующие поставщики рассчитываются за услуги по передаче электрической энергии по единым котловым тарифам, установленным государственным Комитетом по тарифам и энергетике Псковской области. 
Электрической энергией снабжаются малые предприятия муниципального образования «Дедовичи», а также население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. Точки приема и отпуска электроэнергии муниципального образования «Дедовичи» оснащены приборами учета.
Система электроснабжения муниципального образования «Дедовичи» с точки зрения надежности электроснабжения соответствует III категории. 
Финансовый расчет за потребление электроэнергии с энергоснабжающими организациями определяется на основании установленных приборов учета.
Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в Псковской области представлены в таблице ниже. 
Таблица 14. Установленный размер цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии с 1 января 2015 года

	Наименование филиала, субъекта РФ
	Утверждено на 1 квартал 2015 года

	
	Ставка на содержание эл.сетей (НН)
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) эл/эн на ее передачу
	Одноставочный тариф (в рамках социальной нормы):

	
	руб./МВт/мес.
	руб./МВт.ч.
	руб./МВт.ч.

	Псковская область
	1 251 967,22
	370,21
	2 854,06


Таблица 15. Установленный размер цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2015 года

	Наименование филиала, субъекта РФ
	Утверждено на 2 квартал 2015 года

	
	Ставка на содержание эл.сетей (НН)
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) эл/эн на ее передачу
	Одноставочный тариф (в рамках социальной нормы):

	
	руб./МВт/мес.
	руб./МВт.ч.
	руб./МВт.ч.

	Псковская область
	1 329 794,61
	424,91
	3 068,11


Величина тарифа на электрическую энергию, отпускаемую потребителям, в 2015 году составила от 3,10 до 5,63 руб./кВт*ч в зависимости от категории тарифа и уровня напряжения в точке поставки электрической энергии. 
Полезный отпуск электрической энергии 
Полезный отпуск электрической энергии за 2014 год по муниципальному образованию «Дедовичи» составил 11 974 400 кВт*ч. 
3.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения
Предприятие водоснабжения муниципального образования «Дедовичи»
Предприятием водоснабжения является МП «Водоканал» Дедовичского района
Основным источником водоснабжения населения в муниципальном образовании являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений и обеззараживающих установок. 
Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования приведены в приложениях №№ 1- 4 к Программному документу.
 На производственные и хозяйственно - питьевые нужды муниципального образования используется вода из 6 артезианских скважин, 6 водонапорных и водонапорных сетей являющихся собственностью муниципального образования «Дедовичский район» и находящихся в хозяйственном ведении МП «Водоканал» Дедовичского района.

Таблица 16. Оборудование и характеристики водозаборов
	Местоположение источника водоснабжения в р.п. Дедовичи: подземный
	1) Скважины

	
	Год ввода в эксп- цию
	Глубина
	Сведения о насосе
	Проекти​руемый дебет, м3/ч
	Средне​суточный
водо- отбор из скважин
	Кач-во воды, откло​нение от СанПин
	Цель водо- потребления

	
	
	
	Марка
	Глуби​на уста​новки
	
	
	
	

	Водозабор р.п. Дедовичи

	Скважина № 1
	1971
	115
	ЭЦВ   6-10-80
	70
	30
	300
	-
	Хозяйственно- бытовые

нужды

	Скважина № 2
	979
	100
	ЭЦВ   8-25-70
	60
	30
	300
	-
	Хозяйственно- бытовые

нужды

	

	Скважина №3
	1979


	104
	ЭЦВ   8-25-70
	60
	40
	170
	-
	Хозяйственно- бытовые

нужды

	Скважина №4
	1986


	100
	ЭЦВ   6-16-140
	60
	24


	175
	-
	Хозяйственно- бытовые

нужды

	Скважина №5
	1986
	100
	ЭЦВ   6-16-140
	50
	16
	207
	
	Хозяйственно- бытовые

нужды

	Скважина №6
	2000
	116
	ЭЦВ   6-16-140
	50
	20
	160
	
	Хозяйственно- бытовые

нужды


Водоснабжение неблагоустроенного жилфонда обеспечивают водоразборные колонки и шахтные колодцы глубиной от 3-10 м.
Общая протяженность водопроводной сети составляет  40,5 км. Водоснабжение осуществляется от автономной системы водопровода, источником водоснабжения являются шесть скважин глубиной от 100 м до 120 м. Вода в систему подается из трех резервуаров емкостью 2000 м куб., 500 м и 200м. Подача воды осуществляется по полиэтиленовым трубам диаметром 150 мм, чугунными  трубами диаметром 100 мм.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:
· 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;
· 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;
· 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.
Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:
· на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей до 1000 чел.);
· на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с (здание дома культуры на 200 мест);
· расчетное количество одновременных пожаров – 1.
Время тушения пожара – 3 часа.
Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 25-100мм. Материал, из которого выполнен водопровод: метал, чугунные трубы, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети составляет 40,5 км.
Характеристика сетей водоснабжения муниципального образования в разрезе улиц представлена в «Обосновывающих материалах». 
Информация по водоразборным колонкам на территории р.п. Дедовичи представлена в «Обосновывающих материалах».
Тарифы на водоснабжение в муниципальном образовании «Дедовичи»
Тарифы на водоснабжение для потребителей муниципального образования «Дедовичи» устанавливаются государственным комитетом по тарифам и энергетике Псковской области.
Таблица 17. Тарифы на водоснабжение в муниципальном образовании «Дедовичи»
	
	Тариф на водоснабжение, руб./куб.м. (без учета НДС)

	Наименование муниципального образования
	с 01.01.2014 по 30.06.2014
	с 01.07.2014 по 31.12.2014

	«Дедовичи» (прочие потребители)
	19,35
	20,14

	«Дедовичи» (население)
	19,35
	20,14


Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность
Основные проблемами децентрализованных и централизованных систем водоснабжения в муниципальном образовании являются:
1. Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами);
2. Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;
3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду;
4. Отсутствие современных технологий водоочистки;
5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.
6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
· надежность;
· качество, экологическая безопасность;
· стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
· перебои в водоснабжении (часы, дни);
· частота отказов в услуге водоснабжения;
· давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
· состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
· давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
· расход холодной воды (потери и утечки).
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии муниципального образования сформированы мероприятия производственной программы:
· реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;
· модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;
· реконструкция и модернизация очистных сооружений;
· строительство узла обработки промывных вод; 
· установка элементов системы учета водопотребления. 
Таблица 18. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения
	Нормативные параметры качества
	Допустимый 
период и  показатели нарушения (снижения) параметров качества
	Учетный период 
(величина)  снижения оплаты
за нарушение  
параметров
	Условия расчета

	
	
	
	При наличии  
прибора  
учета
	При отсутствии
приборов учета

	Количество аварий
и повреждений на 
1 км сети в год  
	а) не более8 часов в течение одного месяца     
б) при аварии – не более 4 часов      
	За каждый час, превышающий   допустимый период нарушения за расчетный период 
	По показаниям приборов   учета      
	С 1 человека по            
установленному
нормативу     

	Бесперебойное    
круглосуточное   
водоснабжение в  
течение года     
	
	
	
	

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора
России и органами
местного самоуправления   
	Не допускается
	За каждый час  периода  снабжения водой, не соответствующей
установленному 
нормативу за расчетный период 
	_          
	С 1 человека по установленному нормативу     


3.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения
Предприятие водоотведения в муниципальном образовании «Дедовичи»
Предприятием водоотведения является МП «Водоканал» Дедовичского района.
Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования. 
Существующая система водоотведения муниципального образования – централизованная, с последующей очисткой и сбросом очищенных стоков в реку Шелонь. Протяженность канализационных сетей – 20,45м. 
Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные ямы со ступенчатой системой очистки фракций.
Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения. 
Планируется реконструкция централизованной системы отвода хозяйственно - бытовой канализации и старых очистных сооружений.
Исходя из изложенного, в плане водоснабжения сброс сточных вод от существующей застройки предусматривается в существующие и проектируемые канализационные сети, проектируемые очистные сооружения с полной биологической очисткой. Старые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации по мере необходимости заменятся.
Детальная характеристика объектов водоотведения и сетей водоотведения представлена в «Обосновывающих материалах». 
Тарифы на водоотведение в муниципальном образовании «Дедовичи»
Тарифы на водоотведение для потребителей муниципального образования «Дедовичи» устанавливаются государственным комитетом по тарифам и энергетике Псковской области.
Таблица 19. Тарифы на водоотведение в муниципальном образовании «Дедовичи»
	Наименование муниципального образования
	Тариф на водоотведение, руб./куб.м. (без учета НДС)

	
	с 01.01.2014 по 30.06.2014
	с 01.07.2014 по 31.12.2014

	«Дедовичи» (прочие потребители)
	26,20
	27,26

	«Дедовичи» (население)
	26,20
	27,26


Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность
1. Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоотведения. 
2. Существующие трубопроводы сетей водоотведения имеют высокий процент износа 70% и требуют поэтапной замены. 
3. Существующие канализационные очистные сооружения нуждаются в реконструкции с применением энергосберегающего оборудования. 
4. Необходимо внедрение мероприятий по строительству локальных очистных сооружений в населённых пунктах муниципального образования не охваченных централизованной системой канализации.
3.5. Характеристика существующего состояния системы обращения с твердыми бытовыми отходами
Масса и характер твердых бытовых отходов, образующихся на любой территории, зависит от численности населения, от его социального состава и условий проживания, от уровня благосостояния, от климатических условий и от бытовых традиций населения, характер которых определяется историческим опытом.
Основными источниками образования твердых бытовых отходов на территории муниципального образования «Дедовичи» являются:
· постоянно проживающее население;
· учреждения культурно-бытового обслуживания;
· общественные здания;
· промышленные предприятия (бытовые отходы производственного и административного персонала и мусор от уборки помещений и территорий).
В настоящее время фактический учет ТБО производится на основе форм статистической отчетности: 1-ЖКХ, по которой отчитываются службы жилищно-коммунального хозяйства и 2-ТП (отходы), где среди отходов IV класса опасности предприятия проходят и бытовые.
Объёмы ТБО от промышленных предприятий и строительных отходов учитываются в общем объёме малотоксичных промышленных отходов.
Услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов 
Вопрос организации сбора и транспортировки ТБО находится в ведении муниципального образования «Дедовичи», согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, статья 14, п.1.18).
Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:
· сбор ТБО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);
· организацию временного хранения отходов в домовладениях:
- в домах, оснащенных мусоропроводом – в мусоросборники,
- в домах без мусоропровода – в контейнеры различных объемов;
· вывоз ТБО для утилизации без использования мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций;
· утилизация ТБО на полигоне, без использования мусороперерабатывающей станции и системы прессования-пакетирования.
Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями 
Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:
· установленной нормы накопления;
· заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.
На данный момент в разных городах России используются различные нормы накопления отходов. Например, в Ростове-на-Дону принята норма 2 м3 в год (400 кг), в Санкт-Петербурге эксперты оценивают количество отходов, приходящихся на 1 жителя как 1,5 м3 в год (300 кг), а в Ленинградской области - 1,2 м3 в год (264 кг) на 1 жителя.
На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:
· степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);
· развитие сети общественного питания и бытовых услуг;
· уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;
· уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;
· климатические условия.
Норма накопления отходов в муниципальном образовании «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области составляет 1,16 м3 в год на человека. 
Потребители услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов
Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.
Объёмы образования ТБО, в том числе на перспективу, определяются тенденциями в развитии численности населения муниципального образования «Дедовичи» и его потребностей в жизнеобеспечении.
Объем численности населения, по оценкам специалистов, в ближайшие годы сохранится на существующем уровне, что предопределяет сохранение объема ТБО, собранных и вывезенных от населения, на существующем уровне.  
Организационный анализ (сбор, транспортировка, захоронение ТБО на полигоне)
Сбор, вывоз ТБО и ЖБО, механизированную уборку на территории поселка Дедовичи осуществляет МП ЖКХ Дедовичского района.

Для осуществления производственной деятельности на балансе МП «ЖКХ Дедовичского района» имеется спецавтотранспорт.
Планово-регулярная система уборки ТБО производится через управляющие компании и частный сектор по договорам.

Периодичность вывоза производится согласно графика. 

Объем вывезенных и утилизированных ТБО за 2009 год составил -15849,6 куб.м.

Объем вывезенных и утилизированных ЖБО за 2009 год составил 1050 куб.м. среднее расстояние вывоза ТБО от места сбора до утилизации – 16 км.

Вывоз ТБО производится на полигон «Бахново» занимаемой площадью 18 га, мощностью 63 тыс.куб.м. Обслуживающий персонал – 1 человек (рабочая по свалки), применяемые механизмы – бульдозер трактор ДТ-75. Экологическая обстановка удовлетворительная.
Объем, вывезенных ТБО состоит от жилищного фонда, предприятия торговли, общественного питания, больница, детские сады, школы и другие предприятия.
Сбор отходов производится в контейнеры из листовой стали, а также в кузов спецавтотранспорта МП ЖКХ Дедовичского района. Транспорт прибывает к местам, отведенным для сбора отходов, в соответствии с утвержденными графиками вывозов, а при отсутствии такового после поступления заявки на вывоз накопившего мусора. На территории поселка Дедовичи установлено 91 металлический контейнер, предназначенных для сбора ТБО. 
На территории поселка Дедовичи периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами Администрации городского поселения «Дедовичи» ликвидируются.
Существующие тарифы
В соответствии с Постановлением Администрации Дедовичского района № 183 от 25.03.2013 года, тариф на услугу по вывозу ТБО, предоставляемую муниципальным предприятиям ЖКХ Дедовичского района всем потребителям, составляет 256,44 руб./куб.м. (без учета НДС). 
В соответствии с Постановлением Администрации Дедовичского района № 936 от 26.11.2013 года, тариф на услугу по утилизации, обезвреживанию, захоронению ТБО, предоставляемую муниципальным предприятиям ЖКХ Дедовичского района всем потребителям, составляет: 
· с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 77,46 руб./куб.м. (без учета НДС);
· с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 80,02 руб./куб.м. (без учета НДС);
· с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 80,02 руб./куб.м. (без учета НДС);
· с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 82,74 руб./куб.м. (без учета НДС).
Выявление проблем функционирования системы обращения с ТБО в муниципальном образовании «Дедовичи» Дедовичского района Псковской области
В настоящее время в муниципальном образовании «Дедовичи» сложилась неблагоприятная обстановка с удалением бытовых отходов, характеризующаяся ростом объёмов образования отходов при нарастающем дефиците мест их складирования, и, как следствие, возникновением всё большего количества стихийных свалок.
К этому следует добавить низкий уровень технической оснащенности сущест​вующих свалок; низкую культуру производства; неудовлетворительное состояние су​ществующих свалок.
Всё это служит причиной ухудшения экологической обстановки на территории МО и в условиях высокоранимых его природных комплексов неминуемо ведёт к экологическим бедствиям.
Масса и характер твердых бытовых отходов зависит от численности населения, от его социального состава и условий проживания, от уровня благосостояния, от кли​матических условий.
Все отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, вывозятся на санкционированные или несанкционированные свалки. Основными причинами несоответствия свалок санитарным требованиям являются: отсутствие гидроизоляционных покрытий их дна, обваловки, благоустройства территории, оборудованных подъездных путей, необходимого комплекта спецтехники, а также нарушение технологии утилизации отходов.
Наиболее опасными ингредиентами ТБО признаются тяжёлые металлы, в част​ности, свинец и кадмий. Они загрязняют почву, подземные воды, путем просачивания фильтрата через тело свалки, сохраняются после сжигания мусора, выбрасываются вместе с газами в процессе сжигания топлива. Легко попадая в кровь человека, свинец, например, способствует повышению кровяного давления у взрослых и развитию невропатологии у детей. Кадмий может служить причиной рака и заболевания почек.
Другими источниками являются бытовая электроника, стекло, пластик, керамика, красители. К токсичным бытовым отходам относятся также пестициды, растворители, ки​слоты, ядохимикаты и др. Общий объем выбросов токсичных отходов составляет при​близительно 1% от общей массы выбросов в атмосферу.
Обезвреживание ТБО производится неудовлетворительно, т.к. в подавляющем большинстве случаев для этого используются плохо организованные свалки, санитарно-техническое состояние которых не отвечает должным санитарным требованиям, в связи с чем они, как правило, являются интенсивными источниками загрязнения почвы, воды и воздуха (в виде выбросов в воздушную среду метана и углекислого газа, поступления в подземные и поверхностные воды значительного объема загрязняющих веществ, изъятия ценных земель их хозяйственного оборота более чем на 50-70 лет). Регистрируются случаи самовозгорания отходов с выделением канцерогенного диоксина, выделяющегося в результате горения пластика. Актуальна проблема утилизации медицинских отходов, составляющих примерно 2 % от общего объема твердых бытовых отходов. Одна из сопутствующих проблем, плохо обустроенных и стихийных свалок - заселённость их территорий большим количеством бездомных собак, кошек и грызунов.
Свалки и полигоны на территории муниципального образования расположены в неблагоприятных по геолого-гидрогеологическим условиям местах: участках выхода подземных вод, на песках или торфяниках, не препятствующих проникновению загрязняющих веществ в подземные горизонты.
В качестве площадок для складирования грязного слоя снега в зимний период используются русла ручьёв, дренажных канав, что в период таяния приводит к массо​вому загрязнению водоёмов.
Классификация проблем в разрезе основных категорий представлена в «Обосновывающих материалах». 
3.6. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения
Снабжение р.п.  Дедовичи природным газом осуществляет Порховский филиал  ОАО «Псковоблгаз».
Газоснабжение  р.п. Дедовичи и Дедовичского  района  осуществляется от магистрального газопровода  Валдай-Псков-Рига. Газ поступает через существующие  газо-распределительные системы  (ГРС).
ГРС  р.п.  Дедовичи расположена в западной  части населенного пункта. Газ подается по газопроводам высокого и низкого давления. Схема газопровода является  тупиковой.
Для снижения входного давления газа до заданного уровня эксплуатации установлены  1 ГРП и  5 ШРП. 
Здание  ГРП  расположено на левом берегу р. Шелонь в районе  Псковской  ГРЭС. 
5 ШРП с пропускной способностью свыше 50 м3/ч.
Распределение газа по муниципальному образованию осуществляется по двухступенчатой системе:
· 1 ступень – газопровод высокого давления до 0,6 МПа.
· 2 ступень – газопровод низкого давления до 0,005 МПа.
К газопроводам высокого давления подключаются газорегуляторные пункты, котельные, а также крупные потребители.
Уровень газификации Дедовичского района природным газом составляет 60 %, сжиженным газом – 4 % . 
Протяженность газопроводов высокого давления от 0,3 до 0,6 МПа – 2,43 км. 
Протяженность газопроводов среднего давления – 4,97 км. 
Газопроводов низкого давления до 0,005 МПа – 27,56 км. 
Общая протяженность газопроводов – 34,96 км.
Количество газифицированных котельных на территории  р.п.  Дедовичи – 3 шт.
В 2015 году потребление природного газа по муниципальному образованию составило около 6,8 млн. куб.м./год. 
4. Перспективы развития муниципального образования «Дедовичи» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Общая информация о населении муниципального образования «Дедовичи»
Общая численность населения на 01 января 2015 года составляет 7974 человека. 
Исходя из данных по динамике численности населения и планов по приросту площади строительных фондов в 2015-2028 годы, ниже в таблицах представлена прогнозная информация по объемам потребления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, вода, стоки). 

Таблица 20. Прогнозный объем потребления тепловой энергии на отопление в муниципальном образовании «Дедовичи»

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды, Гкал/час
	45,0
	45,85
	46,70
	47,55
	48,40
	49,25
	50,10
	50,95
	51,8

	Производительность централизованных
источников теплоснабжения – ГРЭС, Гкал/час
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0

	Производительность локальных источников теплоснабжения, Гкал/час
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0


Таблица 21. Прогноз потребления воды в муниципальном образовании «Дедовичи»

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Водопотребление – всего (средний за год), куб.м., в том числе: 
	2,2
	2,28
	2,35
	2,43
	2,50
	2,58
	2,65
	2,73
	2,8

	на хозяйственно-питьевые нужды
	1,7
	1,76
	1,83
	1,89
	1,95
	2,01
	2,08
	2,14
	2,2

	на производственные нужды
	0,5
	0,51
	0,53
	0,54
	0,55
	0,56
	0,58
	0,59
	0,6


Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения системы водоотведения муниципального образования «Дедовичи» представлена в таблице.
Таблица 22. Прогноз объема сточных вод в муниципальном образовании «Дедовичи»

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Общее поступление сточных вод,
куб.м., в том числе: 
	1,9
	1,98
	2,05
	2,13
	2,20
	2,28
	2,35
	2,43
	2,5

	хозяйственно-бытовые сточные воды
	1,7
	1,76
	1,83
	1,89
	1,95
	2,01
	2,08
	2,14
	2,2

	производственные сточные воды
	0,2
	0,21
	0,23
	0,24
	0,25
	0,26
	0,28
	0,29
	0,3


Таблица 23. Прогноз потребления электроэнергии в муниципальном образовании «Дедовичи»

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, млн. кВт*ч/год
	17,0
	17,86
	18,73
	19,59
	20,45
	21,31
	22,18
	23,04
	23,9

	Потребление электроэнергии на 1чел. в год, кВт*ч

	1700
	1759
	1818
	1876
	1935
	1994
	2053
	2111
	2170

	Источники покрытия электронагрузок
(Псковская энергосистема), МВт
ПС 110/35/10 - №117; ПС 110/10 - №219
	18,0
	18,6
	19,3
	19,9
	20,5
	21,1
	21,8
	22,4
	23,0


Таблица 24. Прогноз потребления природного газа в муниципальном образовании «Дедовичи»

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Потребление природного газа, млн. куб.м./год
	6,8
	6,86
	6,93
	6,99
	7,05
	7,11
	7,18
	7,24
	7,3


5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи»
5.1. Система целевых показателей развития системы электроснабжения
Целевые показатели развития системы электроснабжения включают в себя следующие: 
· перебои в электроснабжении потребителей;
· продолжительность оказания услуг;
· уровень потерь электроэнергии;
· доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению;
· удельное электропотребление;
· максимум электрической нагрузки;
· годовое число часов использования максимума электрической нагрузки;
· производительность труда.
Целевые показатели развития системы электроснабжения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов». 
5.2. Система целевых показателей развития системы теплоснабжения
В связи с отсутствием строительства жилых многоквартирных домов, прирост потребителей тепловой энергии не планируется. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии равны существующим (см. таблицу).
Таблица 25. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии

	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 
Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 
Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85
	1,513
	1,337

	Котельная № 2
	0,66
	0,66
	0,592
	0,068

	Котельная № 3
	2,8
	2,8
	1,173
	1,627

	Итого:
	6,31
	6,31
	3,278
	3,032

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	84,0
	84,0
	49,6492
	34,3508

	ВСЕГО р.п. Дедовичи:
	90,31
	90,31
	52,9272
	37,3828


По представленным данным резерв по установленной тепловой мощности энергоисточников составляет 37,3828 Гкал/ч в целом по поселку, при этом основная доля свободных тепловых мощностей приходится на филиал  ОАО «ОГК-2»- Псковская ГРЭС.
Целевые показатели развития системы теплоснабжения включают в себя следующие: 
· перебои в снабжении потребителей;
· продолжительность оказания услуг;
· уровень потерь тепла;
· удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене;
· протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене;
· доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения;
· удельное теплопотребление;
· обеспеченность жилых домов приборами учета тепла;
· суммарная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения;
· производительность труда ТСО.
Целевые показатели развития системы теплоснабжения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов». 
5.3. Система целевых показателей развития системы водоснабжения
Расчетные расходы воды на нужды села рассчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84* на два срока проектирования. Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на одного жителя включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях при  условии повышенного благоустройства застройки. Не учтенные расходы и количество воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население продуктами питания, а также поливочные расходы принимаются дополнительно в размере10% от расчетных среднесуточных расходов.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для исчисления максимальных суточных расходов воды принимается - 1,3.
Таблица 26. Прогноз водопотребления на период до 2028 года в разрезе потребителей
	Показатели
	Ед.
изм.
	Исходн.
год
	I очередь
	Расчетн.
срок

	Водопотребление – всего (средний за год)
	тыс.м3/
сутки
	2,2
	2,2
	2,8

	в том числе:
	
	
	
	

	· на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	1,7
	1,7
	2,2

	· на производственные нужды
	-«-
	0,5
	0.5
	0,6

	Вторичное использование воды
	-«-
	-
	-
	-

	Производственная мощность водопровода
	-«-
	3,6
	3,6
	3.6


Целевые показатели развития системы водоснабжения включают в себя следующие: 
· аварийность системы водоснабжения;
· перебои в снабжении потребителей услугой по водоснабжению;
· продолжительность (бесперебойность) поставки услуг по водоснабжению;
· износ системы водоснабжения;
· удельный вес сетей, нуждающихся в замене;
· соответствие качества воды установленным требованиям;
· доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению;
· удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на 1 жителя;
· среднесуточные расчетные расходы воды;
· расходы воды в сутки максимального водопотребления;
Целевые показатели развития системы водоснабжения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов». 
5.4. Система целевых показателей развития системы водоотведения
Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице.
Таблица 27. Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения
	Показатели
	Ед.
изм.
	Исходн.
год
	I очередь
	Расчетн.
срок

	Общее поступление сточных вод
в том числе:
	тыс.м3/
сутки
	1,9
	1,9
	2,5

	· хозяйственно-бытовые сточные воды
	-«-
	-
	1.7
	2,2

	· производственные сточные воды
	-«-
	-
	0,2
	0,3

	Производительность очистных сооружений:
	
	
	
	

	· МП «Водоканал»
	-«-
	1,6
	0,8
	0,8

	· ОАО Псковской ГРЭС
	-«-
	7.0
	7,0
	7,0


Целевые показатели развития системы водоотведения включают в себя следующие: 
· аварийность системы водоотведения;
· перебои в предоставлении потребителей услуг по водоотведению;
· продолжительность (бесперебойность) поставки услуг по водоотведению;
· износ системы водоотведения;
· удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене;
· уровень водоподготовки питьевой воды;
· уровень очистки сточных вод;
· соответствие качества сточных вод установленным требованиям;
· доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения;
· удельное водоотведение;
· среднесуточные расчетные расходы воды;
· эффективность использования энергии.
Целевые показатели развития системы водоотведения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов». 
5.5. Система целевых показателей развития системы переработки (захоронения) ТБО
Целевые показатели развития системы переработки (захоронения) ТБО включают в себя следующие: 
· Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
· Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
· Объем ТБО, собранных и вывезенных от населения
Целевые показатели развития системы переработки (захоронения) ТБО по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов». 
6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
6.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Предлагаемые к реализации инвестиционные мероприятия системы водоснабжения муниципального образования «Дедовичи» не предусмотрены. 

6.2. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Перечень предлагаемых к реализации инвестиционных мероприятий приводится ниже:
1. Реконструкция КОС «Левый берег» м/р-н Энергетиков 
2. Реконструкция КОС, КНС п. Дедовичи
3. Реконструкция КНС м/р-н Энергетиков

Таблица 28. Инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоотведения муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 - 2028 г., тыс. рублей
	Технические  
мероприятия
	Реализация Программы по годам

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Реконструкция КОС «Левый берег» м/р-н Энергетиков 
	
	17700
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Реконструкция КОС, КНС п. Дедовичи 
	
	16000
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция КНС м/р-н Энергетиков
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО     
	0
	35200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Технические  
мероприятия
	2024
	2025
	2026
	2027-28
	Обоснование  
мероприятий
	Расчетный период окупаемости, лет
	Ожидаемый эффект (NPV), тыс. руб.

	Реконструкция КОС «Левый берег» м/р-н Энергетиков 
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение коммунальными услугами населения в необходимом количестве надлежащего качества 
	Не окупаемо

	-

	Реконструкция КОС, КНС п. Дедовичи
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение коммунальными услугами населения в необходимом количестве надлежащего качества 
	Не окупаемо

	-

	Реконструкция КНС м/р-н Энергетиков
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение коммунальными услугами населения в необходимом количестве надлежащего качества 
	Не окупаемо
	-

	ИТОГО     
	0
	0
	0
	0
	
	
	


Суммарные капиталовложения на инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоотведения 
муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 - 2028 г. г. составляют 35 200 тыс. рублей.

6.3. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов не утверждены. 
В связи с отсутствием перспективного прироста жилых многоквартирных домов, нет необходимости производить разработку мероприятий и решений по модернизации и реконструкции котельных, расположенных на территории муниципального образования «Дедовичи» с целью перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются. 
6.4. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Отсутствует информация по реализации инвестиционных проектов в части электроснабжения в муниципальном образовании «Дедовичи». 
6.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Отсутствует информация по реализации инвестиционных проектов в части обращения с твердыми бытовыми отходами в зоне ответственности муниципального образования «Дедовичи». 
7. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения
Источники инвестиций
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения. 
По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в сфере энергоснабжения в Псковской области, в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Дедовичи» рассмотрены следующие варианты:
1. Внебюджетные источники (собственные средства теплоснабжающей и теплосетевой организации, формирующиеся за счет амортизационных фондов, нераспределенной прибыли, инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию);
2. Областной и местный бюджеты.
Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.
В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.
Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Таблица 29. Источники и объемы инвестиционных вложений в разрезе инвестиционных проектов по сегментам коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи», тыс. рублей. 
	
	Величина инвестиций
	Собственные средства (прибыль, амортизация)
	Плата за подключение (присоедине-ние)
	Дополнительная эмиссия акций
	Бюджетные средства (областной бюджет)
	Кредиты
	Средства частных инвесторов (в т.ч. концессия)

	Система водоснабжения муниципального образования «Дедовичи»

	
	
	Отсутствует информация по планируемым реализации инвестиционным проектам в части водоснабжения в зоне ответственности муниципального образования «Дедовичи».

	Система водоотведения муниципального образования «Дедовичи»

	Реконструкция КОС «Левый берег» м/р-н Энергетиков 
	17700
	
	
	
	X
	
	

	Реконструкция КОС, КНС п. Дедовичи
	16000
	
	
	
	X
	
	

	Реконструкция КНС м/р-н Энергетиков
	1500
	
	
	
	X
	
	

	Система теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи»

	
	
	Отсутствует информация по планируемым реализации инвестиционным проектам в части теплоснабжения в зоне ответственности муниципального образования «Дедовичи».

	Система электроснабжения муниципального образования «Дедовичи»

	
	Отсутствует информация по планируемым реализации инвестиционным проектам в части электроснабжения в зоне ответственности муниципального образования «Дедовичи». 

	Система утилизации (захоронения) ТБО муниципального образования «Дедовичи»

	
	Отсутствует информация по планируемым реализации инвестиционным проектам в части обращения с твердыми бытовыми отходами в зоне ответственности муниципального образования «Дедовичи».


Таблица 30. Описание форм организаций инвестиционных проектов по сегментам коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Дедовичи»

	
	Проекты, реализуемые действующими организациями
	Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов
	Проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО
	Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций 

	Реконструкция КОС «Левый берег» м/р-н Энергетиков 
	X
	
	
	

	Реконструкция КОС, КНС п. Дедовичи
	X
	
	
	

	Реконструкция КНС м/р-н Энергетиков
	X
	
	
	


Финансирование проектов в сфере водоотведения
Инвестиционные проекты в сфере водоотведения будут профинансированы за счет собственных средств регионального бюджета Псковской области. 
При реализации инвестиционной программы предполагается, что рост тарифов будет изменяться в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» МЭРТ РФ (см. таблицу ниже).
Таблица 31. Значения индексов изменения цен по годам. 
	Показатели
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-28
	Источник информации

	Индекс изменения потребительских цен (инфляция)
	1,049
	1,053
	1,053
	1,051
	1,049
	1,043
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,027
	1,027
	Приложение №8 «Макроэкономические показатели прогноза (вариант 1)» к «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»

	Индекс-дефлятор инвестиций
	1,065
	1,060
	1,061
	1,061
	1,054
	1,037
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,018
	1,018
	

	Индекс изменения заработной платы
	1,049
	1,058
	1,054
	1,054
	1,036
	1,033
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,031
	1,031
	

	Индекс роста цен на тепловую энергию
	1,13
	1,10
	1,06
	1,07
	1,08
	1,07
	1,06
	1,09
	1,06
	1,05
	1,03
	1,03
	1,03
	Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г.

	Индекс роста цен на электроэнергию
	1,120
	1,070
	1,060
	1,080
	1,070
	1,070
	1,050
	1,050
	1,050
	1,040
	1,030
	1,045
	1,045
	

	Индекс роста цен на мазут
	1,049
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,031
	1,031
	1,031
	1,031
	1,031
	1,031
	1,031
	

	Индекс роста цен на уголь
	1,055
	1,045
	1,045
	1,045
	1,045
	1,045
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	


8. Управление Программой
Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:
1. Система ответственности по основным направлениям реализации ПКР
2. Система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы
3. Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Псковской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Дедовичи», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Система ответственности
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Дедовичи».
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Администрации городского поселения «Дедовичи». Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования «Дедовичи» в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Администрация городского поселения «Дедовичи».
Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ отраслевых коммунальных предприятий по мероприятиям, вошедшим в Программу.
Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети муниципального образования «Дедовичи».
Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования и утвержденного главой Администрации муниципального образования.
Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.
Порядок корректировки программы
При необходимости, Программа подвергается ежегодной корректировке. 

Приложение № 1
Схема водоснабжения 
Р.п. Дедовичи (пл. Советов, улицы Пионерская, Высокая, Яковлева, Школьная, Набережная, Заводская, Интернациональная, Комсомольская, Рабочая, Новая, Космонавтов, Базарная, Первомайская, Промкомбината, Песочная, Луговая, Мирная, Коммунаров, К. Васильева, Харченко, Ю. Иванова, Партизанская, Юбилейная, Мелиораторов, Бундзена, Л. Голикова, Совхозная, Южная, Полевая, Невского, Парковая, Новгородская, переулки: Складской, Задорожный, Железнодорожный, Советский, Пружковский, Вокзальный, Лесной, Студенческий)
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Приложение № 2
Схема водоснабжения
р.п. Дедовичи, микрорайон «Энергетиков» (ул. Энергетиков, Октябрьская, Егорова, Виноградова, Есенина, Уральская, Восточная, Весенняя, Вологодская, Береговая, Садовая, Квартал Западный)
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Приложение № 3
Схема водоотведения
р.п. Дедовичи (пл. Советов, улицы Пионерская, Высокая, Яковлева, Школьная, Набережная, Заводская, Интернациональная, Комсомольская, Рабочая, Новая, Космонавтов, Базарная, Первомайская, Промкомбината, Песочная, Луговая, Мирная, Коммунаров, К. Васильева, Харченко, Ю. Иванова, Партизанская, Юбилейная, Мелиораторов, Бундзена, Л. Голикова, Совхозная, Южная, Полевая, Невского, Парковая, Новгородская, переулки: Складской, Задорожный, Железнодорожный, Советский, Пружковский, Вокзальный, Лесной, Студенческий) 
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Приложение № 4
Схема водоотведения 
р.п. Дедовичи, микрорайон «Энергетиков» (ул. Энергетиков, Октябрьская, Егорова, Виноградова, Есенина, Уральская, Восточная, Весенняя, Вологодская, Береговая, Садовая, Квартал Западный)
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Рис. 1. План Дедовичского района
Муниципальное образование «Дедовичи» расположено на территории Дедовичского района Псковской области. В состав муниципального образования «Дедовичи» входит рабочий поселок Дедовичи, который также является административным центром и крупнейшим населенным пунктом Дедовичского района. р.п. Дедовичи расположен в 120 км восточнее областного центра г. Псков в бассейне реки Шелонь. Одноименная железнодорожная станция на линии Дно-Новосокольники. 
Основан р.п. Дедовичи 11 сентября 1901 года при строительстве железной дороги, на месте погоста Высокое. Статус поселка городского типа присвоен в 1967 году.
Среди предприятий посёлка – молочный завод. Крупным предприятием на территории р.п. Дедовичи является филиал ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС.
В посёлке планировалось строительство завода по производству белёной химико-термомеханической целлюлозы мощностью 600 тыс. т/год (крупнейшего целлюлозного предприятия на северо-западе России), а также картонной фабрики. 
Общая площадь р.п. Дедовичи составляет 18,97 кв. км.
Население составляет 7974 человека (2015 г.). 
Географические характеристики местоположения муниципального образования. 
Р.п. Дедовичи расположен в восточной части Псковской области и относится к бассейну озера Ильмень и Псковского озера. На территории района протекает 16 рек. Наиболее значительной является река Шелонь с 33 притоками, пересекающая большую часть района с севера на юг.
Кроме рек, имеются 40 больших и малых озер. Наиболее крупными из них являются озера Городновское, Локно, Навережское, Узкое, Сево.
Перед р.п. Дедовичи находится водохранилище, ширина которого 345 м. протяженность 40 км. Водохранилище активно собирает воду множества речек, стекающих с Судомской возвышенности. Общий объем воды в водохранилище – более 90 млн. куб. м.
Река Шелонь впадает в озеро Ильмень в его западной части, образуя дельту площадью 10 кв. км.
Район представляет собой преимущественно равнинную, понижающуюся от центра к северу и северо-западу, поверхность.
С юга на территорию района заходят западные и северо-западные отроги Судомской возвышенности.
Почвы песчаные, известковые спрессованные, суглинистые.
Климат умеренно континентальный. Умеренно мягкая зима и достаточно теплое лето. Средняя температура января –  -8 °С, июля – +17 °С.
Осадков выпадает около 540 мм. в год, наибольшее количество приходится на июль. Зимой и осенью много облачных дней, в зимнее время часты оттепели, нередко сопровождаемые туманами. Роза ветров южная и юго – западная.
Население 
За последние 18 лет в период с 1997 по 2015 годы численность населения р.п. Дедовичи уменьшилась за счет увеличения смертности и уменьшения рождаемости. Также наблюдается тенденция старения населения. 
Таблица 1.  Динамика численности населения
	Численность населения

	1939
	1959
	1970
	1979
	1989
	1997
	2001
	2002
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	2607
	2604
	3288
	5640
	8240
	10512
	10400
	9881
	8798
	8747
	8443
	8328
	8157
	7974


Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании составляет 247269,4 тыс. м2, в т.ч. площадь муниципального жилищного фонда – 17,8 тыс.м2. Площадь жилищного фонда с централизованным холодным водоснабжением – 147966,75 тыс. м2, с централизованным водоотведением – 147966,75 тыс. м2.
Жилой фонд муниципального образования состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Большинство жилых домов принадлежат их владельцам на праве собственности. 
Жилой фонд муниципального образования составляет: 
· многоквартирные дома – 76 ед.
· частные дома- 1150 ед. 
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования «Дедовичи»
Прогноз нагрузок по системе электроснабжения
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по укрупнённым показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей (кВт/ч на одного жителя в год), которые приняты в соответствии с инструкцией по проектированию электрических сетей РД34.20.185-94 (г. Москва, 1999г.).
Таблица 2. Укрупнённые показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

	Показатели
	I очередь 
(2017 год)
	II очередь 
(2028 год)

	Удельные нормы коммунально-бытового электропотребления, кВт*ч на 1 жителя в год
	2200
	2750

	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
	4400
	5500


Приведённые выше нормы учитывают расход электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, сети обслуживания водопровода, канализации, систем отопления и горячего водоснабжения, наружное освещение, мелкомоторную нагрузку, электропищеприготовление в жилом фонде.
Прогноз нагрузок по системе теплоснабжения
В связи с отсутствием строительства жилых многоквартирных домов, прирост потребителей тепловой энергии не планируется. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии равны существующим (см. таблицу).
Таблица 3. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 
Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, 
Гкал/ч
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч

	МП ЖКХ Дедовичского района

	Котельная № 1
	2,85
	2,85
	1,513
	1,337

	Котельная № 2
	0,66
	0,66
	0,592
	0,068

	Котельная № 3
	2,8
	2,8
	1,173
	1,627

	Итого:
	6,31
	6,31
	3,278
	3,032

	ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	84,0
	84,0
	49,6492
	34,3508

	ВСЕГО р.п. Дедовичи:
	90,31
	90,31
	52,9272
	37,3828


По представленным данным резерв по установленной тепловой мощности энергоисточников составляет 37,3828 Гкал/ч в целом по поселку, при этом основная доля свободных тепловых мощностей приходится на филиал ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС.
Прогноз объемов потребления услуг водоснабжения
Таблица 4. Прогноз водопотребления на период до 2028 года в разрезе потребителей
	Показатели
	Ед.
изм.
	Исходн.
год
	I очередь
	Расчетн.
срок

	Водопотребление – всего (средний за год)
	тыс.м3/
сутки
	2,2
	2,2
	2,8

	в том числе:
	
	
	
	

	· на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	1,7
	1,7
	2,2

	· на производственные нужды
	-«-
	0,5
	0.5
	0,6

	Вторичное использование воды
	-«-
	-
	-
	-

	Производственная мощность водопровода
	-«-
	3,6
	3,6
	3.6


Прогноз нагрузок по системе водоотведения
Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице.
Таблица 5. Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения
	Показатели
	Ед.
изм.
	Исходн.
год
	I очередь
	Расчетн.
срок

	Общее поступление сточных вод
в том числе:
	тыс.м3/
сутки
	1,9
	1,9
	2,5

	· хозяйственно-бытовые сточные воды
	-«-
	-
	1.7
	2,2

	· производственные сточные воды
	-«-
	-
	0,2
	0,3

	Производительность очистных сооружений:
	
	
	
	

	· МП «Водоканал»
	-«-
	1,6
	0,8
	0,8

	· ОАО Псковской ГРЭС
	-«-
	7.0
	7,0
	7,0


Прогнозные объемы потребления ресурсов по муниципальному образованию представлены ниже в таблицах. 
             Таблица 6. Прогнозный объем потребления тепловой энергии на отопление в муниципальном образовании «Дедовичи»

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды, Гкал/час
	45,0
	45,85
	46,70
	47,55
	48,40
	49,25
	50,10
	50,95
	51,8

	Производительность централизованных
источников теплоснабжения – ГРЭС, Гкал/час
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0

	Производительность локальных источников теплоснабжения, Гкал/час
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0


Таблица 7. Прогноз потребления воды в муниципальном образовании «Дедовичи»

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Водопотребление – всего (средний за год), куб.м., в том числе: 
	2,2
	2,28
	2,35
	2,43
	2,50
	2,58
	2,65
	2,73
	2,8

	на хозяйственно-питьевые нужды
	1,7
	1,76
	1,83
	1,89
	1,95
	2,01
	2,08
	2,14
	2,2

	на производственные нужды
	0,5
	0,51
	0,53
	0,54
	0,55
	0,56
	0,58
	0,59
	0,6


Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения системы водоотведения муниципального образования «Дедовичи» представлена в таблице.
Таблица 8. Прогноз объема сточных вод в муниципальном образовании «Дедовичи»
	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Общее поступление сточных вод,
куб.м., в том числе: 
	1,9
	1,98
	2,05
	2,13
	2,20
	2,28
	2,35
	2,43
	2,5

	хозяйственно-бытовые сточные воды
	1,7
	1,76
	1,83
	1,89
	1,95
	2,01
	2,08
	2,14
	2,2

	производственные сточные воды
	0,2
	0,21
	0,23
	0,24
	0,25
	0,26
	0,28
	0,29
	0,3


Таблица 9. Прогноз потребления электроэнергии в муниципальном образовании «Дедовичи»
	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, млн. кВт*ч/год
	17,0
	17,86
	18,73
	19,59
	20,45
	21,31
	22,18
	23,04
	23,9

	Потребление электроэнергии на 1чел. в год, кВт*ч

	1700
	1759
	1818
	1876
	1935
	1994
	2053
	2111
	2170

	Источники покрытия электронагрузок
(Псковская энергосистема), МВт
ПС 110/35/10 - №117; ПС 110/10 - №219
	18,0
	18,6
	19,3
	19,9
	20,5
	21,1
	21,8
	22,4
	23,0


Таблица 10. Прогноз потребления природного газа в муниципальном образовании «Дедовичи»
	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 и далее

	Потребление природного газа, млн. куб.м./год
	6,8
	6,86
	6,93
	6,99
	7,05
	7,11
	7,18
	7,24
	7,3


3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи»
3.1 Система теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи»
МП ЖКХ Дедовичского района осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии в р.п. Дедовичи. В хозяйственном ведении МП ЖКХ Дедовичского района находятся 3 газовые котельные, расположенные на территории р.п. Дедовичи и тепловые сети, идущие от них. Потребителями тепловой энергии являются социальные и жилые объекты, расположенные в р.п. Дедовичи.  Суммарная мощность всех котельных, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района, – 6,31 Гкал/час, что составляет 7 % от всей суммарной мощности по энергоснабжающим предприятиям поселка.
Филиал ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС осуществляет производство тепловой энергии в р.п. Дедовичи. Станция работает на природном газе. Установленная мощность равна 84 Гкал/час, что составляет 93 % от суммарной мощности всех энергоснабжающих организаций поселка. Тепловая энергия, вырабатываемая станцией, идет на собственные и технологические нужды предприятия, а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона Энергетиков. Передачу и распределение тепловой энергии осуществляет МП ЖКХ Дедовичского района в соответствии с договором № 59 от 01.03.2011 г.  
Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, расположенных на территории р.п. Дедовичи, составляет 90,31 Гкал/час.
На территории муниципального образования «Дедовичи» теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.
Индивидуальная жилая застройка муниципального образования «Дедовичи», а также некоторые объекты социальной сферы, общественные и административные здания имеют децентрализованное теплоснабжение (автономные теплогенераторы, индивидуальные тепловые установки, печное отопление). Теплоисточники работают на газовом и твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления – горбыль).
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.
Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с газификацией муниципального образования указанная тенденция будет сохраняться.
Таблица 11. Основное и вспомогательное оборудование котельных МП ЖКХ Дедовичского района.
	Основное оборудование

	Наименование котельной
	Тип,
марка котла
	Год выпуска котла
	Теплопроизводитель-ность котла, 
Гкал/ч (МВт)
	КПД котла, %
	Кол-во

	Котельная № 1
	КВ-ГМ-1,1-95
	2011–2012
	0,95 (1,1)
	93,8
	3

	Котельная № 2
	КВ-ГМ-0,25-95
	2011–2012
	0,22 (0,25)
	93,5
	3

	Котельная № 3
	КВ-ГМ-1,6-95
	2012
	1,4 (1,6)
	94,8
	2

	Вспомогательное оборудование

	Наименование котельной
	Вентиляторы
	Сетевые насосы
	Подпиточные насосы
	Циркуляционные насосы
	Установка ХВО

	Котельная № 1
	2
	2
	2
	–
	1

	Котельная № 2
	–
	2
	2
	–
	1

	Котельная № 3
	2
	2
	2
	–
	1


Таблица 12.  Характеристика здания главного корпуса филиала ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС.
	Характеристика здания
	Объём рабочей зоны, м3
	Высота зданий, м

	Строительный объём здания главного корпуса по наружному обмеру 
Vзд.= 756 086 м3, Н= 62,4 м

	Машинное отделение
	178 200
	30

	Бункерное отделение
	84 542
	62,4

	Котельное отделение
	258 336
	55,2

	Воздухоподогревательное отделение
	143 424
	49,8

	Дымососное отделение
	91 584
	31,8

	Бытовые и вспомогательные помещения котельной (помещения мастерских в главном корпусе)
	1 763
	2,5


Таблица 13.  Основное и вспомогательное оборудование ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС. 
	Основное оборудование

	Тип,
марка котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Паропроизводитель-ность котла, т/ч 
	Кол-во

	Котел паровой ТПЕ-208
	12.1993
	464,8
	1

	Котел паровой ТПЕ-208
	12.1996
	464,8
	1

	Вспомогательное оборудование

	Наименование оборудования
	Тип
	Основные характеристики
	Кол-во

	Сетевые насосы

	СН-6, 7, 8
	Д 1250-125
	G = 1250 м3/ч, Н = 125 м.в.ст., N = 630 кВт
	3

	СН-10, 11, 12
	ЦН-400/105
	G = 400 м3/ч, Н = 105 м.в.ст., N = 315 кВт
	3

	СНЛ
	Д 315-70
	G = 300 м3/ч, Н = 50 м.в.ст., N = 75 кВт
	1

	Питательные насосы

	ПЭН-1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В
	ПЭ-380-200-3
	G = 380 м3/ч, Н = 2190 м.в.ст., 
N = 3150 кВт
	6

	Фильтры ХВО
	Na-Катион.
	D = 1000 мм, Р = 0,6 МПа
	3

	Деаэратор
	ДП-1000
	G = 1000 т/ч, Р = 0,6 МПа, t = 164°C
	2

	Деаэратор подпитки теплосети
	ДА-100
	G = 100 т/ч, Р = 0,01 МПа, t = 104°C
	2

	Дымососы
	ДН-26*2-0,62
	G = 458000 м3/ч, Н = 475 мм.в.ст., 
N = 1000/500 кВт
	8

	Мазутные насосы

	МН1-1, 2, 3, 4
	4(5)НК-5*1
	Q = 70 т/ч, Р = 1,0 МПа, N = 55 кВт
	4

	МН2-1, 2, 3
	5НК-5*4
	Q = 98 т/ч, Р = 3,1 МПа, N = 147 кВт
	3

	Дутьевые вентиляторы
	ВДН-32Б
	Q = 445000 м3/ч, Н = 426 кг/м2, 
N = 1250/725 кВт
	4


Таблица 14.  Характеристика тепловых сетей от котельной № 1 МП ЖКХ Дедовичского района
	Участок
на схеме
	Условный
диаметр, мм
	Длина трубопроводов, м
	Общая длина, м
	Конструкция
изоляции

	
	
	надземная прокладка
	подземная прокладка
	
	

	1 – 2
	219
	504
	
	504
	мин. маты

	2 – 2
	57
	2
	
	2
	мин. маты

	2 – 3
	159
	208
	
	208
	мин. маты

	3 – 4

	89
	429
	
	429
	мин. маты

	5 – 6

	89
	30,5
	
	30,5
	мин. маты

	5а – 5б
	76
	
	10
	10
	мин. маты

	6 – 7

	57
	
	10
	10
	мин. маты

	8 – 9

	57
	
	7
	7
	мин. маты

	10 – 11

	57
	9
	
	9
	мин. маты

	12 – 13

	89
	120
	
	120
	мин. маты

	12 – 14

	89
	20
	
	20
	мин. маты

	15 – 16

	57
	60
	
	60
	мин. маты

	17 – 18
	57
	73
	
	73
	мин. маты

	21 – 22
	57
	98,5
	
	98,5
	мин. маты

	21а – 21б
	48
	5,5
	
	5,5
	мин. маты

	22а – 22б

	57
	2,5
	
	2,5
	мин. маты

	23 – 24

	89
	23,5
	
	23,5
	мин. маты

	25 – 26

	89
	
	15
	15
	мин. маты

	27 – 28

	57
	
	10
	10
	мин. маты

	29 – 30

	159
	
	68
	68
	ППУ изоляция

	30 – 31
	108
	
	73
	73
	ППУ изоляция

	30a – 30б
	57
	
	9
	9
	мин. маты

	31а – 31б

	57
	
	2
	2
	мин. маты

	31a – 31в
	32
	
	5,5
	5,5
	мин. маты

	31 – 32

	76
	
	25
	25
	мин. маты

	31 – 33

	57
	
	5
	5
	мин. маты

	30 – 34

	133
	
	84
	84
	ППУ изоляция

	34 – 35
	108
	
	24
	24
	ППУ изоляция

	34 – 36
	76
	
	12
	12
	ППУ изоляция

	37 – 38

	57
	
	31
	31
	мин. маты

	38 – 38a
	32
	
	8,5
	8,5
	мин. маты

	38 – 39

	57
	
	60
	60
	мин. маты

	40 – 41
	57
	65
	
	65
	мин. маты

	42 – 43
	57
	18
	
	18
	мин. маты

	44 – 45

	57
	16
	
	16
	мин. маты

	45a – 45б

	57
	6,5
	
	6,5
	мин. маты

	46 – 47

	57
	8,5
	
	8,5
	мин. маты

	46 – 48

	57
	22
	
	22
	мин. маты

	49 – 50

	32
	7,5
	
	7,5
	мин. маты

	51 – 52

	57
	54
	
	54
	мин. маты

	53 – 54

	57
	15
	
	15
	мин. маты

	53 – 55

	57
	10
	
	10
	мин. маты

	Всего:
	
	1832,5
	459
	2 291,5
	


Таблица 15.  Характеристика тепловых сетей от котельной № 2 МП ЖКХ Дедовичского района 
	Участок
на схеме
	Условный
диаметр, мм
	Длина трубопроводов, м
	Общая длина, м
	Конструкция
изоляции

	
	
	надземная прокладка
	подземная прокладка
	
	

	1 – 2
	159

	20
	
	20
	мин. маты

	2 – 3
	159
	
	83
	83
	мин. маты

	3 – 8
	108

	
	11
	11
	мин. маты

	4 – 5

	76

	
	77
	77
	мин. маты

	5 – 6

	57

	
	75
	75
	мин. маты

	5 – 7

	57

	
	53
	53
	мин. маты

	2 – 9
	89

	71
	
	71
	мин. маты

	9 – 10

	89

	
	15
	15
	мин. маты

	11 – 11а

	89

	49
	
	49
	мин. маты

	11а – 12

	89

	70
	
	70
	мин. маты

	12 – 13

	57
86.5m

	86,5
	
	86,5
	мин. маты

	14 – 15
	57

	10
	
	10
	мин. маты

	Всего:
	
	306,5
	314
	620,5
	


Таблица 16.  Характеристика тепловых сетей от котельной № 3 МП ЖКХ Дедовичского района 
	Участок
на схеме
	Условный
диаметр, мм
	Длина трубопроводов, м
	Общая длина, м
	Конструкция
изоляции

	
	
	надземная прокладка
	подземная прокладка
	
	

	1 – 2
	219

	50
	
	50
	мин. маты

	2 – 3
	219

	
	20
	20
	мин. маты

	3 – 16
	219

	
	100
	100
	мин. маты

	3 – 4

	108

	
	45
	45
	мин. маты

	4 – 4а

	57

	
	25
	25
	мин. маты

	4 – 6
	57

	90
	
	90
	мин. маты

	6 – 5

	57

	15
	
	15
	мин. маты

	6 – 7

	76

	110
	
	110
	мин. маты

	7 – 7а

	57

	35
	
	35
	мин. маты

	16 – 9

	159

	
	26
	26
	мин. маты

	9 – 9а

	57

	
	20
	20
	мин. маты

	10а – 10б

	32

	
	16
	16
	мин. маты

	9 – 10
	133

	
	90
	90
	мин. маты

	10 – 11
	76

	
	30
	30
	мин. маты

	10 – 12
	108

	
	106
	106
	мин. маты

	12 – 13

	108

	37,5
	
	37,5
	мин. маты

	13 – 14

	57

	112
	
	112
	мин. маты

	13 – 15

	57

	12
	
	12
	мин. маты

	16 – 17

	159

	17
	
	17
	мин. маты

	17 – 18

	133

	45
	
	45
	мин. маты

	18 – 19
	76
	20,5
	
	20,5
	мин. маты

	18a – 18б
	57

	
	1
	1
	мин. маты

	18 – 20

	108

	58,5
	
	58,5
	мин. маты

	20 – 23
	89

	59
	
	59
	мин. маты

	20а – 20б

	57

	
	2
	2
	мин. маты

	21 – 22

	57

	
	15
	15
	мин. маты

	23а – 23б

	57

	
	1
	1
	мин. маты

	23 – 23в
	159

	
	15
	15
	мин. маты

	23в – 24
	159

	
	47
	47
	мин. маты

	24 – 25

	159

	30
	
	30
	мин. маты

	25 – 29

	57

	64
	
	64
	мин. маты

	29 – 30
	57

	150
	
	150
	мин. маты

	1 – 31
	108

	81
	
	81
	мин. маты

	32 – 33

	57

	25
	
	25
	мин. маты

	34 – 35

	76

	
	19
	19
	мин. маты

	Всего:
	
	1005,5
	584
	1589,5
	


Таблица 17.  Характеристика тепловых сетей от филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС, находящихся на балансе МП ЖКХ Дедовичского района 
	Номер  участка
	Диаметр, мм
	Длина трубопроводов, м
	Год прокладки
	Примечание

	
	
	надземная  прокладка
	подземная прокладка
	Внутри дома
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.  Коттеджи ЛПК

	№ 1
	159
	143
	34
	-
	до 1990 г.
	

	№ 2
	159
	32
	10
	-
	до 1990 г.
	

	№ 2а
	159
	38
	10
	-
	до 1990 г.
	

	№ 3
	159
	289
	23
	-
	1990-98
	

	№ 3а
	108
	41
	-
	-
	1990-98
	

	№ 4
	57
	28
	-
	-
	1990-98
	

	№ 6
	57
	50
	-
	-
	1990-98
	

	№ 7
	57
	37
	-
	-
	1990-98
	

	№ 8
	57
	40
	-
	-
	1990-98
	

	№ 10
	57
	39
	-
	-
	1990-98
	

	№ 13
	57
	30
	-
	-
	1990-98
	

	№ 15
	57
	32
	-
	-
	1990-98
	

	№ 16
	57
	35
	-
	-
	1990-98
	

	№ 23
	108
	255
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 24
	57
	11
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 27
	57
	3
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 32
	57
	2
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 34
	89
	126
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 35
	57
	6
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 37
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 40
	57
	7
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 41
	57
	172
	16
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 42
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 43
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 44
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 45
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	 

	№ 46
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 47
	57
	2
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 48
	89
	443
	8
	-
	до 1990 г.
	

	№ 49
	57
	12
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 57
	57
	2
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 60
	57
	10
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 63
	57
	160
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 64
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 65
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 67
	57
	8
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 70
	89
	268
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 71
	57
	7
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 76
	57
	12
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 77
	57
	10
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 78
	57
	16
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 82
	57
	6
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 83
	57
	16
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 84
	57
	28
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 86
	57
	9
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 87
	57
	5
	-
	-
	до 1990 г.
	

	№ 93
	57
	5
	-
	-
	до 1990 г.
	

	Итого
	 
	2499
	101
	0
	Всего длина:   2600

	2.  Временный поселок

	№ 2
	57
	78
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 3
	32
	2
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 4
	32
	2
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 5
	32
	2
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 6
	57
	122
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 7
	32
	2
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 8
	32
	2
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 9
	32
	2
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 10
	32
	2
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 11
	159
	69
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 12
	89
	180
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 13
	32
	12
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 14
	32
	5
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 15
	32
	11
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 16
	32
	5
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 17
	32
	11
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 18
	32
	3
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 19
	159
	54
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 21
	57
	92
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 22
	32
	3
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 23
	32
	3
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	№ 24
	32
	3
	-
	-
	1976 г.
	Временный поселок

	Итого
	
	665
	0
	0
	Всего длина:   665

	3. Внутриквартальные трубопроводы

	№ 54
	219
	106
	-
	10
	1992 г.
	Егорова, 20

	№ 59
	57
	46
	-
	-
	1996 г.
	Садовая

	№ 60
	57
	37
	-
	-
	1996 г.
	Садовая

	№ 61
	57
	58
	-
	-
	1996 г.
	Садовая

	№ 63
	57
	-
	65
	-
	1996 г.
	Садовая

	№ 67
	57
	53
	-
	-
	1996 г.
	Садовая

	№ 68
	57
	37
	-
	-
	1996 г.
	Садовая

	№ 69
	57
	23
	-
	-
	1996 г.
	Садовая

	№ 70
	57
	16
	-
	-
	1996 г.
	Садовая

	№ 81
	57
	5
	-
	-
	после 1998
	магазин

	№ 92
	159
	-
	26
	-
	1998 г.
	Энергетиков, 2

	№ 93
	108
	-
	5
	-
	1998 г.
	Октябрьская, 3

	№ 94
	108
	-
	15
	-
	1998 г.
	Октябрьская, 3

	№ 105
	159
	-
	39
	-
	1988 г.
	Октябрьская, 35

	№ 106
	108
	-
	9
	-
	1997 г.
	М-н "Кооператор"

	№ 120
	57
	86
	-
	-
	1990-98
	ГРП

	№ 121
	159
	-
	32
	-
	1988
	Октябрьская, 22

	№ 122
	159
	-
	18
	-
	1988
	Октябрьская, 22

	№ 123
	159
	-
	46
	-
	1988
	Октябрьская, 24

	№ 124
	159
	-
	18,5
	-
	1988
	Октябрьская, 24

	№ 125
	57
	-
	42
	-
	после 1998
	БФ

	№ 126
	159
	35
	-
	-
	1988
	Октябрьская, 28

	№127
	159
	-
	3
	-
	1988
	Октябрьская, 28

	№ 128
	159
	-
	28
	-
	1988
	Октябрьская, 30

	№ 130
	57
	25
	-
	-
	после 1998
	маг "Окраина"

	№ 131
	32
	17
	-
	-
	после 1998
	маг "Окраина"

	№ 132
	25
	2
	-
	-
	после 1998
	павильон

	№ 133
	25
	20
	-
	-
	после 1998
	павильон

	№ 134
	25
	5
	-
	-
	после 1998
	павильон

	№ 135
	25
	25
	-
	-
	после 1998
	павильон

	№ 149
	57
	40
	-
	-
	1990-98
	Вологодская 10

	Итого
	 
	636
	346,5
	10
	Всего длина:   992,5

	4.  Внутриквартальные трубопроводы теплосети квартал «Западный»

	№ 19
	57
	28
	-
	-
	1997
	 

	№ 22
	57
	31
	-
	-
	1997
	 

	Итого
	 
	59
	0
	0
	Всего длина:   59

	5.  Внутриквартальные трубопроводы теплосети индивидуальной застройки ГРЭС

	

	№ 4
	57
	20
	-
	-
	1994
	 

	№ 6
	57
	11
	-
	-
	1994
	 

	№ 7а
	57
	16
	-
	-
	1994
	 

	№ 15
	57
	11
	-
	-
	1994
	 

	№ 17
	45
	6
	-
	-
	1994
	 

	№ 18
	45
	15
	-
	-
	1994
	 

	№ 20
	57
	15
	-
	-
	1994
	 

	№ 21
	57
	3
	-
	-
	1994
	 

	№ 23
	57
	19
	-
	-
	1994
	 

	№ 27
	57
	15
	-
	-
	1994
	 

	№ 30
	57
	15
	-
	-
	1994
	 

	№ 35
	57
	84
	-
	-
	1994
	 

	№ 36
	50
	3
	-
	-
	1994
	 

	№ 37
	57
	21
	-
	-
	1994
	 

	№ 146
	89
	36
	-
	-
	1994
	 

	Итого
	 
	290
	0
	0
	Всего длина:   290

	6.  Внутриквартальные трубопроводы теплосети коттеджей СУ ГРЭС

	№ 2
	57
	61
	-
	-
	1996
	

	№ 12
	57
	31
	-
	-
	1996
	

	№ 16
	57
	50
	-
	-
	1996
	

	№ 21
	57
	40
	-
	-
	1996
	

	№ 25
	57
	11
	-
	-
	1996
	

	№ 26
	57
	-
	17
	-
	1996
	

	Итого
	
	193
	17
	0
	
	

	ВСЕГО
	4342
	464,5
	10
	Всего длина:   4816,5


Таблица 18. Тепловые нагрузки потребителей, присоединённых к теплосетям котельных № 1, 2, 3 МП ЖКХ Дедовичского района.
	№ п/п

	Наименование
потребителей
	№ договора (тепло-снабжения, передачи и т.д.)
	Дата заключения договора
	Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/час

	
	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
(среднечасовая)

	Котельная № 1 

	I
	Бюджетные
	

	1
	Администрация Дедовичского района
	6
	01.01.2008
	0,11146
	0,11146
	–

	2
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	6
	10.01.2013
	0,028
	0,028
	–

	3
	МБУК "Дедовичская 
центральная районная библиотека"
	20
	09.01.2013
	0,089
	0,089
	–

	4
	Территориальное управление Дедовичского района Главного гос. упр. соц. развития и труда 
	19
	10.01.2012
	0,0122
	0,0122
	–

	5
	ГКУСО "Центр 
соц. обслуживания"
	18
	09.01.2013
	0,0122
	0,0122
	–

	6
	Фонд социального страхования
	19/12-04
	01.03.2013
	0,00139
	0,00139
	–

	7
	Совет ветеранов
	20
	01.10.2008
	0,00152
	0,00152
	–

	8
	Прокуратура Псковской области
	3
	09.01.2013
	0,02935
	0,02935
	–

	9
	УФМС по Псковской области
	7
	09.01.2013
	0,0046
	0,0046
	–

	10
	Отделение филиала ФГУП "Охраны" МВД России по Псковской области Дедовичского района
	15
	20.09.2011
	0,0078
	0,0078
	–

	11
	Дедовичское отделение вневедомственной охраны 
	17
	09.01.2013
	0,0132
	0,0132
	–

	12
	Главное гос. управление юстиции Псковской обл.
	8
	09.01.2013
	0,01613
	0,01613
	–

	13
	МО МВД России "Дедовичский
	15
	09.01.2013
	0,10722
	0,10722
	–

	14
	Управление федерального казначейства
	3ГК/2012
	30.01.2012
	0,0215
	0,0215
	–

	15
	ГУ Порховское лесничество
	11
	09.01.2013
	0,01613
	0,01613
	–

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,4717
	0,4717
	0

	II
	Прочие
	 

	1
	Управление пенсионного Фонда РФ
	6
	09.01.2013
	0,02291
	0,02291
	– 

	2
	ФГУП Почта России
	16
	01.07.2009
	0,0407
	0,0407
	–

	3
	Сбербанк России
	6-ТЭ
	17.12.2209
	0,02994
	0,02994
	–

	4
	ип Петрова Г.Н.
	31
	01.01.2003
	0,01615
	0,01615
	–

	5
	ип Мельников О.Г.
	25
	01.11.2012
	0,02935
	0,02935
	–

	6
	Дедовичское райпо
	23
	30.08.2006
	0,19703
	0,19703
	–

	7
	ООО "Прогресс"
	29
	01.01.2003
	0,0209
	0,0209
	–

	8
	Энергоагент
	13
	01.10.2010
	0,0118
	0,0118
	–

	9
	ип Громыко З.В.
	14
	01.11.2007
	0,0085
	0,0085
	–

	10
	ООО "Альфа"
	27
	11.01.2011
	0,0098
	0,0098
	–

	11
	ип Павлов В.Н.
	17
	21.09.2009
	0,0148
	0,0148
	–

	12
	ип Симаков А.Н.
	16
	31.12.2007
	0,0123
	0,0123
	–

	13
	ип Королькова
	12а
	01.11.2007
	0,0061
	0,0061
	–

	14
	ип Савельева
	10
	06.02.2006
	0,007
	0,007
	–

	15
	Святопокровский приход
	12
	01.10.2007
	0,0444
	0,0444
	–

	16
	ГППО ОБТИ
	2
	10.12.2009
	0,00605
	0,00605
	–

	17
	Роспечать
	12
	01.01.2008
	0,00156
	0,00156
	–

	18
	Нотариус Веселова Д.А.
	15
	01.04.2006
	0,00338
	0,00338
	–

	19
	Дедовичская лесная компания
	26
	01.10.2012
	0,00143
	0,00143
	–

	20
	Псковское региональное отделение Единая Россия
	25
	01.10.2011
	0,00243
	0,00243
	–

	21
	ООО "Алькор"
	12
	01.03.2006
	0,0203
	0,0203
	–

	22
	МП МО "Дедовичи" "Комплекс"
	16
	09.01.2013
	0,0658
	0,0658
	–

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,57263
	0,57263
	0

	III
	Население
	 

	1
	Жилой фонд
	 
	 
	0,469
	0,469
	–

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,469
	0,469
	0

	 
	ВСЕГО по котельной №1:
	 
	 
	1,5133
	1,51333
	0

	Котельная № 2  

	I
	Бюджетные
	 

	1
	МБОУ Дедовичская сред. общеобразовательная школа №1
	13
	09.01.2013
	0,4068
	0,4068
	 

	2
	Следственное управление следственного комитета РФ 
	14
	18.03.2013
	0,0009
	0,0009
	 

	3
	Межрайонная И ФНС России №3 по Псковской области
	2
	04.02.2013
	0,023343
	0,023343
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,43104
	0,431043
	0

	II
	Прочие
	

	1
	Филиал ООО "Росгосстрах"
	7
	40179
	0,0079
	0,0079
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,0079
	0,0079
	0

	III
	Население
	 

	1
	Жилой фонд
	 
	 
	0,1535
	0,1455
	0,008

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	0,1535
	0,1455
	0,008

	 
	ВСЕГО по котельной №2:
	 
	 
	0,59244
	0,58444
	0,008

	 Котельная № 3  

	I
	Бюджетные
	 

	1
	Управление судебного департамента
	1
	21.01.2013
	0,0482
	0,0482
	

	2
	ГБОУ НПО "ПУ-29"
	12
	09.01.2013
	0,0162
	0,0162
	

	3
	МБДОУ "Детсад № 4"
	8
	10.01.2012
	0,0709
	0,0621
	0,0088

	
	ИТОГО:
	
	 
	0,1353
	0,1265
	0,0088

	II
	Прочие
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Редакция
	19
	01.10.2008
	0,0065
	0,0065
	 

	2
	ип Быков В.В.
	19
	19.10.2011
	0,0062
	0,0062
	 

	3
	ГППО "ДАП"
	23
	01.10.2012
	0,08
	0,067
	0,013

	
	ИТОГО:
	 
	 
	0,0927
	0,0797
	0,013

	III
	Население
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Жилой фонд
	 
	 
	0,9445
	0,9211
	0,0234

	
	ИТОГО:
	 
	 
	0,9445
	0,9211
	0,0234

	
	ВСЕГО по котельной №3:
	 
	 
	1,1725
	1,1273
	0,0452

	
	ВСЕГО МП ЖКХ Дедовичского района
	
	
	3,278
	3,224
	0,053


Таблица 19. Тепловые нагрузки Абонентов, присоединённых к теплосетям филиала ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС
	№
п/п
	Наименование потребителя
	           Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Жилой посёлок

	
	МП ЖКХ Дедовичского района, в том числе

	1
	ГРП-2
	0,0025
	
	
	0,0025

	2
	Коттеджи ул. Садовая (8 домов)
	0,1607
	
	0,0357
	0,1964

	3
	Квартал Западный д. 2
	0,0155
	
	0,0036
	0,0191

	4
	Коттеджи "ЛПК"(28 домов)
	0,3078
	
	0,0669
	0,3747

	5
	Коттеджи ГРЭС (10 домов)
	0,1203
	
	0,0128
	0,1331

	6
	Коттеджи СУГРЭС 3 дома
	0,0756
	
	0,0044
	0,0800

	7
	Жилые дома 33
	8,9838
	
	6,0594
	15,0432

	8
	Временный поселок 18 домов
	0,1320
	
	0,0000
	0,1320

	 
	ЧП

	9
	Магазин BF ул. Октябрьская
	0,0193
	
	0,0000
	0,0193

	10
	Магазин BF ул. Энергетиков
	0,0355
	
	0,0000
	0,0355

	11
	Кафе (Энергетиков, 3) столовая ПТУ
	0,0348
	
	0,0107
	0,0455

	12
	Магазин "Окраина" ул. Октябрьская
	0,0255
	
	0,0000
	0,0255

	13
	Магазин "Кооператор" ул. Октябрьская
	0,0335
	
	0,0000
	0,0335

	14
	Магазин, ул. Октябрьская, 7а
	0,0146
	
	0,0004
	0,0150

	15
	гаражи в районе мастерских ЦТПК ГРЭС (2 шт.)
	0,0120
	
	0,0000
	0,0120

	16
	Магазин "Магнит", ул. Октябрьская, 21а
	0,0506
	
	0,0090
	0,0596

	17
	Торговые павильоны в районе маг. "Окраина" (4 шт.)
	0,0208
	
	0,0000
	0,0208

	18
	Торговый павильон на рынке
	0,0104
	
	0,0000
	0,0104

	 
	ИТОГО:
	10,055
	0,0000
	6,2029
	16,2580

	
	ОАО "Ростелеком"

	1
	Узел связи 
	0,1027
	0,0000
	0,0000
	0,1027

	 
	ИТОГО:
	0,1027
	0,0000
	0,0000
	0,1027

	
	МБОУ Дедовичская средняя общеобразовательная школа №2

	1
	Школа 
	0,4652
	0,2045
	0,1500
	0,8197

	2
	Мастерские
	0,0317
	0,0000
	0,0000
	0,0317

	 
	ИТОГО:
	0,4969
	0,2045
	0,1500
	0,8514

	
	МБДОУ Детский сад № 2 "Аленушка"

	1
	Дет.сад "Аленушка", ул. Октябрьская, 23 
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	 
	ИТОГО:
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	
	МБДОУ Детский сад № 3 "Ручеек"

	1
	Дет.сад "Ручеек", ул. Октябрьская, 31 
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	 
	ИТОГО:
	0,2859
	0,0000
	0,3200
	0,6059

	
	МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"

	1
	Спорт. зал (гребная база)
	0,0631
	0,0000
	0,0097
	0,0728

	 
	ИТОГО:
	0,0631
	0,0000
	0,0097
	0,0728

	
	ГБУЗ "Дедовичская ЦРБ"

	1
	Главный корпус 
	0,6838
	0,0000
	0,2374
	0,9212

	2
	Хоз.корпус (прачечная)
	0,0819
	0,0713
	0,0301
	0,1833

	3
	ЦРБ: пищеблок 
	0,0355
	0,0043
	0,0562
	0,0960

	4
	ЦРБ: пат-анат. отделение
	0,0120
	0,0900
	0,0000
	0,1020

	5
	гаражи ЦРБ 1-ый блок
	0,0251
	0,0000
	0,0000
	0,0251

	6
	гаражи ЦРБ 2-ой блок
	0,0242
	0,0000
	0,0000
	0,0242

	 
	ИТОГО:
	0,8624
	0,1656
	0,3238
	1,3518

	
	ЗАО "Псков "Гидроэлектромонтаж"

	1
	Гараж ГЭМ (в районе ЦРБ)
	0,0156
	0,0000
	0,0000
	0,0156

	 
	ИТОГО:
	0,0156
	0,0000
	0,0000
	0,0156

	
	МБУК Дедовичский РЦД

	1
	Дом культуры
	0,3342
	1,4931
	0,3500
	2,1773

	 
	ИТОГО:
	0,3342
	1,4931
	0,3500
	2,1773

	
	Бежаницкое  РАЙПО

	1
	Магазин "Нива"
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	 
	ИТОГО:
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	
	Предприниматель Ильина Н.Н.

	1
	Магазин за школой (продукты)
	0,0150
	0,0000
	0,0000
	0,0150

	2
	Магазин за школой (канцтовары)
	0,0028
	0,0000
	0,0000
	0,0028

	 
	ИТОГО:
	0,0178
	0,0000
	0,0000
	0,0178

	
	Предприниматель Федорова Е.П.

	1
	Магазин за школой
	0,0071
	0,0000
	0,0000
	0,0071

	2
	магазин за школой Денисова
	0,0064
	0,0000
	0,0000
	0,0064

	3
	магазин за школой "Игрушка"
	0,0059
	0,0000
	0,0000
	0,0059

	 
	ИТОГО:
	0,0194
	0,0000
	0,0000
	0,0194

	
	Предприниматель Манякина В.А.

	1
	Магазин за школой
	0,0051
	0,0000
	0,0000
	0,0051

	 
	ИТОГО:
	0,0051
	0,0000
	0,0000
	0,0051

	
	Предприниматель Федорова Т.Д.

	1
	Магазин "Престиж"
	0,0135
	0,0000
	0,0000
	0,0135

	 
	ИТОГО:
	0,0135
	0,0000
	0,0000
	0,0135

	
	Предприниматель Дворецкая И.И.

	1
	Магазин "Европа"
	0,0163
	0,0000
	0,0000
	0,0163

	 
	ИТОГО:
	0,0163
	0,0000
	0,0000
	0,0163

	
	Предприниматель Асташенков К.В.

	1
	Магазин "Радиотехника" за школой
	0,0093
	0,0000
	0,0000
	0,0093

	 
	ИТОГО:
	0,0093
	0,0000
	0,0000
	0,0093

	
	Владелец гаража Жуков В.П.

	1
	Гаражи
	0,0015
	0,0000
	0,0000
	0,0015

	 
	ИТОГО:
	0,0015
	0,0000
	0,0000
	0,0015

	
	МП "Комплекс"

	1
	Баня
	0,0540
	0,0000
	0,0529
	0,1069

	2
	Обувная мастерская
	0,0021
	0,0000
	0,0000
	0,0021

	3
	Туалет на рынке
	0,0091
	0,0000
	0,0000
	0,0091

	 
	ИТОГО:
	0,0652
	0,0000
	0,0529
	0,1181

	
	ООО "Пальмира"

	1
	Магазин "Эксперт" (эл.быт.тех-ка)
	0,0256
	0,0000
	0,0000
	0,0256

	 
	ИТОГО:
	0,0256
	0,0000
	0,0000
	0,0256

	
	 Администрация Дедовичского района

	1
	Гараж  № 2 (в районе ЦРБ)
	0,0052
	0,0000
	0,0000
	0,0052

	 
	ИТОГО:
	0,0052
	0,0000
	0,0000
	0,0052

	
	 Прокуратура Псковской области

	1
	Гараж  № 3 (в районе ЦРБ)
	0,0052
	0,0000
	0,0000
	0,0052

	 
	ИТОГО:
	0,0052
	0,0000
	0,0000
	0,0052

	
	Предприниматель Машлякевич И.В.

	1
	т/д  "Элиз"
	0,0089
	0,0000
	0,0000
	0,0089

	 
	ИТОГО:
	0,0089
	0,0000
	0,0000
	0,0089

	
	Предприниматель Айлов М.Л.

	1
	Магазин "Отрада"
	0,0032
	0,0000
	0,0000
	0,0032

	 
	ИТОГО:
	0,0032
	0,0000
	0,0000
	0,0032

	
	ООО "Технотрейдинг"

	1
	Торговый комплекс
	0,1430
	0,0096
	0,1170
	0,2696

	 
	ИТОГО:
	0,1430
	0,0096
	0,1170
	0,2696

	
	ООО "Комплекс-Сервис регионы""

	1
	Гостиница "Русь"
	0,1330
	0,1350
	0,2730
	0,5410

	 
	ИТОГО:
	0,1330
	0,1350
	0,2730
	0,5410

	
	ООО Евро-Керамика

	1
	Торговый комплекс
	0,1883
	0,0000
	0,0000
	0,1883

	 
	ИТОГО:
	0,1883
	0,0000
	0,0000
	0,1883

	
	Владелец гаража Берко А.Л.

	1
	Гаражи № 187,188
	0,0249
	0,0000
	0,0000
	0,0249

	 
	ИТОГО:
	0,0249
	0,0000
	0,0000
	0,0249

	ВСЕГО абоненты жилого посёлка:
	13,202
	2,0078
	8,1193
	23,3293

	
	
	
	
	

	Промплощадка

	
	ЗАО "Псков "Гидроэлектромонтаж"

	1
	ГЭМ - мастерские в производственном корпусе
	0,0304
	0,0000
	0,0000
	0,0304

	2
	ГЭМ - гараж
	0,0320
	0,0000
	0,0000
	0,0320

	3
	ГЭМ - склад
	0,0516
	0,0000
	0,0000
	0,0516

	4
	ГЭМ - производственно-бытовой корпус
	0,1146
	0,0000
	0,0000
	0,1146

	5
	ГЭМ - столярный склад
	0,0116
	0,0000
	0,0000
	0,0116

	6
	ГЭМ - мастерские
	0,0127
	0,0000
	0,0000
	0,0127

	 
	ИТОГО:
	0,2529
	0,0000
	0,0000
	0,2529

	
	Предприниматель Кокорникова С.Н.

	1
	Оранжерея
	0,1117
	0,0000
	0,0000
	0,1117

	2
	Вагончик
	0,0014
	0,0000
	0,0000
	0,0014

	 
	ИТОГО:
	0,1131
	0,0000
	0,0000
	0,1131

	
	ОАО "Трест "Севэнергострой"

	1
	АБК управление
	0,0875
	0,0000
	0,0000
	0,0875

	 
	ИТОГО:
	0,0875
	0,0000
	0,0000
	0,0875

	
	ООО "Агро-Плант"

	1
	АБК тепличного хозяйства
	0,0200
	0,0000
	0,0000
	0,0200

	2
	Теплица - терминал (2 шт)
	1,8000
	0,0000
	0,0000
	1,8000

	 
	ИТОГО:
	1,8200
	0,0000
	0,0000
	1,8200

	ВСЕГО абоненты промплощадки:
	2,2735
	0,0000
	0,0000
	2,2735

	
	
	
	
	

	ВСЕГО Абоненты ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС:
	15,475
	2,0078
	8,1193
	25,6028


Таблица 20. Тепловые нагрузки на хозяйственные нужды филиала ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС
	№
по схеме
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Промплощадка

	18
	Локомотивное депо
	0,0278
	0,0000
	0,0000
	0,0278

	19
	Мастерские ТТЦ
	0,0248
	0,0000
	0,0000
	0,0248

	20
	АБК ТТЦ
	0,1100
	0,0000
	0,0000
	0,1100

	21
	Компрессорная станция
	0,0670
	0,0000
	0,0049
	0,0719

	23
	Совмещенная насосная
	0,0113
	0,0000
	0,0000
	0,0113

	24
	Мастерские ЦОР
	0,0177
	0,0000
	0,0000
	0,0177

	25
	Азотно-кислородная станция
	0,0326
	0,0321
	0,0102
	0,0749

	26
	ВПЧ - производственно-бытовой корпус
	0,0488
	0,0000
	0,0600
	0,1088

	27
	Пеногаситель ВПЧ
	0,0049
	0,0000
	0,0000
	0,0049

	б/н
	ТТЦ   (мойка АТЦ)
	0,0000
	0,0000
	0,0113
	0,0113

	31
	ТТЦ - гараж на 17 боксов
	0,1332
	0,0000
	0,0000
	0,1332

	32
	ТТЦ - гараж на 13 боксов
	0,0973
	0,0000
	0,0000
	0,0973

	33
	Гараж на 3 бокса
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0400

	37
	ВОС - гл.корпус, проходная, насосная
	0,1016
	0,0000
	0,0127
	0,1143

	38
	Узел учета (территория ВОС)
	0,0025
	0,0000
	0,0000
	0,0025

	41
	ОМТС-склад
	0,1404
	0,0000
	0,0024
	0,1428

	42
	Электроцех
	0,0620
	0,0000
	0,0908
	0,1528

	43
	ЦРМ
	0,1250
	0,0000
	0,0718
	0,1968

	44
	Заготовительный цех
	0,0558
	0,0000
	0,0000
	0,0558

	45
	ЛМИС
	0,0137
	0,0000
	0,0127
	0,0264

	47
	АБК ГРЭС (с проходной)
	0,4108
	0,1690
	0,8749
	1,4547

	51
	СЗЭМ - бытовки
	0,0334
	0,0000
	0,0000
	0,0334

	52
	СЭИ - бытовки
	0,0188
	0,0000
	0,0000
	0,0188

	53
	Общежитие
	0,0875
	0,0000
	0,0000
	0,0875

	59
	Отдел оборудования - склад
	0,0925
	0,0000
	0,0000
	0,0925

	61
	Отдел обрудования-проходная, с/узел
	0,0125
	0,0000
	0,0049
	0,0174

	62
	Отдел оборудования - АБК
	0,0475
	0,0000
	0,0000
	0,0475

	67
	Проходная РСЦ
	0,0030
	0,0000
	0,0000
	0,0030

	66
	АБК РСЦ
	0,0264
	0,0000
	0,0618
	0,0882

	59
	гараж (Энергорем)
	0,025
	0,0000
	0,0000
	0,0250

	 
	ИТОГО
	1,8739
	0,2011
	1,2183
	3,2932

	Поселок

	 
	Спортзал, гаражи, база ЦОР
	0,1860
	0,0000
	0,0000
	0,1860

	 
	Деж. ЦТПК (плотина)
	0,0050
	0,0000
	0,0000
	0,0050

	 
	ИТОГО:
	0,1910
	0,0000
	0,0000
	0,1910

	 ВСЕГО хозяйственные нужды ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: 
	2,0649
	0,2011
	1,2183
	3,4842


Таблица 21. Тепловые нагрузки на собственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС
	№
по схеме
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Промплощадка

	1
	Пусковая котельная
	0,1656
	0,0000
	0,0049
	0,1705

	22
	Мазутонасосная станция
	0,0910
	0,0000
	0,0000
	0,0910

	39
	БНС-1
	0,0761
	0,0000
	0,0000
	0,0761

	40
	Химцех
	0,8996
	0,0000
	0,0885
	0,9882

	46
	Главный корпус
	8,0280
	0,0000
	0,0000
	8,0280

	48
	БНС-2
	0,0942
	0,0000
	0,0000
	0,0942

	49
	ОРУ с пристройкой
	0,0542
	0,0000
	0,0000
	0,0542

	63
	ГРП
	0,0480
	0,0000
	0,0000
	0,0480

	ВСЕГО собственные нужды ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: 
	9,4567
	0,0000
	0,0934
	9,5502


Таблица 22. Тепловые нагрузки всех объектов, подключенных к теплосетям филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС (сводная таблица).
	Категория потребителей
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qт

	Абоненты (жилой поселок и промплощадка)
	15,4757
	2,0078
	8,1193
	25,6028

	Хозяйственные нужды
	2,0649
	0,2011
	1,2183
	3,4842

	Собственные нужды
	9,4567
	0,0000
	0,0934
	9,5502

	ВСЕГО ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС:
	26,9973
	2,2089
	9,4310
	38,6371


3.2 Система электроснабжения муниципального образования «Дедовичи»
Характеристика электроснабжения муниципального образования «Дедовичи» и электроснабжающей организации
Источником обеспечения объектов муниципального образования электрической энергией является ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» ПО Восточные Электрические Сети.
Основные виды деятельности компании - передача и распределение электроэнергии.
Электроснабжение муниципального образования «Дедовичи» осуществляется: 
· По шести ВЛ 6/10 кВ (ВЛ 117-07 1975 года постройки, ВЛ 117-08 1987 года постройки, ВЛ 117-10 1997 года постройки, ВЛ 117-14 1980 года постройки, ВЛ 219-06 1988 года постройки, ВЛ 219-02 1970 года постройки) общей протяженностью 32,986 км от 31 трансформаторной подстанции.
· ВЛ-0,4 кВ – 57 шт. общей протяженностью 62,58 км.
· По трем КЛ 6 кВ (КЛ 219-01, КЛ 219-03, КЛ 219-05 1979 года постройки) общей протяженностью 8,493 км от 11 ТП.
· ВЛ/КЛ 0,4 кВ – 73 штук общей протяженностью 20,465 км. 
Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется на основании заключенных с гарантирующими поставщиками договоров энергоснабжения. Потребители оплачивают фактический объем потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета. В свою очередь гарантирующие поставщики рассчитываются за услуги по передаче электрической энергии по единым котловым тарифам, установленным государственным Комитетом по тарифам и энергетике на территории Псковской области. 
Электрической энергией снабжаются малые предприятия муниципального образования «Дедовичи», а также население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. 
Система электроснабжения муниципального образования «Дедовичи» с точки зрения надежности электроснабжения соответствует III категории. 
Финансовый расчет за потребление электроэнергии с энергоснабжающими организациями определяется на основании установленных приборов учета. 
3.3 Система водоснабжения муниципального образования «Дедовичи»
Предприятие водоснабжения муниципального образования «Дедовичи»
Основным источником водоснабжения населения в муниципальном образовании являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений и обеззараживающих установок. 
Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования приведены в приложениях №№ 1- 4 к Программному документу.
 На производственные и хозяйственно - питьевые нужды муниципального образования используется вода из 6 артезианских скважин, 6 водонапорных и водонапорных сетей являющихся собственностью муниципального образования «Дедовичский район» и находящихся в хозяйственном ведении МП «Водоканал» Дедовичского района.
Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 25-100мм. Материал, из которого выполнен водопровод: метал, чугунные трубы, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети составляет 40,5 км.
Характеристика сетей водоснабжения муниципального образования в разрезе улиц представлена ниже в таблице. 
Таблица 23. Характеристика сетей водоснабжения муниципального образования:
	Наименование улиц
	Протяжен-
ность, км
	Диаметр труб/материал
	Год построй-
ки
	Количество гидрантов, адрес

	Школьная
	1,5
	63/пл
	2009
	

	Набережная
	1,0
	57/ст

	1977
	д. 28
1

	Интернациональная
	0,9
	100/чг

	1957
	

	Пионерская
	1,0
	100/чг
	1970
	

	Высокая
	0,7
	75/ст
	1973
	

	Новая 
	0,9
	100/ст
	1977
	КБО
1

	Рабочая
	0,6
	100/ст
	1979

	

	Базарная
	1,5
	63/пл
	2006
	

	Первомайская
	0,7
	63/пл
	2006
	

	пл. Советов
	0,5
	100/чг
	1970
	д. 6
1

	Коммунаров
	1,1
	100/чг
	1967
	ж/д вокзал

	Песочная
	1,5
	63/пл
	2004
	Гдрсп
1

	Мирная
	1,1
	63/пл
	2005
	

	Комсомольская
	0,5
	57/ст

	1981
	Прокуратура
1

	Комбрига Васильева
	1,6
	63/пл
	2008
	

	Харченко
	1,7
	63/пл
	2002
	

	Юры Иванова
	1,8
	63/пл
	2001
	д.28, 68
2

	Партизанская
	1,6
	63/пл
	1998
	д. 7
1

	Юбилейная
	1,6
	100/чг
	1970
	База ГЭМ
1

	Мелиораторов
	0,8
	50/ст
	1974
	д. 4
1

	Бундзена
	1,9
	150/ст
	1970
	Детсад Теремок
д. 46
1+1

	пер. Лесной 
	1,2
	63/ пл
75/ст
	1977
2003
	

	Октябрьская
	2,1
	200/ст
	1978
	ЦРБ
д. 33,39
3

	Егорова
	1,7
	150/ст
	1981
	

	Энергетиков
	0,7
	150/ст
	1977
	Гостиница «Русь»,
РЦД д. 8
3

	Квартал Западный
	0,5
	50/ст,
	1991
	РУС
1

	Вологодская
	0,7
	150/ст
	1990
	д.6
1

	Весенняя
	0,6
	75/ст
	1997
	д. 7
1

	Уральская
	0,9
	63/пл
	2004
	

	Есенина
	0,6
	63/пл
	2007
	

	Виноградова
	1,1
	63/пл
	2007
	д. 12
1

	Вокзальный переулок
	1,2
	100/чг
	1957
	

	Железнодорожный переулок
	1,7
	100/чг
	1973
	

	Складской переулок
	0,5
	63/пл
	2002
	


Водоразборных колонок на территории р.п. Дедовичи всего – 44 ед., в т.ч.
ул. Школьная – 3 ед.
ул. Набережная – 1 ед.
ул. Интернациональная – 1 ед.
ул. Высокая – 1 ед.
ул. Новая – 3 ед.
ул. Рабочая – 1 ед.
ул. Бундзена – 3 ед.
ул. Коммунаров 1 ед. 
ул. Песочная – 1 ед.
ул. Мирная – 1 ед.
ул. К. Васильева – 1 ед.
ул. Харченко – 4 ед.
ул. Ю. Иванова – 6 ед. ед.
ул. Партизанская – 6 ед.
ул. Юбилейная – 6 ед.
ул. Мелиораторов – 3 ед.
ул. Бундзена – 1 ед.
Лесной пер. – 1 ед.
Потребители услуг по водоснабжению
Основными потребителями услуг водоснабжения за 2014 г. являются:
· население;
· бюджетные организации, соцкультбыт;
· прочие потребители;
· расход воды на собственные очистные сооружения.
Экономический анализ. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат
Использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302.
Расходы на подъем воды:
· электроэнергия;
· амортизация;
· ремонт и техническое обслуживание;
· затраты на оплату труда;
· отчисления на социальные нужды;
· цеховые расходы.
Расходы по очистке воды:
· материалы для очистки;
· электроэнергия;
· амортизация;
· ремонт и техническое обслуживание;
· затраты на оплату труда;
· отчисления на социальные нужды;
· цеховые расходы.
Расходы по транспортировке воды:
· электроэнергия;
· амортизация;
· ремонт и техническое обслуживание;
· затраты на оплату труда;
· отчисления на социальные нужды;
· цеховые расходы.
Административно-управленческие расходы.
Общеэксплуатационные расходы.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
· надежность;
· качество, экологическая безопасность;
· стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
· перебои в водоснабжении (часы, дни);
· частота отказов в услуге водоснабжения;
· давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
· состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
· давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
· расход холодной воды (потери и утечки).
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии муниципального образования сформированы мероприятия производственной программы:
· реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;
· модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;
· реконструкция и модернизация очистных сооружений;
· строительство узла обработки промывных вод; 
· установка элементов системы учета водопотребления. 
Таблица 24. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения
	Нормативные параметры качества
	Допустимый 
период и  показатели нарушения (снижения) параметров качества
	Учетный период 
(величина)  снижения оплаты
за нарушение  
параметров
	Условия расчета

	
	
	
	При наличии  
прибора
учета
	При отсутствии
приборов учета

	Количество аварий
и повреждений на 
1 км сети в год  
	а) не более
8 часов в течение одного месяца     
б) при аварии – не более 4 часов      
	За каждый час, 
превышающий    
допустимый период нарушения за расчетный период 
	По показаниям 
приборов   
учета      
	С 1 человека по            
установленному
нормативу     

	Бесперебойное    
круглосуточное   
водоснабжение в  
течение года     
	
	
	
	

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора
России и органами
местного самоуправления   
	Не         
допускается
	За каждый час  периода  снабжения водой, не соответствующей
установленному 
нормативу за расчетный период 
	_          
	С 1 человека по 
установленному
нормативу     


3.4 Система водоотведения муниципального образования «Дедовичи»
Существующая система водоотведения муниципального образования – централизованная, с последующей очисткой и сбросом очищенных стоков в реку Шелонь. Протяженность канализационных сетей – 20,45м. 
Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные ямы со ступенчатой системой очистки фракций.
Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения. 
Планируется реконструкция централизованной системы отвода хозяйственно - бытовой канализации и старых очистных сооружений.
Исходя из изложенного, в плане водоснабжения сброс сточных вод от существующей застройки предусматривается в существующие и проектируемые канализационные сети, проектируемые очистные сооружения с полной биологической очисткой. Старые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации по мере необходимости заменятся.
Таблица 25. Характеристика объектов водоотведения

	2) Местоположение

объектов водоотведения в р.п. Дедовичи:
	Объекты водоотведения

	
	Год ввода в эксплуатацию
	Проектная мощность м3/тыс.
	Марка насоса
	Цель водоотведения

	1
	2
	3
	4
	5

	КНС
ул. Бундзена
	2001
	1000
	SEUG
	3) Хозяйст венно- бытовые

нужды

	КНС
ул. Школьная
	1989
	4720
	СД 100/40
	4) Хозяйст венно- бытовые

нужды

	КНС
ул. Энергетиков,
ул. Егорова
	1978
	7000
	СД 100/40
	5) Хозяйст венно- бытовые

нужды

	КНС
п. Дедовичи
	1978
	4720
	-
	6) Хозяйст венно- бытовые

нужды

	КНС
м-р Энергетиков
Левый берег
	1998
	7000
	-
	7) Хозяйст венно- бытовые

нужды


Таблица 26. Характеристика сетей водоотведения 
	Наименование улиц
р.п. Дедовичи
	Протяженность, км
	Диаметр труб/материал
	Год постройки

	Школьная
	1,0
	250мм/аб
	1989

	Интернациональная
	1,2
	250мм/аб
	1989

	Пионерская
	0,7
	200/аб
	1970

	Новая 
	0,57
	200/аб
	1977

	пл. Советов
	0,15
	200/аб
	1970

	Коммунаров
	0,5
	200/аб
	1967

	Комсомольская
	0,2
	200/аб
	1981

	Бундзена
	0,6
	200/аб
	1970

	Октябрьская
	2,1
	200/аб
	1978

	Егорова
	1,7
	300/аб
	1981

	Энергетиков
	0,3
	250/аб
	1977

	Квартал Западный
	0,5
	250/аб
	1991

	Вологодская
	0,7
	150/аб
	1990

	Весенняя
	0,6
	200/аб
	1997

	Уральская
	0,65
	200/аб
	1995

	Есенина
	0,6
	200/аб
	1985

	Виноградова
	0,6
	200/аб
	1990


Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат
Расходы на перекачку сточной жидкости:
· электроэнергия;
· амортизация;
· ремонт и техническое обслуживание;
· затраты на оплату труда;
· отчисления на социальные нужды;
· цеховые расходы.
Прочие прямые расходы.
Общеэксплуатационные расходы.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
· надежность;
· качество, экологическая безопасность;
· стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
· аварийность на трубопроводах;
· индекс реконструируемых сетей.
С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:
· реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;
· строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.
Качество, экологическая безопасность
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
· перебои в водоотведении;
· частота отказов в услуге водоотведения;
· отсутствие протечек и запаха.
Таблица 27. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения
	Нормативные параметры качества
	Допустимый 
период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	
	

	Бесперебойное круглосуточное             
водоотведение в течение года                       
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца                             
б) при аварии - не более 8 часов в течение
одного месяца                             

	Экологическая безопасность 
сточных вод                
	Не допускается превышение ПДВ в сточных   
водах, превышение ПДК в природных водоемах


3.5 Система обращения с твердыми бытовыми отходами в муниципальном образовании «Дедовичи»
Услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов 
Вопрос организации сбора и транспортировки ТБО на территории муниципального образования «Дедовичи» находится в ведении Администрации городского поселения «Дедовичи», согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, статья 14, п.1.18).
Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:
· сбор ТБО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);
· организацию временного хранения отходов в домовладениях
- в домах, оснащенных мусоропроводом – в мусоросборники,
- в домах без мусоропровода – в контейнеры различных объемов;
· вывоз ТБО для утилизации без использования мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций;
· утилизация ТБО на полигоне, без использования мусороперерабатывающей станции и системы прессования-пакетирования.
Сбор и транспортировка отходов муниципального образования «Дедовичи» осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Потребители услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов
Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.
Объёмы образования ТБО, в том числе на перспективу, определяются тенденциями в развитии численности населения муниципального образования «Дедовичи» и его потребностей в жизнеобеспечении.
Организационный анализ (сбор, транспортировка, захоронение ТБО на полигоне)
Сбор, вывоз ТБО и ЖБО, механизированную уборку на территории поселка Дедовичи осуществляет МП ЖКХ Дедовичского района.

Для осуществления производственной деятельности на балансе МП «ЖКХ Дедовичского района» имеется спецавтотранспорт.
Планово-регулярная система уборки ТБО производится через управляющие компании и частный сектор по договорам.

Периодичность вывоза производится согласно графика. 

Объем вывезенных и утилизированных ТБО за 2009 год составил -15849,6 куб.м.

Объем вывезенных и утилизированных ЖБО за 2009 год составил 1050 куб.м. среднее расстояние вывоза ТБО от места сбора до утилизации – 16 км.

Вывоз ТБО производится на полигон «Бахново» занимаемой площадью 18 га, мощностью 63 тыс.куб.м. Обслуживающий персонал – 1 человек (рабочая по свалки), применяемые механизмы – бульдозер трактор ДТ-75. Экологическая обстановка удовлетворительная.
Объем, вывезенных ТБО состоит от жилищного фонда, предприятия торговли, общественного питания, больница, детские сады, школы и другие предприятия.
Сбор отходов производится в контейнеры из листовой стали, а также в кузов спецавтотранспорта МП ЖКХ Дедовичского района. Транспорт прибывает к местам, отведенным для сбора отходов, в соответствии с утвержденными графиками вывозов, а при отсутствии такового после поступления заявки на вывоз накопившего мусора. На территории поселка Дедовичи установлено 91 металлический контейнер, предназначенных для сбора ТБО. 
На территории поселка Дедовичи периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами Администрации городского поселения «Дедовичи» ликвидируются.
Морфологический состав отходов, подлежащих сбору и транспортировке
В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон, следующий: 
Таблица 28. Морфологический состав ТБО 
	Наименование
 фракций
	Процентное содержание фракций по весу, %
	Всего

	
	<25 мм
	25-80 мм
	80-150
	>150
	

	Бумага
	 
	 
	2,88
	5,77
	8,65

	Картон
	 
	 
	1,17
	4,52
	5,69

	Пластмасса:  РЕТ тара
	 
	 
	0,43
	0,66
	1,09

	Пластмасса: Полиэтилен
	 
	 
	0,53
	1,98
	2,51

	Пластмасса: прочие
	 
	 
	2,45
	2,30
	4,75

	Черный металл
	 
	0,00
	0,18
	1,98
	2,16

	Цветные металлы
	 
	0,00
	0,10
	0,29
	0,39

	Текстиль
	 
	 
	0,37
	2,33
	2,69

	Стекло
	 
	 
	0,78
	8,79
	9,57

	Электротехника, электроника
	 
	 
	0,00
	0,19
	0,19

	Резина, кожа
	 
	 
	0,00
	1,12
	1,12

	Пищевые и растительные отходы
	 
	17,00
	10,94
	1,08
	29,01

	Крупногабаритные отходы
	 
	 
	 
	3,03
	3,03

	Прочие
	1,47
	4,32
	14,04
	9,31
	29,14

	Всего:
	1,47
	21,31
	33,86
	43,35
	100,00


Большой интерес представляют собой данные по составу ТБО по объему в %. Такие усредненные данные, полученные в результате эксперимента, представлены в таблице ниже. 
Таблица 29. Морфологический состав ТБО по объему в %.
	Наименование
 фракций
	Процентное содержание фракций по объему, %
	Всего

	
	<25 мм
	25-80 мм
	80-150
	>150
	

	Бумага
	 
	 
	3,49
	4,88
	8,37

	Картон
	 
	 
	2,20
	10,65
	12,85

	Пластмасса:  РЕТ тара
	 
	 
	1,80
	3,17
	4,97

	Пластмасса:  полиэтилен
	 
	 
	2,18
	9,97
	12,16

	Пластмасса:  прочие
	 
	 
	5,67
	5,79
	11,46

	Черный металл
	 
	0,00
	0,19
	1,71
	1,90

	Цветные металлы
	 
	0,00
	0,21
	0,47
	0,68

	Текстиль
	 
	 
	0,35
	3,57
	3,91

	Стекло
	 
	 
	0,19
	3,29
	3,48

	Электротехника, электроника
	 
	 
	0,00
	0,11
	0,11

	Резина, кожа
	 
	 
	0,00
	1,31
	1,31

	Пищевые и растительные отходы
	 
	6,35
	3,99
	0,54
	10,88

	Крупногабаритные отходы
	 
	 
	 
	4,13
	4,13

	Прочие
	0,44
	2,72
	11,87
	8,77
	23,79

	Всего:
	0,44
	9,07
	32,14
	58,35
	100,00


В целом на всё ухудшающееся экологическое состояние окружающей природ​ной среды негативно влияют следующие основные проблемы:
1. Экологические
· действующие полигоны в ближайшие годы может исчерпать свои объёмы вместимости;
· увеличивается объем несанкционированных свалок вблизи дорожного полотна и лесных зон;
· содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам. 
2. Экономические
· тарифы по сбору и вывозу ТБО не включают в себя средства на переработку, разработку, уплотнение и другие виды модернизации, которые  дотируются бюджетом, но только в тех случаях, когда их наличие продиктовано острой необходимостью либо иными экологическими задачами;
· отсутствует дифференциация тарифов в соответствии с методом сбора ТБО (унитарный или селективный);
· действующие штрафные санкции не соответствуют урону, наносимому  экологии.
3. Технологические
· преобладает унитарный метод сбора ТБО, а не селективный;
· тенденция к росту количества свалок/полигонов, не отвечающих требовани​ям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»: во многих случаях они не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препят​ствующего распространению токсичных веществ по водоносным горизон​там. Проекты и технические регламенты по их эксплуатации либо не разра​батываются, либо реализуются не полностью;
· существует дефицит в спецтранспорте, в соответствии с нормами;
· значительная часть контейнерных площадок не имеет соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям обустройства;
· на территории домовладения отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;
· несовершенна система очистки территорий от бытового мусора: не соблю​даются сроки плановой очистки; имеет место нехватка специализированного автотранспорта и контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов; отсутствуют условия для мойки и дезинфекции автотранспорта, что приводит к высокому уровню микробного загрязнения почвы территорий жилой застройки.
4. Социальные
· практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;
· отсутствует система стимуляции населении для селективного сбора ТБО.
5. Организационные
· недостаточно эффективна система снижения объема отходов, поступающих на захоронение путем формирования системы селективного сбора ТБО и сбора вторичных ресурсов;
· не достаточно эффективно ведется контроль за автотранспортом, осуществляющим пере​возки ТБО и наличием разрешительной документации на их перевозку и утилизацию, а также за содержанием зон отчуждения автодорог;
· нерешенной остается проблема утилизации медицинских отходов;
· спецавтопарк для транспортировки ТБО используется нерационально;
· отсутствие инвентаризации свалок ТБО с определением их юридического статуса и дальнейшей возможности эксплуатации.
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации
Приборы учета тепловой энергии
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.
На котельных № 1, 2, 3 МП ЖКХ Дедовичского района установлены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Действующая в котельных система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:
- приборы, измеряющие массу теплоносителя, поступающего к потребителю и возвращаемого от потребителя;
- приборы, измеряющие температуру теплоносителя на выходе из котлов и на входе в котельную;
- приборы, измеряющие давление теплоносителя на выходе из котлов и на входе в котельную.
На станции Филиала ОАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС установлены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Действующая в котельных система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:
- приборы, измеряющие массу теплоносителя, поступающего к потребителю и возвращаемого от потребителя;
- приборы, измеряющие температуру теплоносителя на выходе из пароводяного теплообменника и на входе в ГРЭС;
- приборы, измеряющие давление теплоносителя на выходе из пароводяного теплообменника и на входе в ГРЭС.
Для потребителей, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший расчетный период, либо по установленному нормативу. 
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя представлены в схеме теплоснабжения муниципального образования. 
Приборы учета воды
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
Расчет за потребление воды производится следующим образом:
· в случае наличия исправных, поверенных приборов учета, а также при своевременном предъявлении показаний: согласно показаниям приборов учета, но не более договорных объемов потребления
· в случае отсутствия приборов учета, неисправности или просрочки срока поверки, а также в случае отсутствия заключенного договора: объем исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду.
Приборы коммерческого учёта воды отсутствуют.
Приборы учета сточных вод
Информация о приборах учета сточных вод отсутствует. 
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи»
В таблице представлен перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры в динамике на период 2015-2028 годы. 
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204. 

Таблица 30. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи»
	№ 
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2013
год 
	2014
год   
	2015
год    
	2016
год 
	2017
год  
	2018
год 
	2019
год   
	2023
год
	2027-28
годы

	Водоснабжение

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/
чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	90
	85
	80
	74
	68
	62
	56
	32
	8

	2
	Показатели качества предоставляемых услуг

	2.1.
	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Доступность услуги для потребителей

	3.1.
	Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на 1 жителя
	литров/сутки на
чел.
	280
	280
	290
	290
	300
	308
	316
	333
	350

	3.2.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Эффективность деятельности

	4.1.
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку воды
	кВт час/м3
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Водоотведение и очистка сточных вод

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час./
чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./
день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	90
	85
	80
	74
	68
	62
	56
	32
	8

	2
	Показатели качества поставляемых услуг

	2.1.
	Уровень водоподготовки питьевой воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Уровень очистки сточных вод
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Показатель качества обслуживания абонентов

	3.1.
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Эффективность деятельности

	4.1
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт.ч/
м3
	0,6
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Теплоснабжение

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/
чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/
день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Удельное теплопотребление
	Гкал/
чел.
	6,68
	6,84
	6,99
	7,15
	7,30
	7,46
	7,61
	7,77
	7,92

	Электроснабжение

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/
чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/
день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.3.
	Уровень потерь
	%
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Удельное электропотребление
	кВт*ч/
жителя в год
	1350
	1528
	1557
	1585
	1614
	1642
	1670
	1700
	1750

	Утилизация (захоронение) ТБО

	1.1.
	Соответствие 
санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


6. Перспективная схема электроснабжения 
муниципального образования «Дедовичи»
На настоящее время не предоставлена. 
7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи»
Разработана и представлена отдельно в документе «Схема теплоснабжения МО муниципальное образование Дедовичи».  
8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования «Дедовичи»
Разработана и представлена отдельно в документе «Схема водоснабжения муниципального образования «Дедовичи».  
9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования «Дедовичи»
Разработана и представлена отдельно в документе «Схема водоотведения муниципального образования «Дедовичи».  
10. Генеральная схема очистки территории муниципального образования «Дедовичи»
Разработана и представлена отдельно в документе «Генеральная схема очистки территории муниципального образования «Дедовичи».  
11. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования «Дедовичи»
На настоящее время не предоставлена. 
12. Общая программа проектов
Общая программа инвестиционных проектов в муниципальном образовании «Дедовичи» в разрезе систем коммунальной инфраструктуры представлен ниже. 
I. Система водоснабжения
Не планируются
II. Система водоотведения
· Реконструкция КОС «Левый берег» м/р-н Энергетиков 
· Реконструкция КОС, КНС п. Дедовичи 
· Реконструкция КНС м/р-н Энергетиков
III. Система теплоснабжения
Не планируются
IV. Система электроснабжения
Не планируются
V. Система газоснабжения
Не планируются
VI. Система обращения с ТБО
Не планируются
13. Финансовые потребности для реализации Программы
Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных вложений
Таблица 31. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных вложений. 

	Технические  
мероприятия
	Реализация Программы по годам

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Система водоотведения
	0
	35200
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	ИТОГО     
	0
	35200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Технические мероприятия
	2024
	2025
	2026
	2027-28

	Система водоотведения
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	0
	0
	0
	0


Общая ожидаемая стоимость реализации Программы (2015 – 2028 г.г.) составляет 35 200 тыс. рублей, в том числе:
· теплоснабжение – не определено. 
· электроснабжение – не определено
· водоснабжение – не определено. 
· водоотведение – 35200 тыс. руб. 
· утилизация (захоронение) ТБО – не определено.
· газоснабжение - не определено.

Величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов
Предлагаемые проекты системы водоотведения
· Реконструкция КОС «Левый берег» м/р-н Энергетиков 
· Реконструкция КОС, КНС п. Дедовичи 
· Реконструкция КНС м/р-н Энергетиков
В рамках данных инвестиционных проектов, снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, снижения затрат на заработную плату не ожидается. 
За счет возможных возникаемых эффектов окупить указанные мероприятия не представляется возможным.  
14. Организация реализации проектов
В соответствии с данными Раздела 7 «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Программного документа, источниками финансирования предлагаемых инвестиционных проектов являются бюджетное финансирование, собственные средства отраслевых организаций и инвестиционная надбавка (для системы теплоснабжения). 
Основным вариантом организации проектов выступит вариант реализации проектов действующими на территории муниципального образования «Дедовичи» отраслевыми организациями. 
Создание новых организаций с участием муниципального образования, а также создание новых организаций с участием ресурсоснабжающих организаций, равно как и привлечение сторонних инвесторов, в том числе по договору концессии, маловероятно, однако может иметь место при грамотной подготовке и организационному и финансовому структурированию указанных проектов.  

15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) 
за подключение (присоединение)
Таблица 32. Классификация предлагаемых инвестиционных проектов

	
	Нацеленные на присоединение новых потребителей
	Обеспечивающие рост надежности ресурсоснабжения
	Обеспечивающие выполнение экологических требований
	Обеспечивающие выполнение требований законодательства о энергосбережении
	Высокоэффек-тивные проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	Проекты с длительным сроком окупаемости (срок окупаемости от 7 до 15 лет)
	Проекты со сроками окупаемости более 15 лет

	Система водоотведения муниципального образования «Дедовичи»

	Реконструкция КОС «Левый берег» м/р-н Энергетиков 
	
	X
	X
	
	
	
	X

	Реконструкция КОС, КНС п. Дедовичи 
	
	X
	X
	
	
	
	X

	Реконструкция КНС м/р-н Энергетиков
	
	X
	X
	
	
	
	X


На основе таблицы выше, можно сделать следующие ключевые выводы: 
1. Присоединение новых потребителей в значительных объемах не планируется, предлагаемые проекты не предопределяются присоединением новых потребителей
2. Все предлагаемые проекты предполагают обеспечение роста надежности ресурсоснабжения
3. Все проекты обеспечивают выполнение экологических требований 
4. Все проекты имеют расчетный период окупаемости более 15 лет (информация по источникам финансирования представлена в Разделе 7 «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Программного документа). 

Индексация тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение осуществлялась с учетом индекса потребительских цен, определенного на 2013-2015 годы в Сценарных условиях для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах и на 2016-2022 годы – в Сценарных условиях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (консервативный вариант).
Таблица 33. Динамика изменения цен на ресурсы
	Фактор производства
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-28

	Тепло
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Электрическая энергия
	1,13
	1,12
	1,07
	1,05
	1,05
	1,03
	1,06
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	Вода
	1,15
	1,13
	1,12
	1,11
	1,10
	1,09
	1,08
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	Стоки
	1,15
	1,13
	1,12
	1,11
	1,10
	1,09
	1,08
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07


16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи», стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378.
Таблица 34. Характеристика критериев доступности для муниципального образования «Дедовичи»
	№
	Критерий
	Уровень доступности

	
	
	доступный
	недоступный

	1
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	85% и выше
	85% и ниже

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	до 12%
	свыше 12%

	3
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	до 8,6%
	свыше 8,6%


1. Критерий доступности «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги»
В настоящее время уровень собираемости платежей составляет по всем системам коммунальной инфраструктуры выше 85%, динамика показателя положительная.
Данный критерий доступности («Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги») выполняется. 
2. Критерий доступности «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»
Среднемесячная номинальная заработная плата по оценке в 2014 году составила 18860 руб.
Уровень зарегистрированной безработицы составит 2,4% к трудоспособному населению. Темп роста числа официально зарегистрированных безработных умеренный. При этом нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в среднем 6 человек на вакансию, что составляет 71,4% к уровню прошлого года.
Население с доходами ниже прожиточного минимума – безработные, которых составляет около 2,4 % к трудоспособному населению или 4784 человек *0,024 = 115 человек. 
Среди работающих 95% получают заработную плату выше прожиточного минимума, 5% - ниже (239 человек). 
Таким образом, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет (115 + 239) / 4784 человек *100% = 7,4%.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,4% -меньше 12%. 
Данный критерий доступности «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» выполняется. 
3. Критерий доступности «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи»
Для расчета средней доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, были взяты следующие основные допущения: 
· взяты существующие нормативы на коммунальные услуги в МКД МО 
«Дедовичи»;
· среднее расчетное количество человек в домохозяйстве (квартире) – 2;
· средняя общая площадь расчетной квартиры – 45,0 кв.м.;
· максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг в Псковской области – 22,0 %.
Исходя их расчетов доступности коммунальных услуг для населения в МО 
«Дедовичи» (см. таблицу ниже), можно сделать вывод, что коммунальные услуги для населения не в полной мере доступны, население может подавать заявки на предоставление субсидий. 
Сумма предоставляемых субсидий будет изменяться пропорционально изменению численности населения, получающего субсидии.
Таблица 35. Расчет доступности коммунальных услуг для населения в муниципальном образовании «Дедовичи»
	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС), в том числе:
	5777,29
	6441,07
	7132,34
	7869,55
	8670,23
	9520,81

	Теплоснабжение
	3168,80
	3517,37
	3904,28
	4333,75
	4810,46
	5339,61

	Горячее водоснабжение
	864,99
	960,14
	1065,75
	1182,99
	1313,11
	1457,56

	Холодное водоснабжение
	691,25
	781,11
	874,84
	971,07
	1068,18
	1164,32

	Водоотведение
	393,65
	444,83
	498,21
	553,01
	608,31
	663,06

	Электроснабжение
	658,60
	737,63
	789,26
	828,73
	870,16
	896,27

	Средний совокупный доход семьи
	26313,8
	27674,4
	28957,5
	30240,1
	31530,0
	32938,3

	Удельный вес платы в совокупном доходе семьи, %
	21,96
	23,27
	24,63
	26,02
	27,50
	28,90

	Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг, %
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС)
	5789,0
	6088,4
	6370,6
	6652,8
	6936,6
	7246,4

	Доступность, %
	0,04
	-1,27
	-2,63
	-4,02
	-5,50
	-6,90


	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-28

	Плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС), в том числе:
	10468,47
	11484,05
	12602,98
	13836,08
	15195,35
	16694,08
	18346,95

	Теплоснабжение
	5926,97
	6578,94
	7302,62
	8105,91
	8997,56
	9987,29
	11085,89

	Горячее водоснабжение
	1617,89
	1795,86
	1993,40
	2212,67
	2456,07
	2726,24
	3026,12

	Холодное водоснабжение
	1257,46
	1345,48
	1439,67
	1540,45
	1648,28
	1763,66
	1887,11

	Водоотведение
	716,10
	766,23
	819,87
	877,26
	938,67
	1004,37
	1074,68

	Электроснабжение
	950,04
	997,54
	1047,42
	1099,79
	1154,78
	1212,52
	1273,15

	Средний совокупный доход семьи
	34339,1
	35778,2
	37253,6
	38873,0
	40535,6
	42242,4
	44041,8

	Удельный вес платы в совокупном доходе семьи, %
	30,49
	32,10
	33,83
	35,59
	37,49
	39,52
	41,66

	Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг, %
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС)
	7554,6
	7871,2
	8195,8
	8552,1
	8917,8
	9293,3
	9689,2

	Доступность, %
	-8,49
	-10,10
	-11,83
	-13,59
	-15,49
	-17,52
	-19,66


В разделах по соответствующим системам показано, что ежегодный темп роста тарифа на коммунальные ресурсы соответствует предельно допустимому уровню, определенному прогнозом Министерства экономического развития на период до 2030 года.
Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дедовичи» удовлетворяет критериям доступности коммунальных услуг для населения.
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